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75 m³/h

Ø 125
 RM=+3.46 m

RM=+3.45 m

RM=+3.45 m

Ø 125
 

Ø 125
 

Ø 125
 

RM=+3.45 m

TROX VFL/125

75 m³/h

RM=+3.45 mØ 125
 

TROX VFL/125

113 m³/h

Ø 125
 

RM=+3.48 m

AL431_ABL_BSK_4NE_01

BSK ø200OK-BSK=+3.65 m

Systemair Notus-R
475m³/h

TR
O

X 
CA

05
0/

20
0x

10
00

/V
D2

Ø
 2

00  

 
Ø 200

 
Ø 200

RM=+3.51 m

 
Ø 2004.2 m/s

475 m³/h

RM=+3.51 m

Ø
 2

00  RD 200 x100
RM=+3.51 m

 
Ø 160

 
Ø 160

 
Ø 160

RM=+3.51 m

TROX VFL/125100 m³/h

RM=+3.51 m

 
Ø 125

 
Ø 125

RM=+3.51 m

TROX VFL/125100 m³/h

RM=+3.51 m

 
Ø 125

RM=+3.51 m

RM=+3.51 m

RM=+3.51 m

 
Ø 125

RM=+3.26 m

Ø
 1

60  

Ø
 1

60  

RM=+3.26 m

RM=+3.26 m

RM=+3.26 m

Ø
 1

60  

Ø
 1

60  

RM=+3.26 m

Ø
 1

60  

Ø
 1

60  

RM=+3.26 m

200
350

200
350

L523_ABL_VSR_4E-60B01_1

Pichler PSVR-USD 250
V°max=1000m³/hV°min=0 m³/h

 
Ø 250

 
Ø 250

RM=+3.48 m

Ø
 2

00  

RM=+3.48 m

RM=+3.48 m

Ø
 1

60  

Ø
 1

60  

RM=+3.48 m

Ø
 1

00  

 
Ø 100

RM=+3.48 m

RM=+3.48 m

 
Ø 100

RM=+3.48 m

 
Ø 100

RM=+3.48 m

 
Ø 100

RM=+3.48 m

Ø
 2

00  

Ø
 1

60  

Ø
 1

60  

RM=+3.48 m

RM=+3.48 m

Ø
 1

00  

 
Ø 100

RM=+3.48 m

Ø
 2

50  

RM=+3.48 m

Ø
 2

50  

RM=+3.48 m

 
Ø 160

 
Ø 160

RM=+3.48 mØ
 2

00  

RM=+3.48 m

Ø
 1

60  

RM=+3.48 m
RM=+3.48 m

 
Ø 160

RM=+3.48 m

 
Ø 100

 
Ø 100

RM=+3.48 m

RM=+3.48 m

RM=+3.35 m

 
Ø 100

L523_ABL_VSR_4E-59B01_1

Pichler PSVR-USD 250
V°max=950m³/hV°min=0 m³/h

200
300

OKK=+3.58 m

30
0

20
0

30
0

20
0

30
0

20
0

OKK=+3.58 m

O
KK

=+
3.

58
 m

200
300

200
300

OKK=+3.58 m

30
0

20
0

RD 300 x200

Ø
 2

50  

 
Ø 160

RM=+3.48 m

200
300

30
0

20
0

OKK=+3.58 m

OKK=+3.58 m

O
KK

=+
3.

58
 m

200
300 30

0
20

0

L523_ZUL_VSR_4E-59B01_1

Pichler PSVR-USD 250
V°max=950m³/hV°min=0 m³/h

Ø
 2

50  

RM=+3.48 m

 
Ø 200

RM=+3.48 m

 
Ø 250

RM=+3.48 m

Ø
 2

50  

 
Ø 200

RM=+3.22 m

RM=+3.22 m

Ø
 1

60  

O
KK

=+
3.

58
 m

200
250

25
0

20
0

Ø
 2

00  

L523_ABL_VSR_4E-59B02_1

Pichler PSVR-USD 200
V°max=700 m³/hV°min=0 m³/h

Ø
 2

00  

RM=+3.48 m

Ø
 1

25  

RM=+3.48 m

200
250

L523_ZUL_VSR_4E-59B02_1

Pichler PSVR-USD 200
V°max=700m³/hV°min=0 m³/h

 
Ø 200

Ø
 2

50  

RM=+3.48 m

Ø
 2

00  RM=+3.48 m 
Ø 200

 
Ø 125

RM=+3.28 m

 
Ø 125

RM=+3.28 m

RM=+3.28 m

 
Ø 125

 
Ø 125

RM=+3.28 m

RM=+3.28 m

O
KK

=+
0 

m

Systemair Notus-R  160 - M0

400 m³/h

 
Ø 160

RM=+7.71 m

RM=+3.46 m  
Ø 160

RM=+3.46 m

 
Ø 125

RM=+7.71 m

Systemair Notus-R  160 - M0

400 m³/h

RM=+7.71 m

 
Ø 160

 
Ø 125

 
Ø 125

Ø
 1

25  

Ø
 1

25  

RM=+7.52 m

Systemair Notus-R  160 - M0

300 m³/h

 
Ø 160

TR
O

X 
CA

05
0/

16
0x

10
00

/V
D2

RM=+3.5 m

 
Ø 160

Systemair Notus-R  160 - M0

300 m³/h

TR
O

X 
CA

05
0/

16
0x

10
00

/V
D2

RM=+3.24 m

RM=+3.24 m

 
Ø 125

 
Ø 125

RM=+7.49 m

Ø
 1

25  

RM=+3.49 m

RM=+3.49 m  
Ø 160

 
Ø 160

Ø
 1

25  

Ø
 1

25  

RM=+3.49 m

 
Ø 125

RM=+3.49 m

 
Ø 125

Ø
 1

00  

RM=+3.49 m

 
Ø 100

RM=+3.37 m
 

Ø 100

 
Ø 100

RM=+3.52 m

RM=+3.53 m

Ø
 1

00  

RM=+3.33 m

RM=+3.51 m

 
Ø 100

RM=+3.55 m

SL-AG150 m³/h

LVS 
83 m³/h

Systemair RDR-125
150 m³/h

L405_ZUL_BSK_4SE_02
BSK ø160OK-BSK=+3.56 m

L405_ABL_BSK_4SE_02
BSK ø160OK-BSK=+3.61 m

RD 160 x80

RD 160 x80
RM=+3.53 m

RM=+3.48 m

Systemair RDR-160
250 m³/h

Systemair RDR-160
250 m³/h

RM=+3.48 m

RM=+3.53 m

Z-LVS 10050 m³/h

LVS 
100

50 m³/h

RM=+3.48 m

LVS 

125

100 m³/h

LVS 125100 m³/h

RM=+3.48 m

RM=+3.52 m

RM=+3.52 m

RM=+3.26 m

RM=+3.26 m

RM=+3.34 m

L523_ABL_BSK_4NE_05

BSK 450 x300

OK-BSK=+3.63 m

Promat EI90

Verkleidung

Ø 200
 

250
600

 
Ø

 160

RD 300 x200

350
400

L523_ABL_BSK_4NE_03

BSK ø125

OK-BSK=+3.42 m

RM=+3.36 m

L523_ABL_BSK_4NE_04

BSK ø100

OK-BSK=+3.55 m

L523_ZUL_BSK_4NE_04

BSK ø125

OK-BSK=+3.52 m

Ø 125
 

L523_ZUL_BSK_4NE_05

BSK ø100

OK-BSK=+3.55 m

Ø 100
 

Systemair Notus-R  200 - M0

625 m³/h TRO
X CA050/200x1000/VD2

RM=+3.48 m

Ø 200
 

 
Ø

 160

RM=+3.48 m RM=+3.48 m

 
Ø

 125

 
Ø

 125

RM=+3.48 m

Ø 160
 Ø 125
 

 
Ø

 125

RM=+3.27 m

RM=+3.27 m

Systemair Notus-R  200 - M0

500 m³/h

TRO
X CA050/200x1000/VD2

RM=+3.47 m

Ø 200
 

RM=+3.47 m

Ø 160
 

RM=+3.47 m

Ø 160
 

 
Ø

 160

RM=+3.47 m

Systemair Notus-R  200 - M0

500 m³/h

TRO
X CA050/200x1000/VD2

RM=+3.47 m

Ø 200
 

RM=+3.47 m

 
Ø

 160

Ø 160
 

RM=+3.47 m

Ø 160
 

RM=+3.24 m

RM=+3.24 m

Ø 160
 

Ø 
16

0
 

RM=+3.24 m

Ø 250
 

 
Ø

 250

RM=+3.45 m Systemair Notus-R  200 - M0

500 m³/h

TROX CA050/200x1000/VD2

RM=+3.45 m

 
Ø

 200

RM=+3.45 m

 
Ø

 160

Ø 160
 

Ø 160
 

RM=+3.45 m

RM=+3.45 m
RM=+3.45 m

Ø 160
 

RM=+3.45 m

LVS 
10037.5 m³/h

LVS 
10037.5 m³/h

 
Ø

 250

RM=+3.47 m

 
Ø

 200

Ø 125
 

RM=+3.47 m

RM=+3.47 m

Ø 125
 

RM=+3.47 m

Ø 125
 

Ø 125
 

RM=+3.26 m

RM=+3.26 m

RM=+3.26 m

RM=+3.26 m

TROX VFL/100

75m³/h

 
Ø

 100

Ø 100
 

Ø 100
 RM=+3.47 m

TROX VFL/100

50 m³/h

 
Ø

 100

TROX VFL/125

75m³/h

Ø 125
 

RM=+3.53 m

TROX VFL/100

50 m³/h

Ø 100
 

RM=+3.45 m

RM=+3.45 m

TROX VFL/125

100 m³/h

RM=+3.45 m

TROX VFL/125

75 m³/h

Ø 125
 

RM=+3.31 m

RM=+3.31 m

L502_ZUL_BSK_4NE_01

BSK 500 x450

OK-BSK=+3.45 m

Systemair RDR-125

80 m³/h

Ø 125
 

Ø 50
 

 
Ø

 125

RM=+3.55 m

RFD-Q-D-A-M-L/160
150 m³/h

TROX VFL/125150m³/h

 
Ø 125

RM=+3.09 m

TROX VFL/125100 m³/h

TROX VFL/125100m³/h

Ø
 5

0
 RM=+3.49 m

RM=+3.49 m
RM=+3.49 m

RM=+3.26 m

RM=+3.51 m

TROX VFL/125100 m³/h

RM=+3.16 mRM=+3.32 m

RM=+3.32 m

TROX VFL/125100 m³/h

RM=+3.49 m

 
Ø 125

TROX VFL/10075 m³/h

TROX VFL/10075 m³/h
RM=+3.53 m

RM=+7.78 m

RM=+7.62 m

Systemair RDR-125
100m³/h

Ø
 1

25  

TROX VFL/10075m³/h

TROX VFL/10075m³/h

RM=+3.51 m

 
Ø 100

RM=+3.51 m

RM=+3.52 m

 
Ø 100

RM=+3.52 m

 
Ø 100

 
Ø 100

RM=+3.52 m

RM=+3.51 m

TROX VFL/100100 m³/h

TROX VFL/100100 m³/h

RM=+3.53 m

RM=+3.53 m

Ø
 1

00  

RM=+3.53 m

Ø
 1

00  

RM=+3.53 m

RM=+3.23 m

 
Ø 100

RM=+3.23 mØ
 1

00  

RM=+3.23 m

Ø
 1

00  

 
Ø 160

Ø 250
 

Systemair Notus-R
550 m³/h

TR
O

X 
C

A
05

0/
20

0x
10

00
/V

D
2

SL-AG
225

x 125

110 m
³/h

SL-AG
225

x 125

110 m
³/h

SL-AG

225

x 125

110 m
³/h

SL-AG

225

x 125

110 m
³/h

SL-AG

225

x 125

110 m
³/h

Ø 160
 

RM=+3.45 m

 
Ø 100

RM=+3.45 m
OKK=+3.5 m

 
Ø 100

Ø 160
 

Ø
 1

60  

RM=+3.45 mRM=+3.03 m
Ø

 1
60  

 
Ø 100

RM=+3.03 m

SL-AG
225

x 125

110 m³/h

SL-AG

225

x 125

110 m
³/h

SL-AG
225

x 125

110 m
³/h

SL-AG
225

x 125

110 m
³/h

SL-AG 225 x 125
110 m³/h

Systemair Notus-R  200 - M0

550 m³/h

 
Ø 200

RM=+3.46 m

 
Ø 160

 
Ø 100

RM=+3.46 m 
Ø 100

RM=+3.17 m

 
Ø 100

 
Ø 100

RM=+3.14 m

Systemair Notus-R  200 - M0

550 m³/h

Ø
 2

00  

TROX CA050/200x1000/VD2

RM=+3.5 m

Ø
 1

60  

 
Ø 160

 
Ø 160

Ø 160
 

RM=+3.19 m

RM=+3.19 m

RM=+3.19 m

Ø 160
 

Ø
 1

60  

RM=+3.46 m

 
Ø 100

RM=+3.46 m

Ø
 1

00  

Ø 100
 

RM=+3.46 m

Ø 100
 

RM=+3.16 m

TROX VFL/125100m³/h

 
Ø 125

RM=+3.16 m

Ø
 1

25  

Ø
 1

25  

RM=+3.09 m

RM=+3.09 m

TROX VFL/125100m³/h

Ø
 1

25  

L523_ZUL_BSK_4NE_03
BSK ø100OK-BSK=+3.67 m

L523_ABL_BSK_4NE_02
BSK ø100OK-BSK=+3.67 m

LVS 10050 m³/h

Ø
 1

00  RM=+7.85 m

Z-LVS 10050 m³/hØ
 1

00  

RM=+7.85 m

RD 180 x80

RM=+3.6 m

 
Ø 100

RM=+7.85 m

 
Ø 100

RM=+3.6 m

 
Ø 100

 
Ø 100

RM=+7.85 m

RD 180 x80

RM=+3.2 m

L523_ZUL_BSK_4NE_01
BSK 400 x200OK-BSK=+3.35 m

RD 300 x200

L523_ABL_BSK_4NE_01
BSK 600 x400OK-BSK=+3.65 m

60
0

40
0

38
75

 m
³/h

4.
5 

m
/s

L523_ZUL_BSK_4NE_02
BSK 500 x400OK-BSK=+3.65 m

50
0

40
0

31
50

 m
³/h

4.
4 

m
/s

Ø 125
 

RM=+3.48 m

RD 200 x100

Ø 250
 

LA= -

H

4E-48A00

K [°C]= ungekühlt

4E-50C00

4E-47A01

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]=

LA= Magistrale / L502

LA= -

H [°C]= 20

H [°C]= 20

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

4E-50C00

4E-47A02

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 1275 / A 1275 / A 0

H [°C]= unbeheizt

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 22

LA= Röntgendiagnostik

LA=

H [°C]= unbeheizt

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

4E-48B02

K [°C]=

L [m³/h]= Z 250

L [m³/h]= Z 1275 / A 1275 / A 0

LA= Magistrale / L502

K [°C]= ungekühlt

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

San Finger4-5 N / L523-AL431

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

4E-59A01

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 24

San Finger4-5 N / L523-AL431

H [°C]= 24

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

4E-53B00

4E-58B00

4E-53A00

H [°C]= 24

L [m³/h]= Z 400 / A 400 / A 0

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

H [°C]= 24

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

H [°C]= 22

4E-54B01

L [m³/h]= Z 175 / A 175 / A 0

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

4E-51B02

4E-55B00

H [°C]= 20

4E-52A02

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

L [m³/h]= Z 550 / A 550 / A 0

H [°C]= 20

H [°C]= 24

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 24

H [°C]= 20

K [°C]= ungekühlt

LA= -

L [m³/h]= Z 1100 / A 1100 / A 0

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 22

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

H [°C]= 24

H [°C]= 22

LA= -

H [°C]= 20

San Finger4-5 N / L523-AL431

5E-56C00

LA= -

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

L [m³/h]= Z 525 / A 525 / A 0

4E-52B01

L [m³/h]= Z 950 / A 950 / A 0

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 22

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

K [°C]= ungekühlt

4E-53B02

K [°C]= 26

4E-55A00

K [°C]= ungekühlt

4E-58A01

4E-54A01

L [m³/h]= Z 2350 / A 2350 / A 0

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= 30

K [°C]= ungekühlt

4E-52A01

H [°C]= 24

LA= Zul Ambulanzen Finger 4/Abl

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 24

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

4E-58B01 L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

H [°C]= 22

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

San Finger4-5 N / L523-AL431

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 04E-52A00

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

H [°C]= 20

K [°C]= 26

4E-58A00

L [m³/h]= Z 300 / A 300 / A 0

L [m³/h]= Z 300 / A 300 / A 0

K [°C]= ungekühlt

4E-54B02

H [°C]= 24

LA= -

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

K [°C]= ungekühlt

L522

4E-53B01

LA= Zul Ambulanzen Finger 4/Abl

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 22

4E-61A00

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

LA= Zul Ambulanzen Finger 4/Abl

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

H [°C]= 22

4E-50A00

H [°C]= 24

H [°C]= 24

L [m³/h]= Z 50 / A 50 / A 0

L [m³/h]= Z 75 / A 75 / A 0

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

LA= -

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 22

K [°C]= ungekühlt

4E-60A00

K [°C]= ungekühlt

4E-59B00

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

LA= -

L [m³/h]= Z 225 / A 225 / A 0

K [°C]= ungekühlt

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

LA= Zul Ambulanzen Finger 4/Abl

H [°C]= unbeheizt

H [°C]= 22

K [°C]= ungekühlt

4E-53A01

LA= Magistrale / L502

LA= -

4E-58B02

San Finger4-5 N / L523-AL431

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

LA= -

LA= Dialyse Zone Nebenräume /

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

H [°C]= 26

K [°C]= ungekühlt

LA= -

K [°C]= 26

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

LA= Abluft Sanitär Finger 4-5 Nord

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

4E-52B00

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0
K [°C]= ungekühlt

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

H [°C]= 24

K [°C]= 26

H [°C]= unbeheizt

H [°C]= 22

L [m³/h]= Z 100 / A 0 / A 0

L [m³/h]= Z 75 / A 75 / A 0

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

H [°C]= unbeheizt

L [m³/h]= Z 300 / A 300 / A 0

K [°C]= ungekühlt

LA= Zul Ambulanzen Finger 4/Abl

4E-61B01

L [m³/h]= Z 50 / A 50 / A 0

K [°C]= 26

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 26

4E-51B03

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

4E-59B01

4E-58A02

L [m³/h]= Z 50 / A 50 / A 0

H [°C]= 24

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 24

4E-54B00

4E-61A02

LA= -

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

H [°C]= unbeheizt

H [°C]= 22

4E-60A01 4E-51B01

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

H [°C]= 22

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

K [°C]= ungekühlt

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

H [°C]= 26

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

4E-51A01

4E-60B01

H [°C]= 24

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

K [°C]= ungekühlt

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

K [°C]= ungekühlt

4E-61B02

K [°C]= 26

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523
4E-58A03

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

4E-60B00

LA= -

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

4E-58A04

H [°C]= unbeheizt

LA= Zul Ambulanzen Finger 4/Abl

H [°C]= 22

4E-56A00

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

San Finger4-5 N / L523-AL431

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

H [°C]= 24

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

H [°C]= 24
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VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 20VML=1600 mm H=600 mm
T=80 mm 26 kg/h 902 Watt

UK=FFOK+150 mm VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 10VML=1120 mm H=600 mm
T=46 mm 12 kg/h 459 Watt

UK=FFOK+150 mm
VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 20VML=1200 mm H=600 mm
T=80 mm 20 kg/h 691 Watt

UK=FFOK+150 mm
VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 20VML=1400 mm H=600 mm
T=80 mm 21 kg/h 737 Watt

UK=FFOK+150 mm VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 20VML=600 mm H=600 mm
T=80 mm 10 kg/h 378 Watt

UK=FFOK+150 mm

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 20VML=1600 mm H=600 mm
T=80 mm 26 kg/h 920 Watt

UK=FFOK+150 mm

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 20VML=1400 mm H=600 mm
T=80 mm 22 kg/h 775 Watt

UK=FFOK+150 mm

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 20VM

L=1600 mm H=600 mm

T=80 mm 25 kg/h 863 Watt

UK=FFOK+150 mm

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 20VM

L=920 mm H=600 mm

T=80 mm 15 kg/h 531 Watt

UK=FFOK+150 mm

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 20VML=1400 mm H=600 mm
T=80 mm 22 kg/h 775 Watt

UK=FFOK+150 mm

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 20VM

L=600 mm H=600 mm

T=80 mm 8 kg/h 268 Watt

UK=FFOK+150 mm

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 30VM

L=520 mm H=600 mm

T=166 mm 12 kg/h 412 Watt

UK=FFOK+150 mm

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 30VM

L=720 mm H=600 mm

T=166 mm 12 kg/h 412 Watt

UK=FFOK+150 mm

K414_RV_4E-52B00_1

DN VE  m°=137 kg/h

K-FC
26 x 3,0

RM=+3.25 m

K414_RV_4E-53B00_1

DN VE  m°=260 kg/h

K414_RV_4E-53A01_1

DN VE  m°=81 kg/h

K-FC
20 x 2,5

RM=+3.25 m

K414_RV_4E-54A01_1

DN VE  m°=34 kg/h
K-FC
16 x 2,25

RM=+3.25 m

K414_RV_4E-61B02_1
DN VE  m°=269 kg/h

K414_RV_4E-48B01_1
DN VE  m°=374 kg/h

K414_FC_4E-61B02_1
Aertesi-BRE93EC

K414_FC_4E-61B02_2
Aertesi-BRE93EC

K414_FC_4E-55B00_1

Aertesi-BRE72EC

K414_FC_4E-54B01_1

Aertesi-BRE73EC

K414_FC_4E-53B00_1

Aertesi-BRE93EC

K414_FC_4E-53B00_2

Aertesi-BRE93EC

K414_FC_4E-52B00_1

Aertesi-BRE72EC

K414_FC_4E-51B00_1

Aertesi-BRE283EC

K414_FC_4E-54A01_1

Aertesi-BRE72EC

K414_FC_4E-53A01_1

Aertesi-BRE72EC

K414_FC_4E-48B01_1
Aertesi-BRE283EC

K414_RV_4E-61B02_2
DN VE  m°=269 kg/h

K414_RV_4E-55B00_1

DN VE  m°=83 kg/h

K-FC
20 x 2,5

RM=+3.25 m

K-FC
20 x 2,5

RM=+3.25 m

K414_RV_4E-54B01_1

DN VE  m°=151 kg/h

K-FC
26 x 3,0

RM=+3.25 m

K-FC
32 x 3,0

RM=+3.25 m

K414_RV_4E-53B00_2

DN VE  m°=260 kg/h

FBH
40 x 3,5RM=+3.01 m

K-FC
50 x 4,0

RM=+3.25 m

K414_RV_4E-51B00_1

DN VE  m°=384 kg/h

K-FC
32 x 3,0

RM=+3.01 m

K-FC
32 x 3,0

RM=+3.25 m

K-FC
32 x 3,0

RM=+3.25 m

K-FC
50 x 4,0

RM=+3.01 m

K-FC
50 x 4,0

RM=+3.01 m

K-FC
40 x 3,5

RM=+3.01 m

K-FC
40 x 3,5

RM=+3.01 m

K-FC
40 x 3,5

RM=+3.01 m

K-FC
40 x 3,5

RM=+3.01 m

K-FC
32 x 3,0RM=+3.01 m

K-FC
32 x 3,0RM=+3.01 m

K-FC
32 x 3,0

RM=+3.01 m

K-FC
32 x 3,0RM=+3.25 m

FBH
40 x 3,5

RM=+3.01 m

FBH
40 x 3,5

RM=+3.01 m

FBH
40 x 3,5

RM=+3.01 m

FBH
32 x 3,0

RM=+3.01 m

FBH
32 x 3,0

RM=+3.01 m

FBH
26 x 3,0RM=+3.01 m

FBH
26 x 3,0RM=+3.01 m

FBH
26 x 3,0RM=+3.25 m

H-HK ins 1.OGHK16 x 2,25RM=+7.43 m
H-HK ins 1.OG16 x 2,25RM=+7.43 m

H-HK ins 1.OGHK16 x 2,25RM=+7.43 m

H-HK ins 1.OGHK16 x 2,25RM=+7.43 m

H-HK ins 1.OG16 x 2,25RM=+7.43 m

H-HK ins 1.OG16 x 2,25RM=+7.43 m

HK
16 x 2,25RM=+3.2 m

HK
16 x 2,25RM=+3.01 m

HK
16 x 2,25RM=+3.25 m

HK
16 x 2,25RM=+3.25 m

H-HK ins 1.OG16 x 2,25RM=+7.85 m

H-HK ins 1.OG16 x 2,25RM=+7.5 m

H-HK ins 1.OGHK16 x 2,25RM=+7.85 m
H-HK ins 1.OGHK16 x 2,25RM=+7.5 m

H-HK ins 1.OGHK16 x 2,25RM=+7.85 m

HK
16 x 2,25RM=+3.25 m

H-HK ins 1.OG16 x 2,25RM=+7.85 m

H-HK ins 1.OGHK16 x 2,25RM=+7.85 m

HK
16 x 2,25RM=+3.25 m

HK
16 x 2,25RM=+3.25 m

H-HK ins 2.OG16 x 2,25

H-HK ins 1.OGHK

16 x 2,25

RM=+7.85 m

H-HK ins 1.OGHZK

16 x 2,25

RM=+7.85 m

HK
26 x 3,0RM=+3.01 m

HK
26 x 3,0

RM=+3.01 m

H-HK ins 1.OGHK

16 x 2,25

RM=+7.5 m

H-HK ins 1.OGHK

16 x 2,25

RM=+7.4 m

H-HK ins 1.OGHZK

16 x 2,25

RM=+7.5 m

H-HK ins 1.OGHZK

16 x 2,25

RM=+7.4 m

HZK-Bad20 x 2,5RM=+3.25 m

HZK-Bad20 x 2,5RM=+3.45 m

HZK-Bad16 x 2,25RM=+3.6 m

HZK-Bad16 x 2,25RM=+3.01 m
HZK-Bad16 x 2,25RM=+3.25 m

HZK-Bad16 x 2,25RM=+3.25 m

HK
16 x 2,25RM=+3.01 m

ST03/VE70 Verteiler 0.23

ST03/VE69 Verteiler 0.22

ST03/VE66 Verteiler 0.19

ST03/VE80 Verteiler 0.33

ST03/VE67 Verteiler 0.20

ST03/VE55 Verteiler 0.8

FBH
40 x 3,5

RM=+3.01 m

FBH
40 x 3,5

RM=+3.6 m

FBH
50 x 4,0

RM=+3.01 m

FBH
50 x 4,0

RM=+3.01 m

HK
26 x 3,0

RM=+3.01 m

HK
26 x 3,0

RM=+3.01 m

HK
26 x 3,0

RM=+3.01 m

HK
26 x 3,0

RM=+3.01 m

LA=

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

L [m³/h]= Z 250

K [°C]= ungekühlt

4E-50C00

4E-50C00

4E-48A00

4E-48B02

H [°C]= 20

L [m³/h]= Z 1275 / A 1275 / A 0

4E-47A02

LA= -

K [°C]=

L [m³/h]= Z 1275 / A 1275 / A 0

K [°C]= ungekühlt

H

H [°C]= 22

H [°C]= unbeheizt
K [°C]= ungekühlt

4E-47A01

H [°C]= 20

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

H [°C]= unbeheizt

K [°C]= ungekühlt

LA= Magistrale / L502

LA= -

L [m³/h]=

LA= Magistrale / L502

LA= Röntgendiagnostik

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 22

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

H [°C]= unbeheizt

K [°C]= ungekühlt

L522

4E-51B01

4E-54B01

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

4E-59B02

LA= -

L [m³/h]= Z 75 / A 75 / A 0

4E-61A02

H [°C]= 24

H [°C]= 20

4E-60B01

4E-52B01

4E-55B00

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0
H [°C]= 22

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= unbeheizt

LA= -

4E-60A01

H [°C]= 24

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

LA= -

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

H [°C]= 24

H [°C]= 22

L [m³/h]= Z 225 / A 225 / A 0

L [m³/h]= Z 1100 / A 1100 / A 0

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

LA= Zul Ambulanzen Finger 4/Abl

4E-58A01

LA= -

4E-61B02

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 22

K [°C]= 26

4E-58B01

H [°C]= 24

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

H [°C]= 24

K [°C]= ungekühlt
L [m³/h]= Z 300 / A 300 / A 0 H [°C]= 22

K [°C]= 26

4E-58B02

H [°C]= 24

H [°C]= 22

L [m³/h]= Z 1000 / A 1000 / A 0

L [m³/h]= Z 175 / A 175 / A 0

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

4E-58A04

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

LA= Zul Ambulanzen Finger 4/Abl

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

San Finger4-5 N / L523-AL431

LA= -

K [°C]= ungekühlt

4E-53B00

K [°C]= 30

San Finger4-5 N / L523-AL431

H [°C]= 24

L [m³/h]= Z 50 / A 50 / A 0

4E-60B00

4E-53B02

H [°C]= 24

L [m³/h]= Z 0 / A 100 / A 0

K [°C]= 26

L [m³/h]= Z 100 / A 0 / A 0

H [°C]= 22

4E-52A00

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

H [°C]= 22

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 22

4E-54B00

K [°C]= ungekühlt

4E-53A00

L [m³/h]= Z 75 / A 75 / A 0

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= 26

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= unbeheizt

LA= -

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

4E-52A01

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

H [°C]= 26

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

H [°C]= 22

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

K [°C]= ungekühlt

4E-59A01

4E-54B02

4E-61B00

L [m³/h]= Z 525 / A 525 / A 0

H [°C]= 22

H [°C]= 22

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

San Finger4-5 N / L523-AL431

4E-56A01

4E-58A03

4E-52A02

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 24

L [m³/h]= Z 700 / A 700 / A 0

K [°C]= ungekühlt

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

LA= -

H [°C]= 22

4E-53B01

4E-54A02

H [°C]= 22

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= 26

LA= Zul Ambulanzen Finger 4/Abl

H [°C]= 20

H [°C]= 24

4E-50A00

H [°C]= 24

H [°C]= 22

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= 26

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 20

K [°C]= ungekühlt

4E-54A00

L [m³/h]= Z 2350 / A 2350 / A 0

4E-59B00

H [°C]= 24

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= 26

K [°C]= ungekühlt
4E-61A00

LA= Dialyse Zone Nebenräume /

4E-61B01

L [m³/h]= Z 50 / A 50 / A 0

H [°C]= 24

LA= Magistrale / L502

K [°C]= ungekühlt

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

K [°C]= 26

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

LA= Zul Ambulanzen Finger 4/Abl
4E-58A02

4E-51A03

LA= -

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 26

K [°C]= ungekühlt

LA= -

H [°C]= 26

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

H [°C]= 20

4E-51A01

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 22

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

H [°C]= 22

H [°C]= 24

San Finger4-5 N / L523-AL431

L [m³/h]= Z 50 / A 50 / A 0

LA= Abluft Sanitär Finger 4-5 Nord

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

4E-58B00

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

San Finger4-5 N / L523-AL431

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

K [°C]= ungekühlt

4E-60A00

LA= -

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 300 / A 300 / A 0

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

4E-51B03

LA= Zul Ambulanzen Finger 4/Abl

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

LA= -

LA= Zul Ambulanzen Finger 4/Abl

4E-52B00

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

L [m³/h]= Z 75 / A 75 / A 0

H [°C]= 22

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

H [°C]= 24

H [°C]= unbeheizt

H [°C]= 24

4E-54A01

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

H [°C]= 20

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

L [m³/h]= Z 550 / A 550 / A 0

H [°C]= 22

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

4E-51B00

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

LA= Zul Ambulanzen Finger 4/Abl

LA= -

4E-56A00

K [°C]= 26

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

LA= -

/ AL431
K [°C]= ungekühltL [m³/h]= Z 400 / A 400 / A 0

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

4E-59B01

L [m³/h]= Z 300 / A 300 / A 0

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

H [°C]= 26

4E-53A01

4E-55A00

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

K [°C]= ungekühlt

4E-57A00

H [°C]= 24

L [m³/h]= Z 950 / A 950 / A 0

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

H [°C]= unbeheizt

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

H [°C]= 24

4E-59A00

K [°C]= ungekühlt

San Finger4-5 N / L523-AL431

H [°C]= 24

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

K [°C]= ungekühlt

4E-58A00

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

San Finger4-5 N / L523-AL431

5E-56C00

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

4E-61A01

4E-51B02
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H-HK ins 1.OGHK

RM=+7.5 m

H-HK ins 1.OGHZK

RM=+7.5 m

Kühlwasser VL DN 32
RM=+3.13 m  vom 1.UG

K406_RV_4E-58A00_1
DN VE  m°=573kg/h

Fan CoilOK=RDUK-150mm
K406_FC_4E-58A00_1

Samsung-innovator H2O product Touch 4

@GP: statische Bauangabe WS fehlt!

HZK
16 x 2,25Montage auf Rohboden

H-HK ins 1.OG
RM=+7.85 m

Entlüftung ø56vom 1U

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+3.2 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+3.3 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.2 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.2 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.1 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.2 m  

Schmutzwasser ø110

vom 1G

Schmutzwasser ø110

vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.52 m  1 %

Schmutzwasser ø110

vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.5 m  1 %

Schmutzwasser ø110

ins 1U

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.51 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.54 m  1 %
Schmutzwasser ø56

vom 1G

Schmutzwasser ø110

vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.51 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.51 m  1 %

Schmutzwasser ø110

ins 1U

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.51 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.54 m  1 %

Schmutzwasser ø56

vom 1G

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.32 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.25 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.22 m  1 %

Schmutzwasser ø110

ins 1U

Entlüftung ø56

vom 1U

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.53 m  1 %
Entlüftung ø56

vom 1U

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.51 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.51 m  1 %

Schmutzwasser ø110

vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.5 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.5 m  1 %

Schmutzwasser ø110

vom 1G

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.56 m  1 %

Schmutzwasser ø56

vom 1G

Schmutzwasser ø56

ins 1U

Schmutzwasser ø56

vom 1G

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.54 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.54 m  1 %

Schmutzwasser ø56

vom 1G

Schmutzwasser ø110

vom 1G

Entlüftung ø56

vom 1U

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.51 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.49 m  1 %

Schmutzwasser ø110

ins 1U

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.32 m  1 %

Schmutzwasser ø56

vom 1G

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.32 m  0.41 %

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.32 m  0.41 %

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.32 m  1 %

Schmutzwasser ø56

vom 1G

Schmutzwasser ø110

vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.52 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.48 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.47 m  1 %

Schmutzwasser ø110

ins 1U

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.51 m  1 %

Schmutzwasser ø56

vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.5 m  1 %

Schmutzwasser ø110

vom 1G

Schmutzwasser ø110

vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.52 m  1 %

Regenwasser ø110

vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.49 m  1 %

Regenwasser ø110

ins 1U

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.14 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.07 m  1 %

Entlüftung ø56

vom 1U

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.11 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.08 m  1 %

Entlüftung ø56

vom 1U

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.48 m  1 %

Schmutzwasser ø110

ins 1U

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.51 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.54 m  1 %

Schmutzwasser ø56

vom 1G

Schmutzwasser ø56

vom 1G

Entlüftung ø56

vom 1U

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.27 m  0.71 %

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.27 m  1 %

Schmutzwasser ø110
vom 1G

Schmutzwasser ø110
ins 1U

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.52 m  1 %

Schmutzwasser ø56
vom 1G

Schmutzwasser ø110
vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.51 m  1 %

Schmutzwasser ø110
vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.47 m  1 %

Schmutzwasser ø110
vom 1G

Schm
utzwasser ø110

vom
 1G

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.46 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+3.49 m  1 %

Schmutzwasser ø56
vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.46 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+3.49 m  1 %

Schmutzwasser ø56
vom 1G

Regenwasser ø75
vom 1G

Silent-db20-Rohr ø75
KS=+3.55 m  1 %

Regenwasser ø75
ins 1U

Schmutzwasser ø110
vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.52 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.52 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+3.55 m  1 %Schmutzwasser ø56

vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.48 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.46 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.46 m  1 %

Schmutzwasser ø56
vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.41 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.35 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.42 m  1 %
Schmutzwasser ø110

vom 1G

Schmutzwasser ø56
vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.4 m  1 %

Schmutzwasser ø56
vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.36 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.38 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+3.4 m  1 %

Schmutzwasser ø56
vom 1G

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+3.58 m  1 %

Schmutzwasser ø56
vom 1G

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+3.58 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+3.55 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+3.56 m  1 %

Schmutzwasser ø56
vom 1G

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+3.53 m  1 %

Schmutzwasser ø110
ins 1U

Schmutzwasser ø110
ins 1U

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.24 m  1 %

Schmutzwasser ø56
vom 1G

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+3.34 m  1 %Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.34 m  1 %

Schmutzwasser ø56
vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.3 m  1 %

Schmutzwasser ø56
vom 1G

Schmutzwasser ø56
vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.3 m  1 %

Schmutzwasser ø75
vom 1G

Schmutzwasser ø110
vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.25 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.29 m  1 %

Schmutzwasser ø110
vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+3.29 m  1 %

Schmutzwasser ø110
vom 1G

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+3.48 m  1 %

Schmutzwasser ø56
vom 1G

Schmutzwasser ø110
vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.52 m  1 %

Schmutzwasser ø110

vom 1G

Schmutzwasser ø56

vom 1G

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.5 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.52 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.55 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.13 m  1 %

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.15 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.2 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.2 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1
RM=+3.25 m  

Warmwasser ø18 x 1
RM=+3.25 m  

Warmwasser ø18 x 1
RM=+3.25 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75mWarmwasser ø18 x 1
RM=+7.7 m  

Warmwasser ø18 x 1
RM=+3.25 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1
RM=+3.25 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Zirkulation ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Zirkulation ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Zirkulation ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Zirkulation ø18 x 1

RM=+3.25 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.19 m  

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Zirkulation ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Zirkulation ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+3.21 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+3.48 m  1 %
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UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

UP-Ventil Warmwasser ø

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Schmutzwasser ø56

vom 1G

Schmutzwasser ø110
ins 1U

Schmutzwasser ø110
ins 1U

Schmutzwasser ø110
ins 1U

Schmutzwasser ø110
ins 1U

Schmutzwasser ø56
ins 1U

Schmutzwasser ø56
ins 1U

Schmutzwasser ø56
ins 1U

Schmutzwasser ø56
ins 1U

Schmutzwasser ø56
ins 1U

Schmutzwasser ø56
ins 1U

Schmutzwasser ø56

ins 1U

Schmutzwasser ø56

ins 1U

Schmutzwasser ø56

ins 1U

Schmutzwasser ø56

ins 1U

Schmutzwasser ø56

ins 1U

Schmutzwasser ø110

ins 1U

Regenwasser ø75

ins 1U

Regenwasser ø75

vom 1G

Warmwasser ø28 x 1,2
RM=+3.01 m  

Warmwasser ø28 x 1,2
RM=+3.01 m  

Kaltwasser ø28 x 1,2
RM=+3.15 m  

Kaltwasser ø28 x 1,2
RM=+3.15 m  

Kaltwasser ø28 x 1,2
RM=+3.15 m  

Kaltwasser ø28 x 1,2

RM=+0 m  

Kaltwasser ø35 x 1,5

RM=+3.1 m  

Kaltwasser ø35 x 1,5

RM=+3.25 m  

Kaltwasser ø35 x 1,5

RM=+3.25 m  

Kaltwasser ø35 x 1,5

RM=+3.1 m  

Warmwasser ø28 x 1,2

RM=+3.01 m  

Warmwasser ø28 x 1,2

RM=+3.01 m  

Zirkulation ø18 x 1

RM=+3.01 m  

Zirkulation ø18 x 1

RM=+3.01 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Zirkulation ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.2 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.2 m  

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.15 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m
Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø28 x 1,2

RM=+3.2 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø28 x 1,2

RM=+3.2 m  

Kaltwasser ø28 x 1,2

RM=+3.2 m  

Kaltwasser ø28 x 1,2

RM=+3.2 m  

Kaltwasser ø28 x 1,2

RM=+3.2 m  

Kaltwasser ø28 x 1,2

RM=+3.2 m  

Warmwasser ø22 x 1,2

RM=+3.01 m  

Warmwasser ø22 x 1,2

RM=+3.01 m  

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.01 m  

Warmwasser ø18 x 1
RM=+3.01 m  

Warmwasser ø18 x 1
RM=+3.01 m  

Zirkulation ø18 x 1
RM=+3.25 m  

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75mZirkulation ø18 x 1
RM=+7.7 m  

Warmwasser ø18 x 1
RM=+7.26 m  

Warmwasser ø18 x 1
RM=+3.01 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1
RM=+3.25 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+3.35 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+3.35 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+3.35 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+3.35 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+2.1 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+3.15 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+3.15 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+3.15 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+3.15 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+3.3 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+3.3 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+3.2 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1
RM=+3.25 m  

Warmwasser ø18 x 1
RM=+3.25 m  

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Zirkulation ø18 x 1
RM=+3.25 m  

Zirkulation ø18 x 1
RM=+3.25 m  

Zirkulation ø18 x 1

RM=+3.01 m  

Zirkulation ø18 x 1

RM=+3.01 m  

Zirkulation ø18 x 1
RM=+3.01 m  

Zirkulation ø18 x 1

RM=+3.01 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+3.2 m  

Kaltwasser ø22 x 1,2
RM=+3.2 m  

Kaltwasser ø22 x 1,2

RM=+3.2 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.45 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.45 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+2.1 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.15 m  

Kaltwasser ø28 x 1,2

RM=+3.2 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.45 m  

Warmwasser ø28 x 1,2

RM=+3.01 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø28 x 1,2

RM=+3.2 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1

RM=+3.25 m  

Kaltwasser ø28 x 1,2

RM=+3.2 m  

Kaltwasser ø28 x 1,2

RM=+3.2 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.2 m  

Kaltwasser ø28 x 1,2

RM=+3.2 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+3.15 m  

Kaltwasser ø22 x 1,2
RM=+3.2 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+3.15 m  

Kaltwasser ø28 x 1,2

RM=+3.2 m  

Kaltwasser ø28 x 1,2

RM=+3.2 m  

Zirkulation ø18 x 1
RM=+3.01 m  

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.26 m  

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Zirkulation ø18 x 1
RM=+3.25 m  

Zirkulation ø18 x 1
RM=+3.01 m  

Zirkulation ø18 x 1
RM=+3.01 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+3.2 m  

F4/EG/02
Wandhydrant

Feuerlöscherwasser DN 80

RM=+3.13 m

F4/EG/03
Wandhydrant

Wandhydrant
F4/EG/04

Zirkulation ø22 x 1,2
RM=+3.01 m  

K [°C]= ungekühlt

LA= -

H [°C]= 20

4E-50C00

H [°C]= unbeheizt

LA= Magistrale / L502

LA= -

K [°C]= ungekühlt

H
K [°C]=

4E-47A02

L [m³/h]=

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

4E-47A01

L [m³/h]= Z 1275 / A 1275 / A 0

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

L [m³/h]= Z 250

4E-48A00

H [°C]= 22
4E-48B02

K [°C]= ungekühlt
L [m³/h]= Z 1275 / A 1275 / A 0

K [°C]= ungekühlt
H [°C]= 20

LA=

LA= Röntgendiagnostik

4E-50C00

K [°C]= ungekühlt

LA= Magistrale / L502

H [°C]= unbeheizt

4E-60B00

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

H [°C]= 24

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 24

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

4E-53A01

K [°C]= 26

LA= -

4E-58A04

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

LA= -

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

L [m³/h]= Z 1100 / A 1100 / A 0

H [°C]= 20

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

H [°C]= 24

4E-57A00

H [°C]= 22

4E-59B02
K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

H [°C]= 22

H [°C]= 24

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

San Finger4-5 N / L523-AL431

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

4E-52A01

4E-58B00

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 525 / A 525 / A 0

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

L522

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

K [°C]= 26

K [°C]= 26

L [m³/h]= Z 100 / A 0 / A 0

L [m³/h]= Z 0 / A 100 / A 0

L [m³/h]= Z 50 / A 50 / A 0

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 26

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

H [°C]= 24

L [m³/h]= Z 75 / A 75 / A 0

LA= Zul Ambulanzen Finger 4/Abl

H [°C]= unbeheizt

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

H [°C]= 22

4E-54A01

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

H [°C]= 22

H [°C]= 24

H [°C]= 20

4E-58A03

4E-54B00

4E-59B00

L [m³/h]= Z 225 / A 225 / A 0

4E-53A00

H [°C]= 20

San Finger4-5 N / L523-AL431

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

LA= -

LA= Zul Ambulanzen Finger 4/Abl

LA= -

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

H [°C]= 22

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 24

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

H [°C]= 24

LA= -

4E-53B02

H [°C]= 24

4E-58A01

K [°C]= 26

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

H [°C]= 24

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

H [°C]= 24

L [m³/h]= Z 550 / A 550 / A 0

4E-59A01

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

4E-61B00

L [m³/h]= Z 300 / A 300 / A 0

L [m³/h]= Z 50 / A 50 / A 0

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

L [m³/h]= Z 300 / A 300 / A 0

H [°C]= 22

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 24

H [°C]= unbeheizt

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

San Finger4-5 N / L523-AL431

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

L [m³/h]= Z 175 / A 175 / A 0

4E-54B01

H [°C]= 24

4E-60A01

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

4E-61A00

4E-60A00

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

LA= -

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523
K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= 30

4E-61A01

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

4E-53B01

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

LA= -

4E-61B02

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

H [°C]= 22

H [°C]= 24

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

4E-51B02

San Finger4-5 N / L523-AL431

LA= -

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

H [°C]= 22

4E-52B01

H [°C]= 22

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

4E-61A02

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 26

L [m³/h]= Z 2350 / A 2350 / A 0

H [°C]= 22

4E-55B00

H [°C]= 22

LA= -

K [°C]= ungekühlt

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

K [°C]= ungekühlt

LA= Abluft Sanitär Finger 4-5 Nord

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

H [°C]= 24

K [°C]= 26

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

LA= -

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 22

H [°C]= 24

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

H [°C]= unbeheizt

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

K [°C]= 26

H [°C]= 22

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

H [°C]= 20

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

K [°C]= ungekühlt

4E-52A00

L [m³/h]= Z 950 / A 950 / A 0

K [°C]= ungekühlt

4E-52B00

LA= Magistrale / L502

H [°C]= 24

L [m³/h]= Z 1000 / A 1000 / A 0

H [°C]= 22

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 22

/ AL431

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

K [°C]= 26

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

LA= Zul Ambulanzen Finger 4/Abl

San Finger4-5 N / L523-AL431

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

LA= -

LA= Dialyse Zone Nebenräume /

4E-51B01

4E-58A00

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

K [°C]= ungekühlt

4E-54A02

K [°C]= 26

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

H [°C]= 22

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

4E-61B01

H [°C]= 20

4E-52A02

K [°C]= ungekühlt

5E-56C00

L [m³/h]= Z 400 / A 400 / A 0

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

K [°C]= ungekühlt

LA= -

H [°C]= 26

L [m³/h]= Z 300 / A 300 / A 0

L [m³/h]= Z 75 / A 75 / A 0

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= unbeheizt

H [°C]= 22

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 22

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

K [°C]= ungekühlt

4E-58B02

K [°C]= 26

4E-54A00

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

K [°C]= ungekühlt

LA= Zul Ambulanzen Finger 4/Abl

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

4E-51B03

L [m³/h]= Z 50 / A 50 / A 0

4E-59B01

L [m³/h]= Z 700 / A 700 / A 0

4E-51A01

San Finger4-5 N / L523-AL431
4E-53B00

4E-55A00

L [m³/h]= Z 75 / A 75 / A 0

LA= Zul Ambulanzen Finger 4/Abl

LA= -

San Finger4-5 N / L523-AL431

4E-58B01

4E-56A01

LA= Zul Ambulanzen Finger 4/Abl

L [m³/h]= Z 500 / A 500 / A 0

H [°C]= 24

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

4E-51B00

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

H [°C]= 26

LA= Zul Ambulanzen Finger 4/Abl

4E-50A00

H [°C]= 22

4E-58A02

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523

4E-54B02

H [°C]= 24

4E-59A00

H [°C]= unbeheizt

4E-60B01

4E-51A03

4E-56A00

LA= Ambulanzen Finger 4 / L523
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Wandhydrant
F5/EG/04

PE-Reinigungsstück ø110

PE-Reinigungsstück ø110

PE-Reinigungsstück ø110

PE-Reinigungsstück ø110

PE-Reinigungsstück ø110

PE-Reinigungsstück ø110

PE-Reinigungsstück ø110

PE-Reinigungsstück ø110

PE-Reinigungsstück ø110

PE-Reinigungsstück ø110

PE-Reinigungsstück ø110

PE-Reinigungsstück ø110
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Die Anbindung der Heizkörper erfolgt vom darunterliegenden Geschoß.
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Für die Anschlüsse der bauseits beigestellten Geräte (Medizintechnik,

Maßstab

installiert, welches in Abhängigkeit der Zeit und der Temperatur eine

office@heiz-hofstaetter.at T +43 316 715656-0
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dem Architekten und dem Statiker erlaubt.
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Gebäudetechnik - Anlagentechnik
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Die Verlegung der Fußbodenheizung ist im Bezug auf die

GEZEICHNET

automatische Spülung der Leitung durchführt.

Verbindungsstellen im Bodenaufbau sind zu vermeiden.
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Leitungen nur mit entsprechenden Maßnahmen und in Absprache mit
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den Deckenspiegelplänen zu entnehmen.

-

K4N_ARC_AF_GR_EG_FINGER4NORD_A12

In der Kaltwasserleitung ist am Ende der Verteilleitung ein Spülventil
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Die Lage der Einbauten in den Decken (Luftauslässe, ULKG,...) sind
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Im Bodenaufbau ist eine Querung der Gebäudedehnfugen mit

Estrichdehnfugen mit dem Estrichleger abzustimmen.
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Jedes Bad bzw. jeder Raum wird mit Unterputzabsperrventile
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Im Deckenbereich ist eine Querung der Gebäudedehnfugen mit

N

ALLGEMEINES HEIZUNG
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Die Angaben aus den Wandansichten sind zu beachten.

K4N_HKL_AF_GR_EG_FINGER4NORDLUE_A08

Leitungen nicht zulässig.

ARGE EDERER+HAGHIRIAN, GENERALPLAN GMBH

ausgestattet.

Warmwasserleitungen werden bis zur Entnahme durchgeschliffen.

Bei der Querung der Estrichdehnfugen sind Schutzrohre vorzusehen.
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