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Linoleum

A=7.49m²/ U=11.26m
Serverraum

RH= 3,14m

Teppich

A=11.96m² / U=13.98m
Besprechung

RH= 2,60m

Fliesen

A=3.06m² / U=7.10m
Putzraum

RH= 2,60m

Fliesen

A=3.50m² / U=7.74m
WC-D

RH= 2,60m

Fliesen

A=8.04m² / U=11.65m
WC-H

RH= 2,60m

Fliesen

A=4.18m² / U=8.20m
Beh. WC

RH= 2,60mSteinzeug

A=16.76m² / U=18.87m
Stiegenhaus

RH= 3,14/2,74m

RPH = RDOKSTUK= RDUK
RPH = +3,92STUK= +7,26

Linoleum

A=18.64m² / U=17.41m
Teeküche

RH= 3,00m

Teppich

A=41.89m² / U=26.93m
Besprechung

RH= 3,0 m/2,60m

Linoleum

A=287,72m² 
Großraumbüro

RH= 3,00m

Teppich

A=113,67m²
Erschließung

RH= 2,60m

Nutzestrich

A=6.56m² / U=10.54m
Technikraum

RH= 3,10m

Steinzeug

A=8.47m² / U=12.11m

Podest
RH= 3,454m

RBL 200/260 STUK =+6,72

A=10.45m² 
Terrasse

WPC-Belag

abgeh.De.
GK DUK=RDUK-40cm

Linoleum

A=23.09m² / U=19.40m
Büro

RH= 2,60m/3,0m
Linoleum

A=23.01m² / U=19.23m
Büro

RH= 2,60m/3,0m
Linoleum

A=23.47m² / U=19.40m
Büro

RH= 2,60m/3,0m

WD 55/35
OK=RDUK

WS 90/10/86
OK=FFOK +66cm

WD Ø 15
OK=RDUK -25cm

WD 300/53
OK=RDUK

WD 30/30OK=RDUK

WD 55/25
OK=RDUK

WD 30/25
OK=RDUK

WD 130/40
OK=RDUK

WD 70/30
OK=RDUK

WD 180/45
OK=RDUK

WD 55/25
OK=RDUK -20cm

WD 115/30
OK=RDUK

WD 25/15
OK=RDUK - 15cm

WD 25/15
OK=RDUK -15cm

WD 140/25
OK=RDUK

WD 40/20
OK=RDUK -20cm

WD Ø 30
OK=RDUK - 15cm

WD Ø 30
OK=RDUK

WD 115/30
OK=RDUK

WD Ø 25
OK=RDUK

DD 50/20
BD 50/20

DD 300/80BD 300/80

REV
60/60

DD Ø 20

DD 15/15

BD 15/15

WS 90/10/86
OK=FFOK +66cm

WD 55/35
OK=RDUK

WD Ø 15
OK=RDUK -25cm

WD 50/20
OK=RDUK

WD 25/15
OK=RDUK -15cm

WD Ø 10
OK=RDUK - 15cm

DD 50/25
BD 50/25

WD 60/30
OK=RDUK

WD Ø 15
OK=RDUK -15cm

DD 50/15
BD 50/15

WD 130/40
OK=RDUK

BD DN25cm

RPH=+4,05; STUK =+6,50  WD 110/25 
 OK=RDUK 

 WD 55/40 
 OK=RDUK  WD 70/30 

 OK=RDUK - 15cm 

 WD 55/35 
 OK=RDUK 

 WS 90/10 
 OK=FFOK +66cm 
 UK=RDOK 

 WD Ø 15 
 OK=RDUK -25cm 

 WD 300/53 
 OK=RDUK 

 WD 30/30  OK=RDUK 

 WD 20/10  OK=RDUK 

 WD 25/15 
 OK=RDUK -15cm 

 WD 55/25 
 OK=RDUK 

 WD 30/25 
 OK=RDUK 

 WD Ø 15 
 OK=RDUK -25cm 

 WD 160/40 
 OK=RDUK 

 WD 130/40 
 OK=RDUK 

 WD 70/30 
 OK=RDUK 

 WD 180/45 
 OK=RDUK 

 WD 65/25 
 OK=RDUK  -20cm 

 WD 115/30 
 OK=RDUK 

 WD Ø 10 
 OK=RDUK - 15cm 

 WD 25/15 
 OK=RDUK - 15cm 

 WD Ø 15 
 OK=RDUK -15cm 

 WD 25/15 
 OK=RDUK -15cm 

 WD 60/30 
 OK=RDUK 

 WD 140/25 
 OK=RDUK 

 WD 40/20 
 OK=RDUK -20cm 

 WD 45/20 
 OK=RDUK 

 WD Ø 30 
 OK=RDUK - 15cm 

 WD Ø 30 
 OK=RDUK 

 WD 115/30 
 OK=RDUK 

 WD Ø 25 
 OK=RDUK 

23 °C
AMG1031 Büro

835 W
33.1 W/m²

22 °C
AMG103 Erschließung

308 W
2.8 W/m²

22 °C
AMG101 Stiegenhaus

1084 W
28.1 W/m²

22 °C
AMG106 Küche

949 W
50.5 W/m²

23 °C
AMG114 Besprechung

1681 W
41.2 W/m²

23 °C
AMG112 Büro

828 W
36.1 W/m²

23 °C
AMG103.2 Büro

792 W
31.4 W/m²

23 °C
AMG103.3 Büro

835 W
33.1 W/m²

23 °C
AMG103.4 Büro

788 W
31.4 W/m²

23 °C
AMG103.4 Großraumbüro

2360 W
41.8 W/m²

23 °C
AMG103.5 Büro

810 W
31.4 W/m²

23 °C
AMG103.6 Büro

857 W
33 W/m²

23 °C
AMG103.7 Büro

861 W
33.2 W/m²

23 °C
AMG103.8 Büro

828 W
32.1 W/m²

 DD 15/15  BD 15/15 

 DD 50/25 
 BD 50/25 

 DD 50/20 
 BD 50/20 

 DD 50/15 
 BD 50/15 

 DD 300/80  BD 300/80 

REV
60/60

 DD Ø 20 

REV
60/60

 WD 35/25 
 OK=RDUK - 5cm 

 WD 35/25 
 OK=RDUK - 5cm 

 WD 20/10 
 OK=RDUK - 5cm 

 WD Ø 25 
 OK=RDUK - 5cm 

 WD Ø 25 
 OK=RDUK - 5cm 

 WD Ø 25 
 OK=RDUK - 5cm 

 WD Ø 25 
 OK=RDUK - 5cm 

 WD Ø 25 
 OK=RDUK - 5cm 

23 °C
AMG113 Büro

1071 W
47.2 W/m²

23 °C
AMG111 Büro

911 W
38.7 W/m²

23 °C
AMG103.9 Büro

833 W
33.1 W/m²

Achse  A / 10
EINFÜGEPUNKT

 WD 20/10 
 OK=RDUK 
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A
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FXAQ 15A
Leistung: 1,70kW

RT

RT

FXAQ 15A
Leistung: 1,70kW

FXAQ 15A
Leistung: 1,70kW

D
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N

FX
C

Q
80

A

FXAQ 15A
Leistung: 1,70kW

RT

DAIKIN
FXZQ32A

RT

DAIKIN
FAQ71C

RT

D
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N
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C

Q
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A

RT

DAIKIN
FXZQ32A

D
AI

KI
N
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C

Q
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A

FXAQ 15A
Leistung: 1,70kW

FXAQ 15A
Leistung: 1,70kW

LVS100

RT

RT

RT

D
AI

KI
N

FX
C

Q
40

A

FXAQ 15ALeistung: 1,70kW

VSB 80
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0

TV 100
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SL-AS/625x125/M1
247 m³/h
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0
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247 m³/h
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Ø
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60  

260 m³/h

SL-AS/425x125/M1
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VSR k. 160

VSR k. 160
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VSR k. 160
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Ø
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25  
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14 m³/h

TV 100
41 m³/h

Ø
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25  

Ø
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247 m³/h
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0

SL-AS/425x125/M1
260 m³/h
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M

1
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m

³/h

VSR k. 160

VSR k. 160

260 m³/h

SL-AS/425x125/M1
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Abluft:
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0
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0

160 m³/h
Ø 125
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0
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0

115 m³/h

VSR k. 160
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0
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0

L01-BSK-ABL10
300 x 200

Ø
 2

00  

247 m³/h
VSR k. 160

247 m³/h
Ø 160
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0
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0
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0
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0
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0
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0

260 m³/h

Nachstr.

640

40
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95

TV 160
80 m³/h

m³/h

395 m³/h

Maschengitter
240 m³/h

VSR k. 100

m³/h
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Ø
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Ø 160

Ø
 1
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VSR k. 160

90
0

20
0

m³/h

m³/h

SL-AS/625x125/M1
247 m³/h

VSR k. 100

20 m³/h

SL-AS/325x125/M1
160 m³/h

115

Zuluft:
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0
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240

m³/h

Ø 125
 

VSR k. 160

VSR k. 200

Nachstr.

SL-AS/325x125/M1
160 m³/h

SL-AS/625x125/M1
247 m³/h

Zuluft:

250
200

Abluft: 100
400

150
1000

VSR k. 100

Abluft:

SL-AS/325x125/M1
160 m³/h

247 m³/h
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VSR k. 125
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TV 100
20 m³/h
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14 m³/h

TV 100
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SL
-A

S/
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247 m³/h
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Ø
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00  
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260 m³/h
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14 m³/h
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Ø
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20

Abluft:
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Ø 160
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SL-AS/625x125/M1
213 m³/h

TV 160
95 m³/h

SA 80
14 m³/h
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L01-VSR-ZUL05

VSR k. 160
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25  

40
0

10
0

Ø
 2

00
 

 
Ø 100

SL-AS/325x125/M1
115 m³/h
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160

640

Ø
 1

60  

Ø
 1

25  

 
Ø 160
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SL-AS/625x125/M1
213 m³/h
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30
0

20
0

40
0

15
0

Zuluft:

55

Zuluft:

VSB 80

VSB 80

Ø 160
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247 m³/h

Ø
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VSR var. 160

L01-VSR-ABL05

240 m³/h

 
Ø 160

m³/h

VSR k. 100

20 m³/h

m³/h

Abluft:

200
300

Nachstr.

160 m³/h

VSR k. 125

VSR k. 160

2475

VSB 80

25
0

20
0

Ø 160
 

Ø
 1

00  

m³/h

Ø
 1

60
 

SL-AS/625x125/M1
240 m³/h

100
250

SL-AS/425x125/M1
260 m³/h

260 m³/h

247 m³/h

20 m³/h

VSR k. 125

TV 100
20 m³/h

Zuluft:

VSR var. 300 x 100

L01-VSR-ABL06

ZUL-Gitter Bauseite
Aeffe.: 0,045m²

VSR k. 160

VSR var. 300 x 100

L01-VSR-ZUL06

30
0

20
0

SL-AS/325x125/M1
160 m³/h

70
0

15
0

20

Ø
 2

00  

Zuluft:

Ø 100
 

150
200

L01-BSK-ZUL06
1000 x 250

 
Ø 160

Ø
 2

00  

m³/h

10
00

20
0

SL-AS/625x125/M1
247 m³/h

SL-AS/625x125/M1
247 m³/h

Ø 125
 

L01-BSK-ABL09
300 x 150

160

SL-AS/325x125/M1
160 m³/h

160

 
Ø 160

ZUL-Gitter Bauseite
Aeffe.: 0,115m²

L01-BSK-ABL08
1000 x 200

TV 100
41 m³/h

25
0
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0
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0
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0

160 m³/h

260 m³/h

Abluft:

100
300

VSR k. 160

m³/h
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0
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0
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0
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0

L04-BSK-04
DN 100

L04 Abluft ins EG und OG02
DN 100

m³/h

160 m³/h

 
Ø

 100

L01-BSK-ZUL07
DN 100
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640 m³/h
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0
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0
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260 m³/h

30
0

15
0

Zuluft:
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Ø
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0  
Ø
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00  

Ø 200
 

Zuluft:

ZUL 640m³/h
einströmung
in die Zwischendecke!

VSR k. 125

VSR k. 160

 
Ø 160

Ø
 1

60  

SL-AS/425x125/M1
260 m³/h

ZUL 240m³/h 
einströmung
in die Zwischendecke!

Abluft:

20

160

11
50
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0

VSR k. 125

VSR k. 125

30
0
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0

SL-AS/625x125/M1
247 m³/h

247 m³/h

30
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0
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Ø 100
 

TV 100
41 m³/h
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m³/h
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160 m³/h

Ø
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25  

Abluft:

115 m³/h
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Ø
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SL-AS/425x125/M1
260 m³/h
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30
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0

Maschengitter
640 m³/h
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30
0
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0

Ø
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00  

m³/h

SL-AS/625x125/M1
213 m³/h

Leitungen

Klima-Sifon

wandhängendes WC

1. Obergeschoss - Lüftung

Frischluft

Einzelraumlüfter

Index

Frostsichere Armatur

Abluft

Steigleitung Durchgang

19.01.2022

Falleitung ankommend (hinauf)

Regenwasser

A6

Falleitung Durchgang

Bautechnik

Kaltwasser
Sanitäranlage

Wandführend

FIL

Rohrventilator

Klima

Druckdatum

Revisionstür

Lüftungsgitter

Auslaufventil

Handwaschbecken

Zuluft

Sprossenheizkörper

Steigleitung ankommend (hinunter)

Rohrschalldämpfer

Warmwasser

Außengerät

20MG43

Heizung Rücklauf

Kaltwasseranschluss

Planbezeichnung

HKLS - Grundrisse

1:50

Steigleitung abgehend (hinauf)

Mariengasse 43, 8020 Graz

Badewanne

Fortluft

v

Heizungsanlage

Bodenführend

Mischwasser

Ausführungsplan

Fußbodenverteiler

Ausdehnungsgefäß

Schmutzwasser

Innengerät

Dusche

Tellerventil

Speicher

Steiermärkische Bank und Sparkassen AG

2020-109

Raumthermostat

Klimaanlage

Zu- und Umbau Bürogebäude

RDUK ..... Roh Deckenunterkante

RFBOK ... Roh Fußbodenoberkante

FDUK ...... Fertige Deckenunterkante

FFBOK .... Fertige Bodenoberkante

Lüftungsanlage WDB ....... Wanddurchbruch

FDB ........ Fußbodendurchbruch

DDB ....... Deckendurchbruch

WS ......... Wandschlitz

WASP ... Wandaussparung

BS .......... Bodenschlitz

Elektro-Speicher

Heizung Vorlauf

REV

Brandschutzklappe

Deckenführend

Waschtisch

Falleitung abgehend (hinunter)

HA

Doppelwaschtisch

Flachheizkörper

Küchenspüle
Waschmaschine

Löschwasser

Zirkulation

BeschreibungBearb. DatumIndex

A HA 19.08.2021 Übernahme und Kontrolle der Haustechnikerpläne

Kontrolle HKLS PläneHAA1 26.08.2021

HAA2 Diverse Anpassungen

23.09.2021

02.09.2021

Leitungs DimensionierungA3 HA

Neue Polierpläne27.10.2021HAA4

Einfügen Küche-Tischlerpläne09.11.2021HAA5

Neue Polierpläne17.01.2022HAA6
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