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Systeme Heizung/Kélte

S— Heizung Vorlauf _——————— Kaltwasser Vorlauf
E============n Heizung Riicklauf — Kaltwasser Ricklauf

— Fernwarme Vorlauf Kéltemittel Vorlauf
ESsS=s=s==ss=ss=ss===3 Fernwérme Riicklauf - Kaltemittel Ricklauf
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Deckenkilhlung

Bauteile Heizung/Kélte

o Fancoil Unterflurkonvektor
Helzkorper S— 4-Leiter Geblasekonvektor 4-Leiter
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. Bachel2kOrper i Anschlussstutzen
Systeme Liftung
| B+

AuRenluft Entrauchung
e e == =]

Fortluft Uberstromluft
[ | ||
BFVFr——= —]

Zuluft Fortluft Prozess
| == e == e e
= /] .

Abluft Abluft Ktiche
|| ||
EBeee——— _

Umluft Abluft WC
| = | T e

Bauteile Luftung
== Entrauchungsklappe -—%* Tellerventil Zuluft - Luftungsgerat
= Brandschutzklappe + Tellerventil Abluft S Nachstromung DBA
= Volumenstromregler . ; O
& Kandkat ﬂ+ Luftungsgitter Zuluft Uberstrémung
. Volumenstromregler = : Bereich
& Variabel ﬂ*— Lafungsgiter Ablut DBA Stiegenhaus 50Pa
[ 2 . Bereich
- Schalldampfer Wetterschutzgitter Schleuse LW 30fach
Systeme Sanitar
Trinkwasser Kalt es=s==========3 | Regenwasser
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