FORTSETZUNG SIEHE BAUPLATZ A SIEGE 1

ANMERKUNG HKLS: Wasser- und Abwasseranschliisse kénnen je nach eingebauten o _ ) ) Legende Abkiirzungen
. Giiltig fur : Warmwasser, Zirkulation u. Heizung rot )
Montageboxen etwas variieren! - - - — - — _— HZG-VL - Heizungsvorlauf RDUK Rohdeckenunterkante
R.ohrdlmenswn M:aterlal Oberflichenschutz Isolierstrarke blau HZG-RL - Heizungsriicklauf FDUK Fertigedeckenunterkante
Bis DN 25 M!neralwolle ALU - Glanzblechmental 30 mm 0,254,0 KW - Kaltwasserleitung FBOK Fussbodenoberkante
DN 32 M!neralwolle ALU - Glanzblechmental 40 mm 2540254 ZW - Zirkulationsleitung RH Raumhéhe
DN 40 M!neralwolle ALU - Glanzblechmental 40 mm 255,127,0 WW - Warmwasserleitung KS Kanalsohle
DN 50 M!neralwolle ALU - Glanzblechmental 50 mm 0,191,255 FLT - Feuerléschleitung Trocken OK Oberkante
DN 65 M!neralwolle ALU - Glanzblechmental 50 mm 204,102,0 AR - Ablaufrohr UK Unterkante
Abwasche: Handwaschbecken: ab DN 80 Mineralwolle ALU - Glanzblechmental 60 mm 204,102,0 SW - Schmutzwasser FW Fernwirme
Giiltig fiir : Kaltwasserleitungen 204,102,153 RW - Regenasser sV Schrigsitzventil
Installation Aufputz oder Unterputz Ix#i’é:}x"?ii:!;o Rohrdimension Material Oberflichenschutz Isolierstrirke g AUL - Aussenluft rAY Zirkulationsventil
~ N | f; Bis DN 150 Mineralwolle ALU - Glanzblechmental 30 mm magents ZUL - Zuluft PST Putzstiick
8 bei Unt i i cyan ABL - Abluft
16 bei Adfputzinstallation Geberit R
: Rl ISOLIERUNG - KELLERGESCHOSS s FoL - Foriut
- : > 5 &  40x25cm 5
-~ ~ Gultig fiir : Warmwasser, Zirkulation u. Heizung Gerdte
3 A 0 @ Rohrdimension Material Oberflichenschutz Isolierstrirke
3 o @ o Bis DN 25 Mineralwolle ALU - Grobkorn 30 mm — Huter-Traggestell fiir WC UNTERPUTZ-Liifter
DN 32 Mineralwolle ALU - Grobkorn 40 mm momY ORI HU 1020 F90 Ausfiihrung
FFOK FFOK DN 40 Mineralwolle ALU - Grobkorn 40 mm :
A \/ ineralwolle - Grobkorn mm
i DN 50 Mi Iwoll ALU - Grobk 50
DN 65 Mineralwolle ALU - Grobkorn 50 mm [ | FB-Verteiler - REHAU - UP 75 } UNTERPUTZ-Lifter
DN 80 Mineralwolle ALU - Grobkorn 60 mm
ab DN 100 Mineralwolle ALU - Grobkorn 70 mm Wohnungsabsperrung
‘eres | g . und WW-Zahler
Gultig fiir : Kaltwasserleitungen
- - - — - — Wohnungsabsperrung
Rohrdimension Material Oberflichenschutz Isolierstréarke E— und KW-Zihler UNTERPUTZ-Liifter
Bis DN 150 Mineralwolle ALU - Grobkorn 30 mm 1 Revisionstiire 40x40 Y F90 Ausfiihrung
. : ine: UK = +130cm FBOK Deckeneinbau
Waschtisch: Waschmaschine: ISOLIERUNG - STEIGSTRANG
Kiudi Pure&Easy Auslaufventil 1/2" orofibox Giiltig fiir : Heizungsleitungen y 27 Laschwasser-Elnspelsung
ﬁ WT-EH-Mischer 70 HL 400 / Rohrdimension Material Oberflichenschutz Isolierstrarke ( e BST / WES 300-LS oder WES 300-SE
e T * * Bis DN 25 Mineralwolle ALU - ALU-Folie armiert 30 mm h:}}: gg% B xHxT=600x 700 x 300
8 @ \Q DN 32 Mineralwolle ALU - ALU-Folie armiert 40 mm —_
| St ittt whntie-
LSt Alva Aqua 5 N N DN 40 Mineralwolle ALU - ALU-Folie armiert 40 mm Lsschwasser-Entnahmestelle | UNTERPUTZ-Liifter
LIJ o 4 6oxszem e DN 50 Mineralwolle ALU - ALU-Folie armiert 50 mm - = 1" AUFPUTZ inkI. Feuerléschfach ] Deckeneinbau
193 L i DN 65 Mineralwolle ALU - ALU-Folie armiert 50 mm A ) | BST/SK220-ST
( ! > o o ab DN 80 Mineralwolle ALU - ALU-Folie armiert 60 mm ——r— l  BxHxT=750x750 x 220
© % % ©
Giiltig fiir : Warmwasserleitungen Lssch Entnahmestelle | 7 Brandschutzklappe
I I I 6schwasser-Entnahmestelle
FFOK FFOK Rohrdimension Material Oberflichenschutz Isolierstrirke - s 1 inkl, Ft‘;vuerléschfach FLI-VE @....
- ] 50 ] Bis DN 20 Mineralwolle ALU - ALU-Folie armiert 20 mm K ) 1] BST/SEK220-ST
U) 1 7 DN 25 Mineralwolle ALU - ALU-Folie armiert 30 mm —— 1 B xHxT=700x700 x 220
DN 32 Mineralwolle ALU - ALU-Folie armiert 30 mm
ab DN 40 Mineralwolle ALU - ALU-Folie armiert 40 mm / Léschwasser-Entnahmestelle /
reres g . . . // B AUFPUTZ inkl. Feuerléschfach
< ’ Giiltig fiir : Zikulationsleitungen ‘YA%? n BST / DK 220-ST
Rohrdimension Material Oberflichenschutz Isolierstrirke = B xHxT =440 x 1230 x 220
N DN20 Mineralwolle ALU - ALU-Folie armiert 20 mm
Py T ; / Léschwasser-Entnahmestelle /
FBH-Verteiler oo ooofooooooooobodiodooooo Dol - -- fe- ---.,EBHt-Vf[Itgti]'er Giltig fur : Kaltwasserleitungen /AT inkl. Feuerléschfach
Breite= 750mm, £ °~ e — : FOL-Miiftatm ke s s el s i o e en Rohrdimension Material Oberflichenschutz Isolierstrirke WA BST / DEK 220-ST
i 400x300 E Badewanne VARIANTE 1 Badewanne VARIANTE 2 Bis DN 20 Mineralwolle ALU - ALU-Folie armiert 20 mm — % BxHxT=390x 1180 x 220
§ | Liftungsgitter - < Armatur an FuB- Seite: Armatur an Langsseite: Bis DN 50 Mineralwolle ALU - ALU-Folie armiert 30 mm
WW 16 | - - b g ww g i ..
KW Ziher Kwis g = DBA-LG20_N-1265 ‘éﬁ fht o WKW Zier | SCHMUTZ- U. REGENWASSER-FALLLEITUNGEN g 22 B nungsstelle
Revisionarare 40xd0 : i : : Revisionsuiré 40x0 D- Material Isolierstrirke {@j B x Hx T =390 x 490 x 220
UK'=+130cm FFOK i Trock : : UK = +130cm FFOK - =
OL50 UL 50 : i |eri?lfn§'§:5%'o : : OL50... OL50 UL 50 UL 50 Alva Prisma Varia Schmutzwasser Mineralwolle 20 mm e <
ww 25 i DNS50 i Ww 25 ww 16 Brauseschlauch Regenwasser Mineralwolle (dampfdicht verklebt)| 30 mm
KW 25 ! f ! s KW 25 KW-16 i . .
ARJ70 o Mg Cosomwasser. T ER b oy AR 70 AR 50 D Handbrauss 18 Alva Prisma Varia ————— —— . —
¥ ’r'/ P ¥ ¢ Entnahmestelle e - ALVA Prisma Varia Revisions5ffnung Elfj:isfz*;f;'auch Die Warmeddmmung fiir die Abwasserfallleitung wird im letzten Geschoss aufgebracht.
7. i rocken® ¥ O Wandhalterung i ind. Die Warmediammung fiir die Regenwasserfallleitung wird iiber alle Geschosse aufgebracht.
et 901/ o8 RE1 T T By feamas| < e R R : : : g
H } V! Situierung bei Sifon. Lage Wandhalterung
i W oxbon.00ves owzso i e an 9.1 . e ISOLIERUNG - FUSSBODEN, VORSATZSCHALE
FLI.VE@80 [KW16 - i i i ' . . v o . .
@ AR 50 Abschlussgitter i TOPA1 25x3,7 i g + ¥ 57 113 ¥ Gultig fiir : Heizungsleitungen
8o v TOP10 32x4,7 i -
o) b TOP 09 23x3.7 H Ig:: g: 22:2; n i Kludi Pure&Easy| ) Rohrdimension Im FuBboden gegen beheizt Im FuBboden gegen unbeheizt
ARSO Lo s s i — i s =20229A52058 — R L. Bt Tt . 1 [TOPO7 2537 W zaner A 1 I I I Kiudi PuregEasy (OK Ballewanne ca. 5657 cm 4FOK Estrich AT | (< Badewanne ca. 56.57 cm UFOK Estrich Bis Durchmesser 25 | PE-Schlauch 6mm PE-Schlauch 9mm
i R ot as P WW+KW-Zshler _ FLI-VE 0980 . .|| S A eSS ORURR SRR 1o 2 S SRS IS ] L oo A 0 G B I 5 W y Reionaiors 40xd ) I i aldowe Giiltig fiir : Warmwasser-, Zirkulation- u. Kaltwasserleitungen
~ UK = +130cm-FFOK ! i samt Absperrung WW 25 i :“::::::::::::::::::::‘; ? i : pytuivtuiviuiviutvtutvtutvtutl Seesesssssseseseseduil, W o ] ‘" UK'=+130cm FFOK Kaldewei aldewel - -
‘!O' % ik EeKv;sEr;itl:JIrE F48)|<(4 K\év gg @ i ELI.VE @180 i P 5(@@5 ELLVE @80 i H % 'Q11 2 S Blus > 0 g:;-fgg:;;zfn - Rohrdimension FuBbodenaufbau Vorsatzschale
- ¥ i i RRSREUAE o i I I I Star 170x75cm mit | ™  Wannentrager Bis Durchmesser 25 | PE-Schlauch 6mm PE-Schlauch 6mm
i ~_ FLI-VE @80 oy i e et e — = e ! : S - HE & — e " " FLI-VE 80 _— v Wannentriger ©
i [ —— i e— 00--- #~-Y-=-Tg0 o= L (O L 0o YT HES TS " —— i — 0 Abflu . . .
!]] FBH-Verteiler i V77 \ T 1 i piﬁ@iﬁ & | IFBH-Verteiler K4 coq-a—&—&—&—&—t—‘L b, N4 N FLILVE@80 | v = __ | IFBH-Verteiler Y & A _t IFBH-Verteiler [[1 — FOK FOK — FOK WARM EDAM M U NG LU FTU N G
7 Breite= 750mm« WIn m;oﬁ U AR 50 e ammEEEAE EEEE -Breite= 750mm @ dWW I L P NS ‘ww I N RPA. N\ A IR ~Breite= 750mm y --Breite=750mm 0 U) \[/Estrich \[/Estrich \[/Estrich
e SN N , ) . ..
UL 50 AR 50179 AR50 o WW 25 KW 20 KW 25 KW 25 NN KW 20 KW 25 KW 25 UL 50
1 AEAE( (L N g rolgende Wammedammy noen —___ :
K AR70 i i : 8 AR50 > WW+KW-Zéihler I \ g N 105 SANHION =hhier ' N ) : Ry @ Montageort | Dammmaterial Oberflichenschutz
: \\ W15 KW %T - Favisionsiiro 40044 : R M\\ ég'?'lg‘l‘j‘?;‘?’r:’i;.{‘zraxt‘"g Revisionedire 40x40 : e M N3} A - ’/' : ‘ ! > Zu- u. Abluftspiroleitungen | Schacht 20mm Mineralwolle | ALU-kaschiert
: ® K 523 &R 59 WW-+KW-Zshler A 29 1 +13£;r2: o : KW RiR 16 N o 516 +13A0;n;: oK : KW RiR 16 \\ AR50 ﬁ‘g;{,’ ¢ : Zu- u. Abluftkanile Dach 40mm Mineralwolle | ALU Glanzblech, wetterfest
samt-/Absperrung WWRIR16 T WWRIR 16 \\ WW RIR 16 T WW RiR 16 N " - " T e " e 1
\M ------ s ar s GPlr ar of ar ar acel Gﬁvfﬂg%?,;e:%;o KW RiR 167 |1 —--GT KW RiR 16| |1 \---OT - _ o m-’ N TS Die Warmeddmmung fiir die Sanitér- und Kiichenabluft wird im letzten Geschoss aufgebracht.
WW 25 WW 20 Y : Belaftungsventil : Beldftungsventi WW 25 i Die Warmedammung fiir die Miillraumliiftung wird iiber alle Geschosse aufgebracht.
KW 25 KW 20 ) Lla-ago KW 25 o Liifter
AR 70 CBOus fis = s = 0 2w w i w=-ago = AR 70 Wernig Silent ECO U60
MT- ! Bad: ECO U60 GL +Hygrostat HymE
— " N WC: ECO U60 GL+NRS
AR50 [
KW RiR16 ! |
XVF\QNS?R 16 I— Anmerkung: Position kann je nach
é Einbausituation abweichen!
LIJ Dusche:
N we
m R Kludi Logo
N Pkt BEIM AUSTRITT AUS DEM SCHACHT
evisionsorrnun:
O i o Wandstange s0cm SIND BEI ALLEN LEITUNGEN
¥ 1/2 1/2 ¥ BRANDSCHUTZBANDER EINZUBAUEN
LL 4 ( Wiirth - Hensotherm 7 KS )
Geberit Sigma 01 &3 S
Type:115.770.11.5 [ et ] Kludi Pure&Easy Armatur
‘ ~ Heizungsverrohrung zu den Wohnungen
— REHAU Rautitan- Stabil Alu-Verbundrohr
« . . .
Goberit Huter S Helzungsverrohljung Ste_lgleltungen
HU-WC 1020-G R L] schwarze geschweite Gewinderohre
o > Heizungsverrohrung Verteilleitungen (KG)
WC Laufen Alva Aqua Una A < schwarze geschweiBBte Gewinderohre
WC Sitz Laufen Alva Aqua Varia A
OK WC ca. 41cm ii. FFOK i
Laufen Passion
. . Duschwanne aus
H H Marbond ng un .
_Ilj FFOK V_FFOK 100x80x3,3cm Sanitarverrohrung in den Wohnungen
== ' ] ' -~ REHAU Rautitan- Stabil Alu-Verbundrohr
f 100 ¥ zB. KW25  Kaltwasser 25x3,7
WW 20 Warmwasser 20x2,9
Sanitarverrohrung Steigleitungen
REHAU Rautitan- Stabil Alu-Verbundrohr
z.B. KW 40 Kaltwasser 40x6,0
ZW 20 Zirkulation 20x2,9
WW 32 Warmwasser 32x4,7
Sanitirverrohrung Verteilleitungen — — — Polierplan Stand: Index B - 17.03.2021
im Untergeschoss neex g neerung
Edelstahlrohr gepresst
Schmutzwasser- u. Regenrohre — — —
in den Wohnungen, Steigstrange, Keller .
Polokal NG PP Projekt:
( Fallstangverziige inkl. Geberit Isol ) OSEFg
WOHNHAUSANLAGE 1230 WIEN,
GCmbH ATZGERSDORFER STRSSE 259+261
- Wohnungszuleitungen - generell 25x3,7 BAUPLATZB
- - " 7442 Lockenhaus Wiener StraBe 7
\';YOhnun%iabsPerrungBer; genere" 3/4 ind Tel. 02616/2000 Fax 02616,/2000/9
- bis zum Abzweig zur Badewannenarmatur sin e—mail: office@josef—fuchs.at
die Rohre in Dimension 25x3,7 zu fiihren Blarvert - -
- Stichleitungen fiir WC, HWB, WT, WM und ANVeTIasSer ot Planinhalt: MONTAGEPLAN
Kiichenspiilen: Dimension 16,2x2,2 Gos—Wasser—Hetzung-Kiima - .
- Stichleitungen fiir Badewannen, Duschen: FU&ESJ&SGLQ.&);H HEIZUNG, LUFTUNG u. SANITAR
. . aus .
Dimension 20x2,9 T, 02816/2000 Fox (2616/2000/9 Grundriss - 1.0bergeschoss Merkur
. . sb o e=mall: officeOjosef~fuchs.
- Leitungen im FuBbodenaubau: Baufihrer:
Rohr im Rohr System Datum: Bearbeiter: MaBstab: | Plan Nr.:
01.06.2021 | Dobrovits M1:50 | MP_HLS B GR _10G_M 044 00
Phase-Gewerke-Bauplatz-Unterart-GescholR-Stiegen-Plan Nr.-Version
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