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Demontage der raumspezifichen Lüftungsinstallation und Ausstattung.

Abluftanlage der Garagenlüftung bleibt Bestand!

Demontage Abluftanlage Spiro DN 315

Demontage Lüftung siehe
(Bestandsaufnahme\HKLS\MG I TGA f Brandschutz)

Demontage Lüftung siehe
(Bestandsaufnahme\HKLS\MG I TGA f Brandschutz)

Demontage Lüftung siehe
(Bestandsaufnahme\HKLS\MG I TGA f Brandschutz)

Demontage Lüftung siehe
(Bestandsaufnahme\HKLS\MG I TGA f Brandschutz)

Demontage HZG-Sanitär siehe
(Bestandsaufnahme\HKLS\MG I TGA f Brandschutz)

Demontage HZG-Sanitär siehe
(Bestandsaufnahme\HKLS\MG I TGA f Brandschutz)

Demontage HZG-Sanitär siehe
(Bestandsaufnahme\HKLS\MG I TGA f Brandschutz)

Demontage HZG-Sanitär siehe
(Bestandsaufnahme\HKLS\MG I TGA f Brandschutz)

Demontage der raumspezifichen HLS Installation und Ausstattung.

Abluftanlage der Garagenlüftung bleibt Bestand!
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Die unbefugte Benützung, Vervielfältigung oder Bearbeitung dieser
Zeichnung ist verboten, strafbar und verpflichtet zu Schadensersatz!
Diese Zeichnung darf weder an dritte Personen noch Konkurenzfirmen mitgeteilt werden.

60x60

Boku Muthgasse

04
.0

5.
20

22
le

gm
ai

er

Augendusche

Augen-/Körperduschenkombination

Körperdusche

Bauabschnittsgrenze

Staubschutzwand

Brandabschnitt Neu

Brandabschnitt Bestand


	andere
	L_1UG_MUG1
	HKLS_1-50



