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F7/OG1/05
Wandhydrant

Wandhydrant
F7/OG1/04

Schmutzwasser ø110

ins EG

Silent-db20-Rohr ø75

KS=+7.84 m  1 %

Regenwasser ø75

vom DG

Silent-db20-Rohr ø75

KS=+7.82 m  1 %

Regenwasser ø75

ins EG

Silent-db20-Rohr ø75
KS=+7.85 m  1 %

Regenwasser ø75
vom DG

Silent-db20-Rohr ø75
KS=+7.83 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø75
KS=+7.82 m  1 %

Regenwasser ø75
ins EG

Silent-db20-Rohr ø75
KS=+7.86 m  1 %

Regenwasser ø75
vom DG

Silent-db20-Rohr ø75
KS=+7.84 m  1 %

Regenwasser ø75
vom DG

Silent-db20-Rohr ø75
KS=+7.77 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø75
KS=+7.75 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø75
KS=+7.72 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø75
KS=+7.7 m  0.94 %

Schmutzwasser ø110

ins EG

Schmutzwasser ø110

ins EG

Schmutzwasser ø110
ins EG

Schmutzwasser ø110
ins EG

Schmutzwasser ø110
ins EG

Schmutzwasser ø110
ins EG

Schmutzwasser ø110
ins EG

Schmutzwasser ø110
ins EG

Schmutzwasser ø110
ins EG

Schmutzwasser ø110
ins EG

Schmutzwasser ø110
ins EG

Schmutzwasser ø110
ins EG

Schmutzwasser ø110
ins EG

Schmutzwasser ø110

ins EG

Entlüftung auf DD

Entlüftung ø110aufs DD

Entlüftung ø110ins EG

Entlüftung ø110aufs DD

Schmutzwasser ø56
ins EG

Schmutzwasser ø56
ins EG

Schmutzwasser ø56
ins EG

Schmutzwasser ø56
ins EG

Schmutzwasser ø56
ins EG

Schmutzwasser ø56
ins EG

Schmutzwasser ø56
ins EG

Schmutzwasser ø56
ins EG

Schmutzwasser ø56
ins EG

Schmutzwasser ø56
ins EG

Schmutzwasser ø56
ins EG

Schmutzwasser ø56
ins EG

Schmutzwasser ø56

ins EG

Schmutzwasser ø56

ins EG

Schmutzwasser ø56

ins EG

Schmutzwasser ø56

ins EG

Schmutzwasser ø56

ins EG

Schmutzwasser ø56

ins EG

Schmutzwasser ø56
ins EG

Entlüftung ø110aufs DD

Schmutzwasser ø56

ins EG

Schmutzwasser ø110

ins EG

Silent-db20-Rohr ø75

KS=+7.8 m  1 %

Regenwasser ø75

vom DG

Silent-db20-Rohr ø75

KS=+7.79 m  1 %

Regenwasser ø75

ins EG

F7/OG1/02

Wandhydrant
F7/OG1/03

Wandhydrant

Warmwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  
Zirkulation ø18 x 1

RM=+7.26 m  

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Warmwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Warmwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Warmwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Warmwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Warmwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Warmwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Warmwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Warmwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Zirkulation ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Zirkulation ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Kaltwasser ø35 x 1,5

RM=+7.26 m  

Warmwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Warmwasser ø28 x 1,2
RM=+7.26 m  

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.26 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.26 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.26 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.26 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.26 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Warmwasser ø22 x 1,2
RM=+7.26 m  

Warmwasser ø22 x 1,2

RM=+7.26 m  

Warmwasser ø18 x 1

RM=+7.26 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.26 m  

Warmwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Warmwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Kaltwasser ø22 x 1,2

RM=+7.5 m  

Kaltwasser ø22 x 1,2

RM=+7.5 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.4 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.26 m  

Zirkulation ø18 x 1

RM=+7.26 m  

Zirkulation ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Zirkulation ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Zirkulation ø18 x 1

RM=+7.4 m  

ASM Kombination!!!

Hygienespülung Mitte Vent.=FFOK+2,75m

Temperaturfühler

S702_Hyg.Sp._71-57A02_1

Warmwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Warmwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.4 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.4 m  

Kaltwasser ø28 x 1,2
RM=+7.26 m  

Kaltwasser ø22 x 1,2
RM=+7.5 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.4 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Kaltwasser ø28 x 1,2
RM=+7.26 m  

Kaltwasser ø22 x 1,2
RM=+7.26 m  

Kaltwasser ø22 x 1,2

RM=+7.26 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.4 m  Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.4 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.26 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.26 m  

Warmwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.4 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.4 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.4 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Kaltwasser ø28 x 1,2
RM=+7.26 m  

Kaltwasser ø22 x 1,2
RM=+7.5 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.4 m  

Feuerlöscherwasser DN 50

vom EG

Feuerlöscherwasser DN 50

vom EG

Feuerlöscherwasser DN 50

vom EG

Kaltwasser ø22 x 1,2
RM=+7.26 m  

Kaltwasser ø35 x 1,5
RM=+7.26 m  

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.26 m  

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.26 m  

Warmwasser ø18 x 1
RM=+7.26 m  

Warmwasser ø28 x 1,2
RM=+7.26 m  

Warmwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Kaltwasser ø22 x 1,2
RM=+7.5 m  

Leitungen werden so nicht montiert!!
Dient nur dazu, um das Leitungssystem
berechnen zu können!

Regenwasser ø75
ins EG

Feuerlöscherwasser DN 50

vom EG

LVS 10067 m³/h

LVS 10067 m³/h

LVS 10067 m³/h

LVS 12575 m³/h

LVS 12575 m³/h

LVS 12575 m³/h

LVS 12580 m³/h

LVS 12580 m³/h

LVS 12580 m³/h

LVS 12580 m³/h

LVS 10030 m³/hLVS 10050 m³/h

LVS 10030 m³/h

LVS 10050 m³/h
LVS 10030 m³/h

LVS 10050 m³/h

LVS 10030 m³/h
LVS 10050 m³/h

LVS 100

30 m³/h

LVS 100

30 m³/h

LVS 100

50 m³/h

LVS 100

50 m³/h

LVS 100

30 m³/h

LVS 100

50 m³/h

LVS 100

50 m³/h

LVS 
10037.5 m³/h

LVS 
10037.5 m³/h

LVS 10050 m³/h

LVS 10030 m³/h

Z-LVS 10037.5 m³/h

Z-LVS 10037.5 m³/h

Z-LVS 125

100 m³/h

Z-LVS 100

50 m³/h

Z-LVS 125100 m³/h Z-LVS 125100 m³/h

Z-LVS 125100 m³/h

Z-LVS 125100 m³/h

Z-LVS 125100 m³/h

Z-LVS 125100 m³/h

LVS 100

50 m³/h

LVS 100

50 m³/h

LVS 
12587.5 m³/h

LVS 
12587.5 m³/h

Z-LVS 125

100 m³/h
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L702_ZUL_BSK_7N1_05
BSK ø250OK-BSK=+8 m

Ø
 2

50  

Ø
 2

50  

RM=+7.77 m

Ø
 2
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m
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RD 200 x100

Ø
 2

50  

RM=+7.77 m

Ø
 2

50  

 
Ø

 250

 
Ø

 200

RM=+7.77 m

 
Ø

 200

RM=+7.77 m

RM=+7.77 m

L702_ZUL_BSK_7N1_09

BSK ø100

OK-BSK=+7.84 m

L702_ZUL_BSK_7N1_08

BSK ø160

OK-BSK=+7.85 m

25
0

25
0Ø
 2

50  

RM=+7.8 m

Ø
 2

50  

 
Ø 125

Ø
 2

50  RM=+7.8 m

Ø
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00  

RM=+7.8 m

AL702_ABL_BSK_7N1_03

BSK ø160OK-BSK=+7.98 m

Ø
 1

60  

Ø
 1

60  

RM=+7.8 m

RD 160 x80

Ø
 1

60  

RM=+7.8 m

Ø
 1

60  
Ø

 1
60  

 
Ø

 160

 
Ø

 160

RM=+7.8 m

RM=+7.8 m

 
Ø

 100RM=+7.8 m

Ø
 2

50  

Ø
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00  

Ø
 2

00  

RM=+7.8 m

RM=+7.8 m

 
Ø 200

RM=+7.8 m

Ø
 2

00  

Ø
 2

00  

RM=+7.8 m

Ø
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00  

RM=+7.8 m

L702_ABL_BSK_7N1_06
BSK ø160OK-BSK=+7.98 m

Ø
 1

60  

RD 200 x100

 
Ø 100

Ø
 1

60  

RM=+7.8 m 
Ø

 160

L702_ABL_BSK_7N1_07

BSK ø160

OK-BSK=+7.88 m

Ø 160
 

Ø 160
 

RD 180 x80

Ø 160
 

RD 180 x80

RM=+7.8 m

RM=+7.8 m

RM=+7.8 m

Ø 160
 

 
Ø

 160

 
Ø

 160

RM=+7.8 m

Systemair RDR-100  - 

50 m³/h

Ø 100
 

RM=+7.49 m

Systemair RDR-100  - 

50 m³/h

Ø 100
 

RM
=+7.48 m

Systemair RDR-125  - 

100 m³/h

Ø 125
 

AL702_ABL_BSK_7N1_05

BSK ø100

OK-BSK=+7.65 m

Ø 100
 

RM=+7.59 m

Ø 100
 

RD 180 x80

Systemair RDR-100  - 

100 m³/h

 
Ø

 100

 
Ø

 100

 
Ø

 100

RM=+7.49 m

Systemair RDR-100  - 

50 m³/h  
Ø

 100

 
Ø

 125

RM=+7.77 m

Systemair RDR-125  - 

100 m³/h

 
Ø

 125

Ø 100
 

Ø 100
 

RD 180 x80

AL702_ABL_BSK_7N1_04

BSK ø125

OK-BSK=+7.87 m

Ø 125
 

RM=+7.8 m

RD 180 x80

Systemair RDR-100  - 

100 m³/h

 
Ø

 100

RM=+7.8 m

Systemair RDR-100  - 

100 m³/h

Ø 100
 

 
Ø

 100

Systemair RDR-160  - 

200m³/h

Systemair RDR-160  - 

200 m³/h

Systemair RDR-125  - 
87,5 m³/h 

Ø 125

Systemair RDR-100  - 
75 m³/h

RM=+7.81 m

Ø
 1

00  

 
Ø 100

Ø
 1

00  

Systemair RDR-100  - 
75 m³/h

 
Ø 100

 
Ø 100

Ø
 1

00  

RM=+7.56 m

Z-LVS 125100 m³/h

Systemair RDR-125  - 
100 m³/h

 
Ø 125

RM=+7.6 m

 
Ø 125

 
Ø 100

Systemair RDR-100  - 
100 m³/h

 
Ø 100

RM=+7.81 m Ø
 1

00  

 
Ø 125
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=+

7.
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m

Ø
 1

25  

RM=+7.8 m

Systemair RDR-100  - 
100 m³/h

 
Ø 100

RM=+7.81 m

 
Ø 100 RM=+7.81 m

 
Ø 100

RM=+7.8 m

Systemair RDR-100  - 
100 m³/h  

Ø 100

Ø
 1

00  
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=+

7.
53

 m 
Ø 100

RM
=+

7.
81

 m

RM=+7.51 m

 
Ø 125

Systemair RDR-160  - 
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Ø 160Ø

 1
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Ø 100
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RM=+7.85 m

Ø
 1

00  

 
Ø 125

Systemair RDR-160  - 
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=+
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Ø 100
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=+

7.
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Systemair Notus-R  160 - M0

350 m³/h

 
Ø 160

RM=+7.75 m

Ø
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60  

RM=+7.75 m

 
Ø 160

RM=+7.8 m

Systemair Notus-R  160 - M0

350 m³/h

TROX CA050/160x1000/VD2

 
Ø 125

RM=+7.8 m

 
Ø 125

RM=+7.8 m

 
Ø 125

RM=+7.46 m
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L702_ABL_BSK_7N1_04
BSK 250 x250OK-BSK=+7.93 m
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L702_ZUL_BSK_7N1_04
BSK ø160OK-BSK=+7.83 m

 
Ø 160

RD 180 x80

Systemair RDR-160  - 
225 m³/h

Systemair RDR-160  
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Ø
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Ø
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Ø
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RM=+7.8 m

Systemair RDR-100  - 
100 m³/h

Ø
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00  

RD 400 x200

OKK=+7.95 m

L702_ZUL_BSK_7N1_01
BSK 550 x300OK-BSK=+7.95 m
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L702_ZUL_BSK_7N1_02
BSK ø100OK-BSK=+7.92 m
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Ø
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0
 

RM=+7.83 m

Systemair RDR-125  - 
100 m³/h

Systemair RDR-125  - 
100 m³/h

 
Ø 125

Systemair RDR-125  - 
100 m³/h

 
Ø 125

RM=+7.83 m
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Systemair RDR-125  - 
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Ø 125

RM=+7.81 m 
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L702_ABL_BSK_7N1_01
BSK ø100OK-BSK=+7.95 m

L702_ABL_BSK_7N1_02
BSK ø100OK-BSK=+7.92 m

Ø
 1

00  

Ø
 1

00  

RM=+7.9 m

Ø
 1

00  

RM=+7.85 m

Systemair RDR-100  - 
50 m³/h

 
Ø 100RM=+7.9 m

Systemair RDR-100  - 
50 m³/h

 
Ø 100

L702_ABL_BSK_7N1_03
BSK ø100OK-BSK=+8 m

Ø
 1

00  

RM=+3.6 m

Systemair RDR-100  - 
87,5 m³/h

RM=+7.55 m

 
Ø 100

 
Ø 125

RM=+7.83 m

Systemair RDR-125  - 
100 m³/h

 
Ø 125

RM=+7.83 m  
Ø 125

Systemair RDR-125  - 
100 m³/h

 
Ø 125

Ø
 1

25  

Systemair RDR-125  - 
100 m³/h

RM=+7.85 m

 
Ø 125

300
250

250
300

1150 m³/h

4.3 m/s

AL702_ABL_BSK_7S1_01

BSK 300 x250

OK-BSK=+7.79 m

250
300

L702_ABL_BSK_7S1_01

BSK 300 x300

OK-BSK=+7.79 m

300
300

L702_ZUL_BSK_7S1_01

BSK 350 x500

OK-BSK=+7.88 m

300
250

300
250

Ø 125
 

RM=+7.76 m

RM=+7.41 m

 
Ø

 125

RM=+7.28 m

 
Ø

 200

 
Ø

 200

RM=+7.73 m
Ø 200

 

Ø 200
 

TRO
X CA050/160x1000/VD2 Ø 160

 

RM=+7.73 m

RM=+7.73 m

 
Ø

 125Ø 125
 

RM=+7.73 m

L702_ZUL_BSK_7S1_02

BSK 350 x450

OK-BSK=+7.88 m

350
450

RD 400
x200

L702_ABL_BSK_7S1_02

BSK 300 x250

OK-BSK=+7.88 m

AL702_ABL_BSK_7S1_02

BSK 250 x300

OK-BSK=+7.88 m

RD 200 x100

300
250

300
250

350
450

4.2 m
/s

2375 m
³/h

300
250

3.8 m
/s

1025 m
³/h

RM=+7.31 m

 
Ø

 125

Systemair Notus-R  160 - M0

400 m³/h

Systemair Notus-R  125 - M0

200 m³/h

Ø 125
 

TRO
X CA050/125x1000/VD2Ø 125

 

RM=+7.77 m

Systemair Notus-R  125 - M0

200 m³/h

TROX CA050/125x1000/VD2

 
Ø

 125

300
300

1425 m³/h

4.4 m/s

500
350

2775 m³/h

4.4 m/s

OKK=+7.88 m

500
350

RD 400 x200

300
450350

450 OKK=+7.88 m

OKK=+7.88 m

300
250

OKK=+7.88 m

300
250

LVS 
62.5 m³/h

RM=+7.43 m

STI- 125

100 m³/h

Systemair RDR-100  - 

100 m³/h

RM=+7.71 m

Ø 100
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5
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m
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12
5
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0 

m
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ST
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5
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0 

m
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ST
I- 
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5
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0 

m
³/h

Systemair RDR-100  - 

100 m³/h

Ø 100
 

RM=+7.77 m
Ø 100

 Systemair RDR-100  - 
100 m³/h

 
Ø 100

 
Ø 100

Systemair RDR-100  - 
100 m³/h

 
Ø 100

 
Ø 100

Systemair RDR-100  - 
50 m³/h

 
Ø 100

RM=+7.8 m

RM
=+7.56 m

RM=+7.76 m
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Die Anbindung der Heizkörper erfolgt vom darunterliegenden Geschoß.
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