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Zuluft 2:
erforderlicher geom. freier Querschnitt:
0,5% von 779m² = 3,90m² - 2,04m² (Zuluft 1) = 1,86m²
vorhandener geom. freier Querschnitt:
Schachtgröße: (0,44+0,68)/2*3,60 = 2,00m²  > 1,86m²

Abluft 1:
erforderlicher geom. freier Querschnitt:
0,5% von 779m² = 3,90m² - 2,10m² (Abluft 2) = 1,80m²

vorhandener geom. freier Querschnitt:
Deckendurchbruch: 1,10*2,00 = 2,20m² > 1,80m²

Lüftungsgitter freier Querschnitt:
2*0,38m² + 2*0,69m² = 2,14m² > 1,80m²

Öffnungen:
2*2,0*0,5m= 2
2*1,1*0,5m=1,1m²
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erforderlicher geom. freier Querschnitt:
0,5% von 779m² = 3,90m² - 2,14m² (Abluft 1) = 1,76m²
vorhandener geom. freier Querschnitt:
Deckendurchbruch: 1,50*1,30 = 1,95m² > 1,76m²
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RH: 2,64 m
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min 0,5m² (NGR <400m²)
DDB 1,2*0,45= 0,54m² > 0,5m²

Jalousieklappen innen (40% freier Querschnitt)
1,50*0,91*0,4 = 0,54m² > 0,5m²
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Zuluft 1:
erforderlicher geom. freier Querschnitt:0,5% von 779m² = 3,90m²- 2,00m² (Zuluft 2) = 1,90m²vorhandener geom. freier Querschnitt:Durchbrüche bodennah: (1,2+2,2)*0,6 = 2,04m²Schachtgröße mit Gitterrost (60% frei):1,60*2,20*0,6 = 2,11m² > 1,90m²
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Bereich wird vorläufig nicht ausgebaut

(Edelrohbau ohne Putz und Installationen)

ESTW CW75 / 100mm 2GK

Freistehende Vorsatzschale CW50 / 62mm 1GK

ESTW CW50 / 100mm 4GK

Freistehende Vorsatzschale CW50 / 75mm 2GK

ESTW CW75 / 125mm 4GK

ESTW CW125 / 150mm 2GK

DSTW CW75+75 / 220mm 5GKF

Schachtw. Met.STW 2fach EI90
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Grundriss EG
1:50

±0,00 = 347müA

T r o c k e n b a u l e g e n d e

07.06.2022

B mas EG-5.OG: Achse 34CD - Position von E-Verteiler und HZG-Verteiler gespiegelt
Abluft 2: Entfernung von Promattunnel und dazugehörigen DB
Wandzungen Achse C2 und E2 in 25cm STB
Eingang nach Innen versetzt, Trennwände im Eingangsbereich in Isospan 20
GK-Wand mit E/HZG-Verteiler von 12,5 auf 15cm verstärkt,Position angepasst
Positionänderung oder Entfall von 15/15 DB für SW(Küche)

22.06.2022

STB-Wand zwischen WHG01 u. Fahrradabstellraum: Achse 45EF - neuer WDB;
Fahrradabstellraum: HLZ-Wand neu, Fenster F033 ersetzt durch T198, neue Position Netzstromverteiler;
neue Positionen Regenfallrohre RW01 bis RW04;
Küchen lt Küchenplan, neue Kü-DB Whgn Nord;
Schachtgrößen WC; Bodenbeläge lt BAB; Umplanung Whgn 04 u 05;

C sin04.08.2022

Darstellung der Öffnungsrichtung der Fenster u. Balkontüren;
Diele Whg 01 mit Fliesen;

D gump31.08.2022

E mas Bad/WC in WHG 1,2,3 : Trennwand und WC-Tür entfällt; Versatz Bad-Tür und Sprossenheizkörper;
Entfall der Brandschutzanforderung bei Türe EG.T198;
Traufschotter; Leichtbauwände angepasst und bemaßt.

10.10.2022

F sin Kennzeichnung Whg 04 u 05 als nicht ausgebauter Bereich.12.10.2022
Entfall Schlafzimmer Whg 04; Verschieben von Leichtbauwänden in Whg 02,03,05; Abstellraum neu in Whg 01;


	2205.11.POL Grundriss EG



