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Vorabzug

AUSFÜHRUNGSPLAN

1:50

UNTERGESCHOSS

Entwurf

Lüftung

2220258

Projektsplan

Lüftungskanäle Lüftungsrohre

Abluft

Zuluft

Aussenluft

Fortluft

Passläne Naturmaß

Vor Beginn aller Montagearbeiten sind Naturmaße zu nehmen und letztgültige Polierpläne zu beachten.

LEGENDE

RDUK

FFOK
RFOK

Angaben KUK

Bestand

Geschw eiß 3mm

Brandschutzklappe mit Federrücklaufmotor

Brandschutzklappe Thermisch

Jalousieklappe / Regul ierklappe

Jalousieklappe  / Absperrklappe

Revisionsöffnung

Schal ldämpfer

Segeltuchmanschette

Venti lator

Volumenstromregler Konstant

Volumenstromregler Konstant

Volumenstromregler Variabel

Volumenstromregler Variabel

Eckig Rund

Alle Durchführungen durch Trockenbauw ände müssen bauseits 
mit Leibungen ausgebi ldet w erden.
Vorgabe Stand der Technik und der letztgültigen Normen.

Brandschutzklappen:

Alle Durchführungen durch Trockenbauw ände müssen bauseits 
mit Leibungen ausgebi ldet w erden.
Vorgabe Stand der Technik und der letztgültigen Normen.

Schal lschutz:

Der Spalt zwischen Luftkanal und der Leibung muss bauseits 
schalltechnisch verschlossen w erden.

mit Handverstel lung

mit Motorbetätigung

mit Dämmschale

mit Dämmschale

Wetterschutzgitter

Luftbefeuchter

Fettfi l ter

Filter

Schwebstofffi l ter

Kreuzstromw ärmetauscher

Rotationsw ärmetauscher

Lufterhitzer

Luftkühler

Unterdruckfest

KUK

KUK= Kanalunterkante 

(Flansch muss w iefolgt

KO K

2cm bei Kanalhöhe/ bzw . 
Kanalbreite bis 1000mm.

KOK= Kanaloberkante

dazugerechnet w erden:

3cm Bei Kanalhöhe/ bzw . 
Kanalbreite ab 1001mm)

Ausführungsplan Kurt Blöchl-Traxler

Aerovent GmbH
Linzer Straße 1
4040 Linz

-
-
-
-

Der führende Spezialist für Lüftungsbau und Service

Aerovent GmbH | 4040 Linz | Linzer Straße 1 | +43 (0) 720 / 59 00 21 | off ice@aerovent.at 
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