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TEXT - CO - LÜFTUNGX X X

BRANDSCHUTZKLAPPE - RUND
BRANDSCHUTZKLAPPE - ECKIG
ENTRAUCHUNGSKLAPPE - ABLUFT
ENTRAUCHUNGSKLAPPE - NACHSTRÖMUNG
BRANDGASVENTILATOR
SCHALLDÄMPFER
KANALVENTILATOR
ABSPERR.-REGELKLAPPE - RUND
ABSPERR.-REGELKLAPPE - ECKIG
BRANDBESTÄNDIGE ISOLIERUNG

ZUTRITT VERBOTEN
VERGIFTUNGSGEFAHR

EINFAHRT VERBOTEN VERGIFTUNGSGEFAHRMOTOR  ABSTELLEN
GARAGE  VERLASSEN

HUPENQUITIERUNG

TASTER BRE - ANLAGE

WARNHUPE

WAHLSCHALTER GARAGENLÜFTUNG

CO - MESSFÜHLER +1,40 mCO

Auto
Hand

0

AUSFAHRT

ZULUFT GARAGE

ABLUFT GARAGE
LÜFTUNG SCHLEUSEN

ABLUFT GARAGE

HYDRANTENANLAGE - ANSCHLUSS mit C - KUPPLUNG 2"

AUSSENLUFT GARAGE

FORTLUFT GARAGE

Laxenburger Strasse 254

Tel. 01 / 610 36
Fax 01 / 610 36 - 699

http://www.Caverion.at

A - 1230 Wien

Caverion Österreich GmbH

BESTANDSPLAN
TIEFGARAGE BILDUNGSZENTRUM   AK - WIEN


