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BAIERLHKLS Installation

17.05.2022a HKLS Planstand übernommen (Stand Mai 2022) hac

1.Untergeschoss

Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel  eGen mbH
Scheibbser Strasse 4
3250 Wieselburg

Multifunktionales Büroprojekt Wieselburg

17.05.2022b Polierplanstand übernommen (Stand Februar 2022) hac

OK KOLLEKTOR= -0,40

DN 32Vs= 1.27 l/s

DN 25Vs= 0.59 l/s

Ausführung Technikraum in Abstimmung mit Rampenausführung
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barrierefreier Stellplatz

A

C

C

Tiefgarage
Asphalt

RDUK=-0,43

Stellplatz Polizei

Technikraum
RDUK=-0,43 bis -1,23

Technikraum/Lagerraum/Asservatenraum

B

C

1 2 3 4 5

1 2 3 5Name Brutto Fläche
Siegenhaus 32.26 m²
Technikraum 28.39 m²
Tiefgarage 799.36 m²
Allgemein 860.01 m²
Technikraum/Lagerraum/Asservatenraum 28.86 m²
Polizei 28.86 m²

Stellplatz Polizei

B 1,5% Gefälle><1,5% Gefälle

<1,5% Gefälle

<1
,5%

 G
efä

lle

BGS -5.3 m
BN

PU28

HT - WDB 80 / 25
OK= -0.52
UK= -0.77

E 4x RDS Ø10
RM= -1.1 m

S - DDB 10 / 15

S - DDB 10 / 10

S - DDB 20 / 20

S - DDB 30 / 10

H - WDB 35 / 20
OK= -0.51
UK= -0.71

E 2x RDS Ø15
RM= -1.1 m

HT - WDB 100 / 25
OK= -0.52
UK= -0.77

Brunnen 1x RDS Ø15
RM= -1.52 m

Brunnen 1x RDS Ø15
RM= -2.9 m

S - DDB 15 / 15

S - DDB 20 / 20

H - DDB 20 / 20

HKLS - DDB 30 / 105

E - DDB 170 / 102

S - DDB 15 / 15

TW 1x RDS Ø15
RM= -1.52 m

S - DDB 30 / 15

H - WDB 15 / 38
OK= -0.48
UK= -0.86

Strom Brunnen 1x RDS Ø10
RM= -2.9 m

H - WDB 20 / 20
OK= -0.52
UK= -0.72

E E E E E E

TW

Wandansicht - Zuleitungen
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Brunnenleitung PE-HD Sanitär. für Trinkwasser da110 Pipelife

Hoval Wärmepumpe
UG.HOV01.01.01

Brunnenanlage
UG.BRU01.01.01

MSR VErteiler
UG.MSR.01.01

Raumplan Leitungsführung

Leitungslisten erstellt10.07.2022c ResA

DN 32Vs= 1.27 l/s
DN 32Vs= 1.27 l/s
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Steigschacht Rechts im Kollektorgang DN32
Steigschacht Links im Kollektorgang DN 32

Steigschacht Links DN 65 Heiz Kühlen alle Geschoße
Steigschacht Links und rechts DN 50 Heizen bis EG (Polizei, Atrium, Eingang, Dachgeschoß)
Steigschacht Rechts DN 65 Heiz Kühlen bis EG dann im Nebenschacht
Steigschacht Rechts DN 32 Vorheizregister Lüftung bis Dachgeschoß im Energieschacht
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DN 15 I m= 97 kg/h

Steigschacht Rechts DN 50 Heiz Kühlen Strang
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