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BAIERLHKLS Installation

24.06.2021a HKLS Planstand hac

1.Obergeschoss

Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel  eGen mbH
Scheibbser Strasse 4
3250 Wieselburg

Ausführungsplan

Multifunktionales Büroprojekt Wieselburg

13.09.2021b Polierplanstand übernommen hac

ZUL145
ABL0

OG1/T05/01 I Empfang/Wartebereich
H I 22 °C I 310 Watt
K I 25 °C I 967 Watt

ABL0
ZUL95

OG1/T04/01 I Empfang/Wartebereich
H I 22 °C I 499 Watt
K I 25 °C I 710 Watt

ZUL115
ABL0

OG1/T03/01 I Empfang/Wartebereich
H I 22 °C I 984 Watt
K I 25 °C I 1251 Watt

ZUL190
ABL190

OG1/T03/06 I Büro 03
H I 22 °C I 799 Watt
K I 25 °C I 1331 Watt

ZUL145
ABL145

OG1/T05/09 I Büro 04
H I 22 °C I 409 Watt
K I 25 °C I 1053 Watt

ZUL70
ABL70

OG1/T05/07 I Büro 01
H I 22 °C I 920 Watt
K I 25 °C I 1969 Watt

ZUL70
ABL70

OG1/T04/08 I Büro 01
H I 22 °C I 776 Watt
K I 25 °C I 685 Watt

ZUL105
ABL105

OG1/T03/05 I Büro 02
H I 22 °C I 1575 Watt
K I 25 °C I 2494 Watt

ZUL105
ABL105

OG1/T04/07 I Büro 02
H I 22 °C I 918 Watt
K I 25 °C I 900 Watt

ZUL180
ABL180

OG1/T05/06 I Besprechungszimmer
H I 22 °C I 1209 Watt
K I 25 °C I 3473 Watt

ZUL105
ABL105

OG1/T05/10 I Büro 03
H I 22 °C I 158 Watt
K I 25 °C I 873 Watt

ZUL100
ABL100

OG1/T05/11 I Büro 02
H I 22 °C I 437 Watt
K I 25 °C I 848 Watt

OG1/T03/02 I Vorraum
H I 20 °C I 43 Watt
K I 25 °C I 0 Watt

ZUL0
ABL115

ZUL60
ABL60

OG1/T03/03 I Büro 01
H I 22 °C I 501 Watt
K I 25 °C I 1361 Watt

ZUL170
ABL170

OG1/T04/06 I Besprechungszimmer
H I 22 °C I 615 Watt
K I 25 °C I 2228 Watt

ZUL110
ABL125

OG1/T05/08 I Teeküche
H I 21 °C I 166 Watt
K I 25 °C I 2487 Watt

ZUL130
ABL130

OG1/T03/04 I Teeküche
H I 21 °C I 591 Watt
K I 25 °C I 3491 Watt

ZUL0
ABL10

ZUL55
ABL60

ZUL0
ABL95OG1/T04/05 I Teeküche

H I 21 °C I 15 Watt
K I 25 °C I 1943 Watt

ZUL110
ABL0

ZUL110
ABL0

ZUL0
ABL55

ABL55
ZUL0

ZUL110
ABL0

ZUL0
ABL55

ZUL0
ABL55

ZUL0
ABL55

ZUL0
ABL55
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Top 05 m= 1850 kg/h
1 Stück Verteiler 9-fach dp= 200 mbar

Top 04 m= 932 kg/h
1 Stück Verteiler 5-fach dp= 200 mbar

HK L=
m=

Top 03 m= 1168 kg/h
1 Stück Verteiler 7-fach dp= 200 mbar

DLE 6,5kW

DLE 6,5kW

DLE 6,5kWDLE 6,5kW

DLE 6,5kW

DLE 6,5kW

DN100 52.5 m³/h
Zuluft-Wandventil
DN100 52.5 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 105 m³/h
Gitter mit Anschlusskasten

Ø 100

DN100 45 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 50 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN125 170 m³/h
Gitter mit Anschlusskasten

Ø 125

DN100 60 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 50 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 60 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 35 m³/h
Zuluft-Wandventil
DN100 35 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 70 m³/h
Gitter mit Anschlusskasten

Ø 100

DN100 52.5 m³/h
Zuluft-Wandventil
DN100 52.5 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 105 m³/h
Gitter mit Anschlusskasten

DN100 47.5 m³/h
Zuluft-Wandventil
DN100 47.5 m³/h
Zuluft-Wandventil
DN100 47.5 m³/h
Zuluft-Wandventil
DN100 47.5 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 95 m³/h
Gitter mit Anschlusskasten
DN100 95 m³/h
Gitter mit Anschlusskasten Ø 1

25

DN100 40 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 50 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 40 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 135 m³/h
Gitter mit Anschlusskasten

Ø 100

DN100 60 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 60 m³/h
Gitter mit Anschlusskasten

Ø 100

DN100 57.5 m³/h
Zuluft-Wandventil
DN100 57.5 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 60 m³/h
Zuluft-Wandventil
DN100 60 m³/h
Zuluft-Wandventil

Ø 100

DN100 60 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 90 m³/h
Gitter mit Anschlusskasten
DN100 90 m³/h
Gitter mit Anschlusskasten

Ø 125

Ø 1
00

DN100 35 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 35 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 70 m³/h
Gitter mit Anschlusskasten

Ø 1
00

DN100 50 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 45 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 50 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 55 m³/h
Zuluft-Wandventil
DN100 55 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 125 m³/h
Gitter mit Anschlusskasten

Ø 1
00

Ø 100

DN100 50 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 45 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 50 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 52.5 m³/h
Zuluft-Wandventil
DN100 52.5 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 105 m³/h
Gitter mit Anschlusskasten DN100 145 m³/h

Gitter mit Anschlusskasten

DN100 100 m³/h
Gitter mit Anschlusskasten

DN100 50 m³/h
Zuluft-Wandventil

DN100 50 m³/h
Zuluft-Wandventil

Zuluft wurde nach innen in Schürze
geschoben

Achtung Unterzug 40x40cm

Achtung Unterzug 40x40cm
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Büro 03
Teppich

A= 32.76 m²
U= 23 m

RPH=+6,24

Vorraum
Teppich

A= 17.86 m²
U= 24.35 m

Waschraum
Keramik

A= 4.49 m²
U= 9.21 m

RPH=+6,24

RAF

Waschraum
Keramik

A= 4.49 m²
U= 9.21 m

RPH=+6,24

F

Teeküche
Teppich

A= 4.41 m²
U= 8.45 m

RDUK=+6,22

F

A

A

EI2 30c

EI30

WC Herren
Keramik

A= 2.05 m²
U= 5.8 m

RPH=+6,24

WC Damen
Keramik

A= 1.88 m²
U= 5.5 m

RPH=+6,24

UZ
 lt.

 S
tat

ik

UZ
 lt.

 S
tat

ik

Notausgang

RAF

WC barrierefrei
Keramik

A= 5.16 m²
U= 9.6 m

RPH=+6,24

Büro 01
Teppich

A= 33.79 m²
U= 23.753 m

RPH=+6,24

UZ
 30

/40

EI2 30c

Geländer H=1,00m

Besprechungszimmer
Teppich

A= 27.98 m²
U= 22.946 m

RPH=+6,24

EI30

Empfang/Wartebereich
Teppich

A= 45.73 m²
U= 33.679 m

RDUK=+6,22

WC Herren
Keramik

A= 1.73 m²
U= 5.45 m

RDUK=+6,22

WC Damen
Keramik

A= 1.88 m²
U= 5.5 m

RPH=+6,24

Büro 01
Teppich

A= 26.57 m²
U= 20.23 m

RDUK=+6,22

UZ lt. Statik

Büro 02
Teppich

A= 26.23 m²
U= 20.112 m

RDUK=+6,22

Besprechungszimmer
Teppich

A= 16.38 m²
U= 16.5 m

RDUK=+6,22

Waschraum
Keramik

A= 2.11 m²
U= 6 m

RDUK=+6,22

WC Herren
Keramik

A= 1.73 m²
U= 5.45 m

RDUK=+6,22

Stiegenhaus
Keramik

A= 33.19 m²
U= 25.3 m

RPH=+6,34

WC Herren
Keramik

A= 2.12 m²
U= 5.86 m

RPH=+6,24

Büro 01
Teppich

A= 18.33 m²
U= 17.004 m

RPH=+6,24

Empfang/Wartebereich
Teppich

A= 34.03 m²
U= 29.965 m

RPH=+6,24

EI2 30c

Archiv/Lager/Server
Teppich

A= 6.84 m²
U= 11.05 m

RPH=+6,22

EI30

UZ
 30

/40

UZ
 lt.

 S
tat

ik

RAF RAF

Teeküche
Teppich

A= 13.94 m²
U= 16.05 m

RPH=+6,22

Büro 04
Teppich

A= 29.36 m²
U= 22.07 m

RPH=+6,22

Büro 03
Teppich

A= 22.81 m²
U= 20.064 m

RPH=+6,22

Empfang/Wartebereich
Teppich

A= 48.83 m²
U= 36.318 m

RPH=+6,22 bis 6,24

RAFRAF

RAF

RAF

Atrium
Keramik

A= 47.60 m²
U= 64.594 m

RDUK=+6,24

RAF

RAF

RAF

RAF

RPH=100

Büro 02
Teppich

A= 19.97 m²
U= 18.31 m

RPH=+6,22

RPH=100

DG

UG

UZ
 lt.

 S
tat

ik

C

C

Luf
trau

m

Archiv

Holz-Glas-Wand

B

BS - FDB 20 / 20

S - FDB 20 / 20

S - DDB 20 / 20

S - DDB 20 / 20

S - FDB 20 / 20

L - WDB 65 / 35
OK= 6.22
UK= 5.87

L - WDB 15 / 15
OK= 6.11
UK= 5.96

LHE - WDB 70 / 30
OK= 6.22
UK= 5.92

S - DDB 15 / 15

L - DDB 65 / 35

LS - DDB 47 / 33

LS - FDB 47 / 33

S - WDB 20 / 20
OK= 6.12
UK= 5.92

E - WDB 60 / 15
OK= 5.99
UK= 5.84

LS - DDB 47 / 33

E-WDB - UZ-DB Ø15
OK= 6.15
UK= 6.00

S - DDB 20 / 20

S - WS B=15 T=15
OK= 6.22
UK= 3.36

E-WDB - UZ-DB Ø15
OK= 6.15
UK= 6.00

HKLS - DDB 40 / 440

E - UZ-DB Ø15
OK= 6.15
UK= 6.00

E-UZ-DB Ø12
OK= 6.06
UK= 5.94

E-UZ-DB Ø12
OK= 6.06
UK= 5.94
E-UZ-DB Ø12
OK= 6.06
UK= 5.94

E-WDB - UZ-DB Ø15
OK= 6.15
UK= 6.00

E-WDB - UZ-DB Ø15
OK= 6.08
UK= 5.93
E-WDB - UZ-DB Ø15
OK= 6.08
UK= 5.93
E-WDB - UZ-DB Ø15
OK= 6.08
UK= 5.93

E - UZ-DB Ø15
OK= 6.15
UK= 6.00
E - UZ-DB Ø15
OK= 6.15
UK= 6.00

E-UZ-DB Ø12
OK= 6.06
UK= 5.94
E-UZ-DB Ø12
OK= 6.06
UK= 5.94

HKLS - DDB 40 / 440

HKLSE - DDB 103 / 170
HKLSE - FDB 103 / 170

HKLS - FDB 40 / 230

L - WDB 50 / 30
OK= 6.24
UK= 5.94

S - DDB 20 / 20

Büro 02
Teppich

A= 25.97 m²
U= 21.562 m

RPH=+6,24

Teeküche
Teppich

A= 13.82 m²
U= 15.298 m

RPH=+6,24

A

B

C

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Name
Atrium 47.60 m²
Stiegenhaus 33.19 m²
Allgemein 80.80 m²

Büro 01 18.33 m²
Büro 02 25.97 m²
Büro 03 32.76 m²
Empfang/Wartebereich 34.03 m²
Teeküche 13.82 m²
Vorraum 17.86 m²
Waschraum 4.49 m²
WC barrierefrei 5.16 m²
WC Damen 1.88 m²
WC Herren 2.05 m²
Top 03 156.34 m²

Besprechungszimmer 16.38 m²
Büro 01 26.57 m²
Büro 02 26.23 m²
Empfang/Wartebereich 45.73 m²
Teeküche 4.41 m²
Waschraum 2.11 m²
WC Herren 1.73 m²
WC Herren 1.73 m²
Top 04 124.87 m²

Archiv/Lager/Server 6.84 m²
Besprechungszimmer 27.98 m²
Büro 01 33.79 m²
Büro 02 19.97 m²
Büro 03 22.81 m²
Büro 04 29.36 m²
Empfang/Wartebereich 48.83 m²
Teeküche 13.94 m²
Waschraum 4.49 m²
WC Damen 1.88 m²
WC Herren 2.12 m²
Top 05 LBG Österreich GmbH 212.01 m²
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VT-04-L1.4

VT-04-L1.3
TYP 1

VT-04-X01
DLE 6,5kW

VT
-04

-L1

Piss.

VT-03-L1.2

VT-03-L1.4

VT-03-L1.6

VT-03-L1.5

VT-03-L1Piss.

VT-03-L1.4

TYP 1

VT-03-X02
DLE 6,5kW

Bodendose

Bodendose

A

Brüstungskanal
H=UK 80

Bodendose

BodendoseBodendose

Brüstungskanal
H=UK 80

Brüstungskanal
H=UK 80

A
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Brüstungskanal
H=UK 80

A

Brüstungskanal
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A

Brüstungskanal
H=UK 80A

VT-05-L1 Piss.

VT-05-L1.5

TYP 1

VT-05-X01
DLE 6,5kW

VT-05-L1.3VT-05-L1.4

VT-05-S01

VT-05-S02

WC-Ruf

VT-03-L1.3
el. Spülung

Motorschloss 04Kartenleser 04
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Installation
lt. Küchendetailplan
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TVVT-04-S05EDV

A23/A24

Anschlüsse TV

VT-Allg.2.OG-L01.1

VT-Allg.2.OG-L01.1
TYP 6

E - WDB 70 / 30
OK= 6.22
UK= 5.92
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-S0
2VT-05-S02
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0

VT-05-S04 VT-05-SE01

EDVEDV
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3/B

14

POT EDV
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VT-03-X03
DLE 6,5 kW
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DLE 6,5 kW
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Fluchtstiegenhaus - Kabeltasse E90 Einschalung
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-L1
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el. Spülung

VT-05-S02

VT-04-L2
Bel. Interpanel

VT-04-S05 EDV

A21/A22

POT
VT-04-SE01

EDV

Kartenleser 05

Motorschloss 05

EDV
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EDV Hauptverteiler 2.OG
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VT-03-S03VT-03-S03

VT-05-S04

VT-05-S04VT-05-S04

VT-05-SE03
EDV

VT-05-SE03
EDVEDV-Versorgung von TOP6 - RAIBA

EDV

B19/B20
W-LAN

EDV-Versorgung von TOP6 - RAIBA

E - WDB 60 / 15
OK= 6.09
UK= 5.94
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