
EI230-C-S200 EI30

80
200

80
200

80
20080

200

80
200

80
200

80
200

85
200

80
200

80
200

80
200

80
200

80
200

TSL Wandhydrant
mit Feuerlöscher,
Schacht Typ B,
Streckenisolierung

RAR RAR

RARRAR

4 STG
17.5/28

A2

B

A

145 3 2

Zimmer 1206
Strasse
Vinyl
14,92 m²

Dusche
1,29 m²

Fliesen
2,35 m²

Bad
3,64 m²

inkl. 50% VR
17,02 m²

VR
4,20 m²

Dusche
1,29 m²

Fliesen
2,35 m²

Bad
3,64 m²

Dusche
1,29 m²

Fliesen
2,35 m²

Bad
3,64 m²

Dusche
1,29 m²

Fliesen
2,35 m²

Bad
3,64 m²

Dusche
1,29 m²

Fliesen
2,35 m²

Bad
3,64 m²

Dusche
1,29 m²

Fliesen
2,35 m²

Bad
3,64 m²

Dusche
1,29 m²

Fliesen
2,35 m²

Bad
3,64 m²

Zimmer 1204
Strasse
Vinyl
14,87 m²
inkl. 50% VR
16,93 m²

Zimmer 1205
Strasse
Vinyl
14,87 m²
inkl. 50% VR
16,93 m²

Zimmer 1203
Strasse
Vinyl
14,78 m²
inkl. 50% VR
16,84 m²

VR
4,13 m²

VR
4,13 m²

VR
4,13 m²

Zimmer 1207
Strasse
Vinyl
14,92 m²
inkl. 50% VR
17,02 m²

Zimmer 1201
Strasse
Vinyl
14,87 m²
inkl. 50% VR
16,78 m²

Zimmer 1202
Strasse
Vinyl
14,82 m²
inkl. 50% VR
16,88 m²

VR
4,20 m²

VR
3,82 m²

VR
4,13 m²

Stiege
Feinsteinzeug
11,99 m²

Gang
Teppich
12,98 m²

Vorraum
Teppich
3,55 m²

Teeküche
Fliesen
2,86 m²

Abstellraum
Fliesen
2,56 m²

DD 14/14

DD 14/14 DD 14/14 DD 14/14 DD 14/14

DD 14/14DD 14/14

DD 20/10
DD 105/25

DD 65.5/25DD 40/25

DD 24/10 DD 24/10

DD 24/10 DD 33.5/15

DD 105/25

A5

A5

4 STG
17.5/28

Stahl-Glas-Geländer
OK=1,0m ü.FFOK

Stahl-Glas-Geländer
OK=1,0m ü.FFOK

Stahl-Glas-Geländer
OK=1,0m ü.FFOK

Stahl-Glas-Geländer
OK=1,0m ü.FFOK

145 3 2

A2

B

A

BD 14/14

BD 14/14 BD 14/14 BD 14/14 BD 14/14

BD 14/14BD 14/14

BD 33.5/15BD 24/10

BD 105/25
BD 20/10

BD 105/25

BD 65.5/25

BD 48.5/70
BD 20/30

BD 20/30

BD 40/25

BD 24/10 BD 24/10

2.OBERGESCHOSS

4L-FC CV216-3+1R

Anschluss
an Bestand

Verkleidung,
Ansaug- Ausblasgitter
Bauseits

ORC236
Raumthermostat

4L-FC CV216-3+1R

Anschluss
an Bestand

Verkleidung,
Ansaug- Ausblasgitter
Bauseits

ORC236
Raumthermostat

4L-FC CV216-3+1R

Anschluss
an Bestand ORC236

Raumthermostat

Verkleidung,
Ansaug- Ausblasgitter
Bauseits

Anschluss
an Bestands

ZW Ø20
WW Ø20
KW Ø20

Th. ZV 1/2"

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestand

Lüftung Bestand
keine Änderung

Neu

170x75

HK Anschlüsse
Bestand abkappen

Anschluss
an Bestand

SSV 1/2"

170x75

170x75170x75170x75170x75

170x75

Anschluss
an Bestands
SSV 1/2"

Lüftung Bestand
keine Änderung

HK Anschlüsse
Bestand abkappen

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestand

Th. ZV 1/2"
Neu

Lüftung Bestand
keine Änderung

Anschluss
an BestandAnschluss

an Bestand

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestand

Lüftung Bestand
keine Änderung

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an BestandAnschluss

an Bestand

ZW Ø20
WW Ø20
KW Ø20

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestands
SSV 1/2"

Anschluss
an Bestands
SSV 1/2"

Th. ZV 1/2"
Neu

Th. ZV 1/2"
Neu

Th. ZV 1/2"
Neu

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestands
SSV 1/2"

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestand

ZW Ø20
WW Ø20
KW Ø20

Anschluss
an Bestands
SSV 1/2"

Th. ZV 1/2"
NeuAnschluss

an Bestand

Anschluss
an Bestand

Lüftung Bestand
keine Änderung

Lüftung Bestand
keine Änderung

Lüftung Bestand
keine Änderung

HK Anschlüsse
Bestand abkappen

HK Anschlüsse
Bestand abkappen

HK Anschlüsse
Bestand abkappen

HK Anschlüsse
Bestand abkappenAnschluss

an Bestands
SSV 1/2"

Th. ZV 1/2"
Neu

4L-FC CV216-3+1R

ORC236
Raumthermostat

Verkleidung,
Ansaug- Ausblasgitter
Bauseits

Verkleidung,
Ansaug- Ausblasgitter
Bauseits

Anschluss
an Bestand

4L-FC CV216-3+1R

ORC236
Raumthermostat

Anschluss
an Bestand

4L-FC CV216-3+1R

ORC236
Raumthermostat

4L-FC CV216-3+1R

ORC236
Raumthermostat

Anschluss
an BestandVerkleidung,

Ansaug- Ausblasgitter
Bauseits

Verkleidung,
Ansaug- Ausblasgitter
Bauseits

EI230-C-S200 EI30

80
200

80
200

80
200

80
200

80
200

80
200

80
200

80
200

80
200

85
200

80
200

80
200

80
200

4 STG
17.5/28

A2

B

A

145 3 2

RAR

RAR

RAR

RAR

Zimmer 1306
Strasse
Vinyl
14,92 m²

Dusche
1,29 m²

Fliesen
2,35 m²

Bad
3,64 m²

inkl. 50% VR
17,02 m²

VR
4,20 m²

Dusche
1,29 m²

Fliesen
2,35 m²

Bad
3,64 m²

Dusche
1,29 m²

Fliesen
2,35 m²

Bad
3,64 m²

Dusche
1,29 m²

Fliesen
2,35 m²

Bad
3,64 m²

Dusche
1,29 m²

Fliesen
2,35 m²

Bad
3,64 m²

Dusche
1,29 m²

Fliesen
2,35 m²

Bad
3,64 m²

Dusche
1,29 m²

Fliesen
2,35 m²

Bad
3,64 m²

Zimmer 1304
Strasse
Vinyl
14,87 m²
inkl. 50% VR
16,93 m²

Zimmer 1305
Strasse
Vinyl
14,87 m²
inkl. 50% VR
16,93 m²

Zimmer 1303
Strasse
Vinyl
14,78 m²
inkl. 50% VR
16,84 m²

VR
4,13 m²

VR
4,13 m²

VR
4,13 m²

Zimmer 1307
Strasse
Vinyl
14,92 m²
inkl. 50% VR
17,02 m²

Zimmer 1301
Strasse
Vinyl
14,87 m²
inkl. 50% VR
16,78 m²

Zimmer 1302
Strasse
Vinyl
14,82 m²
inkl. 50% VR
16,88 m²

VR
4,20 m²

VR
3,82 m²

VR
4,13 m²

Gang
Teppich
12,98 m²

Vorraum
Teppich
3,55 m²

Teeküche
Fliesen
2,86 m²

Abstellraum
Fliesen
2,56 m²

BD 14/14

BD 14/14 BD 14/14 BD 14/14 BD 14/14

BD 14/14BD 14/14

BD 24/10 BD 33.5/15

BD 20/10
BD 105/25 BD 105/25

BD 65.5/25BD 40/25

BD 24/10 BD 24/10

4 STG
17.5/28

A5

A5

TSL Wandhydrant
mit Feuerlöscher,
Schacht Typ B,
Streckenisolierung

Stiege
Feinsteinzeug
11,99 m²

Stahl-Glas-Geländer
OK=1,0m ü.FFOK

Stahl-Glas-Geländer
OK=1,0m ü.FFOK

Stahl-Glas-Geländer
OK=1,0m ü.FFOK

Stahl-Glas-Geländer
OK=1,0m ü.FFOK

DD 24/10 DD 33.5/15

DD 105/25

DD 24/10

DD 14/14

DD 33.5/15DD 24/10

DD 20/10
DD 105/25

DD 65.5/25DD 40/25

DD 24/10

DD 14/14

DD 14/14

DD 14/14

DD 14/14

DD 14/14

145 3 2

A2

B

A

3.OBERGESCHOSS

Anschluss
an Bestands

ZW Ø20
WW Ø20
KW Ø20

Th. ZV 1/2"

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestand

Lüftung Bestand
keine Änderung

Neu

170x75

HK Anschlüsse
Bestand abkappen

Anschluss
an Bestand

SSV 1/2"

4L-FC CV216-3+1R

170x75

170x75170x75170x75170x75

170x75

Anschluss
an Bestand

Verkleidung,
Ansaug- Ausblasgitter
Bauseits

Anschluss
an Bestands
SSV 1/2"

Lüftung Bestand
keine Änderung

HK Anschlüsse
Bestand abkappen

ORC236
Raumthermostat

4L-FC CV216-3+1R

Anschluss
an BestandVerkleidung,

Ansaug- Ausblasgitter
Bauseits ORC236

Raumthermostat

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestand

Th. ZV 1/2"
Neu

Lüftung Bestand
keine Änderung

Anschluss
an BestandAnschluss

an Bestand

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestand

Lüftung Bestand
keine Änderung

4L-FC CV216-3+1R

ORC236
Raumthermostat

Verkleidung,
Ansaug- Ausblasgitter
Bauseits

Verkleidung,
Ansaug- Ausblasgitter
Bauseits

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an BestandAnschluss

an Bestand

ZW Ø20
WW Ø20
KW Ø20

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestands
SSV 1/2"

Anschluss
an Bestands
SSV 1/2"

Th. ZV 1/2"
Neu

Th. ZV 1/2"
Neu

Th. ZV 1/2"
Neu

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestands
SSV 1/2"

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestand

ZW Ø20
WW Ø20
KW Ø20

Anschluss
an Bestands
SSV 1/2"

Th. ZV 1/2"
NeuAnschluss

an Bestand

Anschluss
an Bestand

Lüftung Bestand
keine Änderung

Lüftung Bestand
keine Änderung

Lüftung Bestand
keine Änderung

HK Anschlüsse
Bestand abkappen

HK Anschlüsse
Bestand abkappen

HK Anschlüsse
Bestand abkappen

HK Anschlüsse
Bestand abkappen

4L-FC CV216-3+1R

Anschluss
an Bestand

ORC236
Raumthermostat

Verkleidung,
Ansaug- Ausblasgitter
Bauseits

Anschluss
an Bestands
SSV 1/2"

Th. ZV 1/2"
Neu

4L-FC CV216-3+1R

ORC236
Raumthermostat

Anschluss
an Bestand

4L-FC CV216-3+1R

ORC236
Raumthermostat

4L-FC CV216-3+1R

ORC236
Raumthermostat

Anschluss
an BestandVerkleidung,

Ansaug- Ausblasgitter
Bauseits

Verkleidung,
Ansaug- Ausblasgitter
Bauseits

80
200

80
200

80
200

EI230-C-S200 EI30

80
200

80
200

80
200

80
200

80
200

80
200

DD 100/100

A2

B

A

145 3 2

4 STG
17.5/28

4 STG
17.5/28

A5

A5

BD 14/14

BD 14/14

BD 14/14
BD 14/14

BD 14/14

BD 14/14

BD 24/10 BD 33.5/15

BD 20/10
BD 105/25

BD 65.5/25BD 40/25

BD 24/10 BD 24/10

RAR

RAR

RAR

RAR

Zimmer 1405
Strasse
Vinyl
16,79 m²
inkl. 50% VR
18,52 m²

VR
3,47 m²

Dusche
1,29 m²

Fliesen
2,35 m²

Bad
3,64 m²

Dusche
1,29 m²

Fliesen
2,35 m²

Bad
3,64 m²

Zimmer 1403
Strasse
Vinyl
13,72 m²
inkl. 50% VR
15,78 m²

Zimmer 1404
Strasse
Vinyl
13,72 m²
inkl. 50% VR
15,78 m²

Zimmer 1402
Strasse
Vinyl
16,66 m²
inkl. 50% VR
18,37 m²

VR
4,13 m²

VR
4,13 m²

VR
3,42 m²

Zimmer 1406
Strasse
Vinyl
16,79 m²
inkl. 50% VR
18,52 m²

Zimmer 1401
Strasse
Vinyl
29,74 m²
inkl. 50% VR
31,45 m²

VR
3,47 m²

VR
3,42 m²

Gang
Teppich
22,66 m²

Stiege
Feinsteinzeug
4,98 m²

Dusche
1,29 m²

Fliesen
2,35 m²

Bad
3,64 m²

Dusche
1,29 m²

Fliesen
2,35 m²

Bad
3,64 m²

Dusche
1,29 m²

Fliesen
2,35 m²

Bad
3,64 m²

Dusche
1,29 m²

Fliesen
2,35 m²

Bad
3,64 m²

TSL Wandhydrant
mit Feuerlöscher,
Schacht Typ B,
Streckenisolierung

145 3 2

A2

B

A

DACHGESCHOSS

170x75

Anschluss
an Bestand

ZW Ø20
WW Ø20
KW Ø20

Anschluss
an Bestands
SSV 1/2"

Th. ZV 1/2"
Neu

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestand

Lüftung Bestand
keine Änderung

4L-FC CV216-3+1R

Anschluss
an Bestand

ORC236
Raumthermostat

Verkleidung,
Ansaug- Ausblasgitter
Bauseits

170x75

Anschluss
an Bestand

Lüftung Bestand
keine Änderung

HK Anschlüsse
Bestand abkappen

Anschluss
an Bestands
SSV 1/2"

Th. ZV 1/2"
Neu

4L-FC CV216-3+1R

ORC236
Raumthermostat

Anschluss
an Bestand

170x75170x75

Lüftung Bestand
keine Änderung

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestands
SSV 1/2"

Th. ZV 1/2"
Neu

Th. ZV 1/2"
Neu

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestands
SSV 1/2"

Lüftung Bestand
keine Änderung

HK Anschlüsse
Bestand abkappen

4L-FC CV216-3+1R

ORC236
Raumthermostat

Anschluss
an Bestand

4L-FC CV216-3+1R

ORC236
Raumthermostat

Anschluss
an Bestand

4L-FC CV216-3+1R

ORC236
Raumthermostat

Anschluss
an Bestand

4L-FC CV216-3+1R

Anschluss
an Bestand

ORC236
Raumthermostat

4L-FC CV216-3+1R

Anschluss
an Bestand

ORC236
Raumthermostat

170x75

170x75

Anschluss
an Bestands
SSV 1/2"

Lüftung Bestand
keine Änderung

HK Anschlüsse
Bestand abkappen

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestand

Th. ZV 1/2"
Neu

Lüftung Bestand
keine Änderung

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestand

ZW Ø20
WW Ø20
KW Ø20

Anschluss
an Bestands
SSV 1/2"

Th. ZV 1/2"
Neu

HK Anschlüsse
Bestand abkappen

Verkleidung,
Ansaug- Ausblasgitter
Bauseits

Verkleidung,
Ansaug- Ausblasgitter
Bauseits

Verkleidung,
Ansaug- Ausblasgitter
Bauseits

Verkleidung,
Ansaug- Ausblasgitter
Bauseits

Verkleidung,
Ansaug- Ausblasgitter
Bauseits

Verkleidung,
Ansaug- Ausblasgitter
Bauseits

80
200

T30 T30

90+40
200

78/98
DFF

78/98
DFF

78/98
DFF

78/98
DFF

78/98
DFF

78/98
DFF

EI230-C-S200

RAR ø 125

RAR ø 125 RAR ø 125

RAR ø 125

RH = 250 RH = 250

RH = 250

RH = 200

RH = 250

RH = 200 RH = 200

RH = 200

DD 40/25

DD 105.5/25

DD 48.5/35

DD 114/25

DD 105.5/25

DD 125/125

Batterieraum
Estrich
8,49 m²

DD 20/20

94+40
200

Garderobe Herren
Vinyl
21,29 m² Gang

Feinsteinzeug
13,40 m²

Technik
Estrich
18,33 m²

Stiege
Feinsteinzeug
3,13 m²

DD 20/10

4 STG
17.5/26

Garderobe Damen
Vinyl
20,51 m²

Schwelle

BLECHDACH

BD 100/100

A2

B

A

145 3 2

A5 145 3 2

A2

B

A

Wandhydrant
mit Feuerlöscher,
Schacht Typ B,
Streckenisolierung

80
200WC

Fliesen
1,52 m²

VR
Fliesen
2,91 m²

80
200 WC

Fliesen
1,52 m²

VR
Fliesen
2,88 m²

?

DACHBODEN

Montageplan
HOTEL-WAGRAMER STRASSE 18 Straßentrakt

1220 Wien

Laxenburgerstrasse 254

Tel. 05 06 06 - 0
http://www.Caverion.at

A - 1230 Wien

Caverion Österreich GmbH

Archisphere - Gabriel Kacerovsky ZT GmbH
1070 Wien, Siebensterngasse 31/3

CORAG General Contractor MAX GmbH
1010 Wien, Wipplingerstraße 23

Diplom-Ingenieur Reinhold A. Bacher, MSc.
A-1050 Wien, Emil-Kralik-Gasse 3

2502001501251008065504032252015DNStahlrohr: bis DN50 Gewinderohr, ab DN65 Siederohr nahtlos
75635040322620MPAlu-Verbundrohr Mepla

10888,976544235282218MAPress-System Mapress
2502001501251008065504032252015DNMedium Temp. Bereich Verrohrung Dämmung Ummantelung

Dämmstärke bei Rohrdimension

Komponente °C Material Material

Sichtbar Alu-Verbundrohr Mineralwolle

Verrohrung 70 / 50

Heizung
(Werte gelten für Mineralwolle mit lam=0,04W/mK bei 50°C Mitteltemperatur)

10
freiliegende

Alu-Verbundrohr

Unterputz
TKW

Trinkwasser
(Werte gelten für Armaflex mit lam=0,033 W/mK bei 0°C Mitteltemperatur, bzw. Mineralwolle mit lam=0,037W/mK bei 50°C Mitteltemperatur)

alle Bereiche

Alu-Verbundrohr

Elastomer

Elastomer

Isolierschlauch

AUL

504030 -

verz. Stahlblech

unbeheizt

im Freien

Lüftung
(Werte gelten für Armaflex mit lam=0,033 W/mK bei 0°C Mitteltemperatur, bzw. Mineralwolle mit lam=0,037W/mK bei 50°C Mitteltemperatur)

verz. Stahlblech

verz. Stahlblech

verz. Stahlblech

verz. Stahlblech

verz. Stahlblech

Elastomer

nicht isoliert

ZUL

ABL

FOL

16 - 32

Innen

im Freien

Mineralwolle

Mineralwolle

Alublech

25

20

20

-

Rohr- und Isolierliste (basierend auf Norm H5155:2013)

alukaschiert

alukaschiert

(wetterfest)

Alublech
(wetterfest)

Alublech
bis h=2,1m

Schächte,
Alu-Verbundrohr Mineralwolle 504030 -Zwischendecke

u. Zentralen
Unterputz Alu-Verbundrohr Isolierschlauch 4 -

Trasse in Gängen Alu-Verbundrohr

10
freiliegende

Alu-Verbundrohr

Unterputz
TWW, Zirk.

alle Bereiche

Alu-Verbundrohr

Mineralwolle

Mineralwolle

Isolierschlauch 4

Trasse in Gängen Alu-Verbundrohr
-

-

4 -

19 25 -

Kältemittel
(Werte gelten für Armaflex mit lam=0,033 W/mK bei 0°C Mitteltemperatur)

Regenwasser
(Werte gelten für Kautschuk mit lam=0,042W/mK)

Verrohrung Material Elastomeralle Breiche
bei Leitungsverzügen in allgemienen Bereichen + Isol

Zentrale

im Freien

verz. Stahlblech nicht isoliertZwischendecke

Sichtbar Cu- Rohr Elastomer

Verrohrung
- / - Schächte,

Cu- Rohr ElastomerZwischendecke
u. Zentralen

-19139

-19139

25 + 20mm Mineralwolle alukaschiert

40

40
-

Abwasser
(Werte gelten für Kautschuk mit lam=0,042W/mK)

17Verrohrung Material Geberit IsolVerzüge EG
bei Leitungsverzügen in allgemienen Bereichen + Isol

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

13

mm

Mineralwolle
alukaschiert

Mineralwolle
alukaschiert

verz. Stahlblech Elastomer
25

Alublech
(wetterfest)

Zentrale

im Freien 25 + 20mm Mineralwolle alukaschiert

mm

mm

LEGENDE

504030

HAUPTEINGANG WAGRAMERSTRASSE

JU
LIU

S-P
AYERG

ASSE

WAG 16 WAG 16a WAG 18

WAG 18
HOFGEBÄUDE

WAG 16a
HOFGEBÄUDE

Bestandszimmer


