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RSTUK= 238 cm ü.FOK

RPH=RDOK

FPH= FFBOK

RSTUK= 240 cm ü.FOK
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ZIMMER 1

Laminat

10.75 m²

WDB 22/81/10

UK= +2.74 m

WDB 37/123/10

UK= +2.77 m

Fliesen

6.14 m²

BAD

Laminat

7.89 m²

GANG

2
1
0

Laminat

14.45 m²

ZIMMER

WDB 40/14/25

UK= +2.73 m

WDB 20/10/25

UK= +2.77 m

WDB 22/81/10

UK= +2.74 m

WDB 37/123/10

UK= +2.77 m

WDB 40/15/25

UK= +2.72 m

Fliesen

6.12 m²

BAD

Laminat

11.40 m²

ZIMMER 2
Laminat

32.71 m²

WOHNKÜCHE

FFOK +2.95

RDOK +2.77

WDB 40/15/25

UK= +2.72 m

UK= +2.77 m

WDB 37/123/10

UK= +2.74 m

WDB 22/81/10

Fliesen

6.12 m²

BAD

Laminat

5.97 m²

GANG

WDB 37/123/10

UK= +2.77 m

Laminat

17.95 m²

ZIMMER 2

Fliesen

6.43 m²

BAD

Laminat

11.95 m²

ZIMMER 1

Laminat

3.66 m²

GANG

Laminat

30.72 m²

WOHNKÜCHE

FFOK +2.95

RDOK +2.77

WDB 20/10/25

UK= +2.77 m

20

5170

20

Laminat

7.92 m²

GANG

Laminat

10.75 m²

ZIMMER 1

WDB 20/20/25

UK= +5.30 m

Laminat

31.93 m²

WOHNKÜCHE

FFOK +2.95

RDOK +2.77

Laminat

4.45 m²

VORRAUM

Laminat

2.56 m²

AR

77.50 m²

9
0

2
0

0

RSTUK= 208 cm ü.FOK

RPH=RDOK

FPH= FFBOK

9
0

2
0

0

WDB 25/88/10

UK= +2.73 m

WDB 40/14/25

UK= +2.73 m

Laminat

12.23 m²

ZIMMER

Fliesen

6.75 m²

BAD/WC
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=
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O
K

RSTUK= 208 cm ü.FOK

RPH=RDOK

FPH= FFBOKFPH= FFBOK

RPH=RDOK

RSTUK= 208 cm ü.FOK

WDB 20/10/25

UK= +2.77 m

WDB 20/10/25

UK= +2.77 m

Laminat

7.50 m²

VORRAUM

Laminat

2.66 m²

AR

Laminat

2.56 m²

AR

Laminat

4.40 m²

VORRAUM

Laminat

33.00 m²

WOHNKÜCHE

FFOK +2.95

RDOK +2.77

Laminat

32.80 m²

WOHNKÜCHE

FFOK +2.95

RDOK +2.77

Laminat

6.88 m²

VORRAUM

63.63 m²

58.62 m²

78.51 m²

9
0

2
0

0

RSTUK= 208 cm ü.FOK

RPH=RDOK

FPH= FFBOK

90

200

UK= +2.77 m

WDB 20/10/25

UK= +2.77 m

WDB 25/88/10

WDB 40/14/25

UK= +2.73 m

ZIMMER

Laminat

12.11 m²

Fliesen

7.02 m²

BAD/WC

Laminat

29.51 m²

WOHNKÜCHE

FFOK +2.95

RDOK +2.77
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0
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0

FPH= FFBOK

RSTUK= 208 cm ü.FOK

RPH=RDOK
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O
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Laminat

2.76 m²

AR

Laminat

7.76 m²

VORRAUM

Laminat

4.40 m²

VORRAUM

Laminat

7.89 m²

GANG

Laminat

11.40 m²

ZIMMER 2

Laminat

32.72 m²

WOHNKÜCHE

FFOK +2.95

RDOK +2.77

77.85 m²

59.16 m²
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0

2
0

0

FPH= FFBOK

RPH=RDOK

RSTUK= 208 cm ü.FOK

Laminat

6.32 m²

VORRAUM

Laminat

11.07 m²

ZIMMER 1

78.11 m²

9
0

2
0

0

RSTUK= 208 cm ü.FOK

RPH=RDOK

FPH= FFBOK

WDB 25/88/10

UK= +2.77 m

WDB 35/10/25

UK= +2.73 m

Laminat

32.24 m²

WOHNKÜCHE

FFOK +2.95

RDOK +2.77

Laminat

5.54 m²

VORRAUM

Laminat

11.15 m²

ZIMMER

Fliesen

7.21 m²

BAD/WC

58.29 m²
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0

FPH= FFBOK

RPH=RDOK

RSTUK= 208 cm ü.FOK

Laminat

2.56 m²

AR

Fliesen

1.91 m²

WC

Laminat

2.33 m²

AR

Laminat

5.09 m²

VORRAUM

Laminat

4.45 m²

VORRAUM

Laminat

32.49 m²

WOHNKÜCHE

FFOK +2.95

RDOK +2.77

Fliesen

90.91 m²

STIEGENHAUS

FFOK +2.97

RDOK +2.77

78.06 m²

80.04 m²
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RSTUK= 208 cm ü.FOK
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 S7

 S9a

 BD/DD 20/40

 H1

 BD 85/25

Heizungsnische

max. 10 WE pro Ebene

 H2

1
2

0

2
0

0

 H2

 DD 40/30

 H1

 DD 85/25

Inst. Aufputz

 BS 20/293/4

 BS 20/60/5

 BS 20/252.5/5

 BS 20/216/3

 BS 20/268/3

 BS 20/280/4

 BS 20/290/5

 BS 20/225/3

 BS 20/290/5

 BS 20/215.5/5

 BS 20/290/4

 BS 20/300/4
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 S11

Inst. Aufputz

VS Lichte 7,5cm

 S1

 BD 35/100

SW-Belüftung

vorsehen

VS Lichte 10cm

 S2a

 S2

 BD/DD 35/100

VS Lichte 10cm

Inst. Aufputz

Inst. Aufputz

VS Lichte 10cm

SW-Belüftung

vorsehen

 BD/DD 35/100

 S10

S

 WD 20/10

 UK=RFOK

 S10a

Inst. Aufputz

 S9 BD/DD 35/100

Lichte 7,5cm

 S6

 BD/DD 35/100

Inst. AufputzInst. Aufputz

SW-Belüftung

vorsehen

 S7

VS Lichte 10cm

SW-Belüftung

vorsehen

Inst. Aufputz

 BD/DD 35/100
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 BD/DD 35/100

 S5

Inst. Aufputz

 BS 20/75/4

S

 WD 20/10

 UK=RFOK

 WS 36/10

 UK=UK BS

 OK=FFOK+80cm

 WS 37/10

 UK=RFOK

 OK=FFOK+105cm

 WS 37/10

 UK=RFOK

 OK=FFOK+105cm

 WS 36/10

 UK=UK BS

 OK=FFOK+80cm

 WS 36/10

 UK=UK BS

 OK=FFOK+70cm

S

 WD 40/14

 UK=UK BS

 BD/DD 35/100

 S4

Inst. Aufputz

VS Lichte 7,5cm

Lichte 10cm

VS Lichte 10cm

VS Lichte 10cm

VS Lichte 10cm

VS Lichte 20,5cm

VS Lichte 7,5cm

VS Lichte 7,5cm

 WS 36/10

 UK=RFOK

 OK=FFOK+70cm

VS Lichte 7,5cm

 WS 37/10

 UK=RFOK

 OK=FFOK+105cm

 WS 36/10

 UK=UK BS

 OK=FFOK+80cm

 WS 37/10

 UK=RFOK

 OK=FFOK+105cm

 S3

 BD/DD 35/100

VS Lichte 10cm

Inst. Aufputz

 WS 36/10

 UK=UK BS

 OK=FFOK+70cm
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 S8a

 BD/DD 20/20

 BD/DD 30/55

 S8

 S1

 DD 35/95.55

 BS 20/70/4

 BS 20/275/4

 BS 20/42.5/4

 BS 20/163/3

 BS 20/160/3

Inst. Aufputz

S

 WD 20/10

 UK=RFOK

S

 WD 40/14

 UK=UK BS

S

 WD 20/10

 UK=RFOK

S

 WD 40/14

 UK=UK BS

S

 WD 40/15

 UK=UK BS

S

 WD 40/15

 UK=UK BS

S

 WD 35/10

 UK=UK BS

H

 WD 20/10

 OK=RDUK

H

 WD 20/10

 UK=RFOK

 S8b

 DD 30/80

H
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 OK=RDUK
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 UK=RFOK
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Poterie

Lichte 20cm

Lüftungsgerät

Fabr.: Wernig

 G90-160 HL

Lüftungsgerät

Fabr.: Wernig

 G90-160 HL

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

ABL

30 m³/h

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

ABL

30 m³/h

ABL

10 m³/h

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

ZUL

30 m³/h

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

ZUL

40 m³/h

HZ: DN32

HZ: DN40

ZUL

30 m³/h

ABL

20 m³/h

Lüftungsgerät

Fabr.: Wernig

 G90-160 HR

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

SAVT STS 55

SAVT 125/75

5
1

,
5

ZUL

20 m³/h

Einlegeelment

SAVT STS 55

d125

Lüftungsgerät

Fabr.: Wernig

 G90-160 HR

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

30

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

ZUL

40 m³/h

5
0

3
0

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

4
9

51,5

ABL

35 m³/h

Lüftungsgerät

Fabr.: Wernig

 G90-160 HL

6
3

53

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

ZUL

40 m³/h

25

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

Einlegeelment

SAVT STS 55

SAVT 125/75

ABL

35 m³/h

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

111

5
0

ABL

35 m³/h

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

111

111

25

4
9

5
0

Einlegeelment

SAVT STS 55

SAVT 125/75

Lüftungsgerät

Fabr.: Wernig

 G90-160 HL

90

25

303

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

ABL

15 m³/h

25

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

Einlegeelment

SAVT STS 55

SAVT 125/75

ABL

35 m³/h

84

2
5

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

25

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

2
5

ZUL

20 m³/h

54

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

25

ABL

20 m³/h

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

2
5

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

ZUL

20 m³/h

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

Einlegeelment

SAVT STS 55

SAVT 125/75

90

Lüftungsgerät

Fabr.: Wernig

 G90-160 HR

3
0

ZUL

30 m³/h

30

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

5
1

,
5

Einlegeelment

SAVT STS 55

d125

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

Einlegeelment

SAVT STS 55

d125

ABL

20 m³/h

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

2
5

65

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

ZUL

30 m³/h

ZUL

45 m³/h

84

Einlegeelment

SAVT STS 55

d125

ZUL

45 m³/h

25

2
5

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

SAVT STS 55

d125

ZUL

40 m³/h

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

3
0

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

Einlegeelment

SAVT STS 55

SAVT 125/75

ZUL

40 m³/h

114

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

2
5

51,5

Lüftungsgerät

Fabr.: Wernig

 G90-160 HL

ABL

35 m³/h

65

169

Lüftungsgerät

Fabr.: Wernig

 G90-160 HR

2
5

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

ABL

20 m³/h

Einlegeelment

SAVT STS 55

d125

Lüftungsgerät

Fabr.: Wernig

 G90-160 HL

25

4
9

58

ZUL

40 m³/h

Einlegeelment

SAVT STS 55

SAVT 125/75

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

Einlegeelment

SAVT STS 55

d125

Lüftungsgerät

Fabr.: Wernig

 G90-160 HL

4
9

4
9

Einlegeelment

SAVT STS 55

d125

25

ABL

35 m³/h

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

225

Lüftungsgerät

Fabr.: Wernig

 G90-160 HL

Lüftungsgerät

Fabr.: Wernig

 G90-160 HL

4
9

2
5

5

Einlegeelment

SAVT STS 55

d125

ABL

35 m³/h

49

51,5

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

ZUL

40 m³/h

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

Einlegeelment

SAVT STS 55

SAVT 125/75

2
8

1

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

Lüftungsgerät

Fabr.: Wernig

 G90-160 HL

Lüftungsgerät

Fabr.: Wernig

 G90-160 HL

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

ABL

10 m³/h

1
1

0

5
0

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

30

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

ZUL

20 m³/h

2
5

5
0

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Lüftungsgerät

Fabr.: Wernig

 G90-160 HL

50

25

ABL

35 m³/h

Einlegeelment

SAVT STS 55

d125

25

9
0

ZUL

45 m³/h

Einlegeelment

SAVT STS 55

d125

2

9

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

ABL

30 m³/h

52

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

25

ABL

30 m³/h

174

49

1
1

1

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

25

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

ZUL

45 m³/h

9
0

51,5

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

SAVT STS 55

d125

240

25

ABL

20 m³/h

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

25

ZUL

45 m³/h

Einlegeelment

SAVT STS 55

SAVT 125/75

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

3
0

Einlegeelment

SAVT STS 55

SAVT 125/75

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

Lüftungsgerät

Fabr.: Wernig

 G90-160 HR

Einlegeelment

SAVT STS 55

SAVT 125/75

5
1

,
5

ABL

35 m³/h

84

5
3

4
9

Lüftungsgerät

Fabr.: Wernig

 G90-160 HR

6
0

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

ABL

10 m³/h

2
5

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

ZUL

40 m³/h

2
5

Einlegeelment

SAVT STS 55

SAVT 125/75

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

Einlegeelment

SAVT STS 55

SAVT 125/75

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

54

Einlegeelment

SAVT STS 55

d125

4
9

ABL

15 m³/h

ZUL

45 m³/h

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

25

ABL

15 m³/h

1
1

1

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

ZUL

40 m³/h

ZUL

20 m³/h

2
5

50

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

ABL

30 m³/h

49

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

53

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

ABL

15 m³/h

Einlegeelment

SAVT STS 55

SAVT 125/75

Einlegeelment

SAVT STS 55

d125

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

ZUL

40 m³/h

Einlegeelment

SAVT STS 55

d125

50

Einlegeelment

SAVT STS 55

d125

ABL

15 m³/h

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

1
1

1

51,5

ABL

35 m³/h

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

6
1

Lüftungsgerät

Fabr.: Wernig

 G90-160 HR

ABL

35 m³/h

2
5

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

49

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

SAVT STS 55

SAVT 125/75

5
4

5
0

25

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

3
5

ABL

30 m³/h

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

5
1

,
5

ABL

20 m³/h

Einlegeelment

SAVT STS 55

d125

4
8

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

Einlegeelment

SAVT STS 55

SAVT 125/75

4
9

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

Einlegeelment

SAVT STS 55

SAVT 125/75

ABL

10 m³/h

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

1
1

1

Lüftungsgerät

Fabr.: Wernig

 G90-160 HR

3
0

5
0

ABL

20 m³/h

25

1
0

0

100

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

Einlegeelment

SAVT STS 55

d125

2
5

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

ABL

30 m³/h

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

51

4
9

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

ZUL

20 m³/h

5
0

ABL

35 m³/h

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

SAVT STS 55

SAVT 125/75

ABL

30 m³/h

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

51,5

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75

Einlegeelment

PESN STS 55

PESN 100/75/2

49

Einlegeelment

SAVT STS 55

SAVT 125/75

Einlegeelment

SAVT STS 55

SAVT 125/75

Einlegeelment

SAVT STS 55

d125

Einlegeelment

SAVT STS 55

d125

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

Einlegeelment

PESN STS 55

d100

205

4
9

4
9

5
5

77

150

2
0

6
5

2
5

1
1

1

25

200

181

4
9

4
9

89

176

134

4
9

122

2
0

7

1
7

5

122

1
5

7

2
2

5

625

277

171

4
9

152

232 163

209

191

4
9

191

209

4
9

239

4
9

1
1

1

169

232 178

128

224

161

1
7

0

1
3

1

207198

177

213

4
9

173

90

6
3

S

 WD 20/10

 UK=RFOK

 BS 20/252,5/5

 BS 20/300/5

 BS 20/10/5

 BS 20/252.5/5

 BS 20/216/3

 BS 20/300/5

 BS 20/10/5

 DD 50/30

 BD 50/30

El. Badheizkörper

El. Badheizkörper

El. Badheizkörper

E
l
.
 
B

a
d
h
e
i
z
k
ö
r
p
e
r

El. Badheizkörper

El. Badheizkörper

El. Badheizkörper

E
l
.
 
B

a
d
h
e
i
z
k
ö
r
p
e
r

El. Badheizkörper

WM

WM

WM

WM

WM

WM

WM

WM

WM

WM

 BS 20/216/3

Spüle versetzen

(Spüle Herd u. KS spiegeln)

Schacht

Entfall

Schacht

Entfall

H

 WD 20/10

 OK=RDUK

SW-Belüftung

vorsehen

H

 WD 20/10

 OK=RDUK

REV.

60x60

REV.

60x60

REV.

60x60

REV.

60x60

REV.

60x60

REV.

60x60

REV.

60x60

REV.

60x60

REV.

60x60

Schacht

Entfall

WD 36/100

UK=RFOK

WD 36/100

UK=RFOK

WD 36/100

UK=RFOK

2x WD 25/10

UK=RFOK

FBH-Verteiler

WD 90/68

OK=FFOK+70

FBH-Verteiler

WD 90/86

OK=FFOK+70

FBH-Verteiler

WD 90/86

OK=FFOK+70

FBH-Verteiler

WD 90/86

OK=FFOK+70

FBH-Verteiler

WD 90/86

OK=FFOK+70

FBH-Verteiler

WD 90/86

OK=FFOK+70

FBH-Verteiler

WD 90/86

OK=FFOK+70

FBH-Verteiler

WD 90/86

OK=FFOK+70

2x WD 25/10

UK=RFOK

WD 25/10

UK=RFOK

WD 36/100

UK=RFOK

WD 36/100

UK=RFOK

WD 36/100

UK=RFOK

WD 25/10

UK=RFOK

WD 25/100

UK=RFOK

FBH-Verteiler

WD 90/86

OK=FFOK+70

WD 25/10

UK=RFOK

WD 15/10

UK=RFOK

WD 25/10

UK=RFOK

WD 36/100

UK=RFOK

WD 36/100

UK=RFOK

WD 36/100

UK=RFOK

WD 36/100

UK=RFOK

2x WD 36/100

UK=RFOK

WD 36/120

UK=RFOK

WD 36/120

UK=RFOK

WD 36/100

UK=RFOK

WD 36/120

UK=RFOK

WD 36/100

UK=RFOK

WD 36/100

UK=RFOK

WD 25/10

UK=RFOK

FBH-Verteiler

WD 90/86

OK=FFOK+70

WD 36/120

UK=RFOK

WD 36/100

UK=RFOK

Heizungsnische

max. 10 WE pro Ebene

 Nr.

 1

 2

 3

 4

 HK

 1403  VORRAUM 1

 1404  BAD/WC 1

 1402  ZIMMER 1

 1401  WOHNKÜCHE 1

mbar

 3

 23

 31

 52

kg/h

 17.1

 47.6

 51.4

 63.7

 Nr.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 HK

 1902  ZIMMER 1

 1901  WOHNKÜCHE 1

 1901  WOHNKÜCHE 2

 1903  BAD/WC 1

 1904  VORRAUM 1

 1901  WOHNKÜCHE 3

mbar

 23

 20

 16

 26

 1

 16

kg/h

 44.6

 36.4

 34.9

 50.2

 13.1

 35.1

FBH-

Verteiler

10 °C

001 STIEGENHAUS

22 °C

1001

WOHNKÜCHE

944 W

28 W/m²

22 °C

1301

WOHNKÜCHE

1030 W

31.9 W/m²

22 °C

1801

WOHNKÜCHE

1172 W

36.8 W/m²

22 °C

1701

WOHNKÜCHE

1181 W

37.1 W/m²

22 °C

1901

WOHNKÜCHE

928 W

29.3 W/m²

22 °C

1101

WOHNKÜCHE

1227 W

38.9 W/m²

22 °C

1501

WOHNKÜCHE

915 W

29.2 W/m²

20 °C

1201

WOHNKÜCHE

1107 W

35.7 W/m²

22 °C

1401

WOHNKÜCHE

870 W

30.4 W/m²

22 °C

1601

WOHNKÜCHE

1021 W

35.9 W/m²

22 °C

1002 ZIMMER

586 W

33.1 W/m²

22 °C

1502 ZIMMER

427 W

29.9 W/m²

22 °C

1402 ZIMMER

381 W

31.7 W/m²

20 °C

1202 VORRAUM

111 W

9.2 W/m²

20 °C

1102 VORRAUM

50 W

4.2 W/m²

20 °C

1802 VORRAUM

95 W

7.9 W/m²

20 °C

1702 VORRAUM

95 W

8 W/m²

20 °C

1302 VORRAUM

79 W

6.6 W/m²

22 °C

1602 ZIMMER

350 W

29.4 W/m²

22 °C

1003 ZIMMER

297 W

25.2 W/m²

22 °C

1103 ZIMMER

398 W

34.2 W/m²

22 °C

1303 ZIMMER

399 W

34.3 W/m²

20 °C

1203 ZIMMER

322 W

27.6 W/m²

22 °C

1803 ZIMMER

349 W

31.1 W/m²

22 °C

1703 ZIMMER

351 W

31.3 W/m²

22 °C

1902 ZIMMER

350 W

31.9 W/m²

22 °C

1804 ZIMMER

334 W

30.6 W/m²

22 °C

1704 ZIMMER

341 W

32 W/m²

22 °C

1104 ZIMMER

314 W

29.7 W/m²

22 °C

1304 ZIMMER

315 W

29.8 W/m²

20 °C

1204 ZIMMER

280 W

26.5 W/m²

20 °C

1603 VORRAUM

127 W

16.3 W/m²

20 °C

1403 VORRAUM

114 W

15.2 W/m²

26 °C

1903 BAD/WC

269 W

36.4 W/m²

26 °C

1604 BAD/WC

251 W

34.2 W/m²

26 °C

1503 BAD/WC

292 W

40.9 W/m²

26 °C

1404 BAD/WC

244 W

34.3 W/m²

20 °C

1504 VORRAUM

36 W

5.2 W/m²

26 °C

1004 BAD

232 W

36.1 W/m²

26 °C

1705 BAD

245 W

39.6 W/m²

26 °C

1805 BAD

243 W

39.4 W/m²

26 °C

1305 BAD

273 W

44.1 W/m²

26 °C

1205 BAD

291 W

47 W/m²

20 °C

1904 VORRAUM

82 W

15.5 W/m²

20 °C

1005 VORRAUM

85 W

17.5 W/m²

20 °C

1605 AR

101 W

36.6 W/m²

20 °C

1505 AR

-2 W

-0.7 W/m²

20 °C

1405 AR

53 W

20 W/m²

20 °C

1706 AR

33 W

12.8 W/m²

20 °C

1106 AR

41 W

15.9 W/m²

20 °C

1306 AR

41 W

15.8 W/m²

20 °C

1206 AR

49 W

19 W/m²

20 °C

1806 AR

34 W

13.2 W/m²

20 °C

1006 AR

56 W

23.5 W/m²

20 °C

1905 AR

48 W

20.7 W/m²

20 °C

1107 WC

15 W

6.5 W/m²

20 °C

1707 WC

14 W

6.3 W/m²20 °C

1307 WC

14 W

6.4 W/m²

20 °C

1207 WC

14 W

6.4 W/m²

20 °C

1807 WC

14 W

6.3 W/m²

20 °C

1007 WC

47 W

21 W/m²

15 °C

064 Schacht

15 °C

065 Schacht

15 °C

066

Schacht

15 °C

067 Schacht

15 °C

068 Schacht

15 °C

069 Schacht

15 °C

070 Schacht

15 °C

071 Schacht

15 °C

072

Schacht

15 °C

073 Schacht

15 °C

074 Schacht

15 °C

075 Schacht

15 °C

076 Schacht

15 °C

077 Schacht

15 °C

078 Schacht

15 °C

079 Schacht

15 °C

080

Schacht

15 °C

081 Schacht

FBH-

Verteiler

 Nr.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 HK

 1204  ZIMMER 1

 1203  ZIMMER 1

 1205  BAD 1

 1207  WC 1

 1202  VORRAUM 1

 1201  WOHNKÜCHE 1

 1201  WOHNKÜCHE 2

mbar

 10

 13

 58

 0

 8

 38

 14

kg/h

 26.1

 30

 95.7

 8.8

 25.2

 56.6

 34.1

1764 500 109

1764 500 109

 Nr.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 HK

 1301  WOHNKÜCHE 3

 1301  WOHNKÜCHE 2

 1301  WOHNKÜCHE 1

 1303  ZIMMER 1

 1305  BAD 1

 1307  WC 1

 1302  VORRAUM 1

 1304  ZIMMER 1

mbar

 16

 16

 37

 37

 41

 0

 8

 20

kg/h

 40.9

 41.1

 57.8

 56.5

 77.5

 8.8

 25.1

 41.5

 Nr.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 HK

 1105  BAD 1

 1104  ZIMMER 1

 1102  VORRAUM 1

 1107  WC 1

 1101  WOHNKÜCHE 1

 1101  WOHNKÜCHE 2

 1101  WOHNKÜCHE 3

mbar

 54

 20

 8

 0

 50

 40

 40

kg/h

 91

 41.3

 25.2

 8.8

 66.3

 65.2

 65.2

FBH-

Verteiler

1764 500 109

1764 500 109

 Nr.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 HK

 1707  WC 1

 1705  BAD 1

 1701  WOHNKÜCHE 3

 1701  WOHNKÜCHE 2

 1703  ZIMMER 1

 1704  ZIMMER 1

 1702  VORRAUM 1

 1701  WOHNKÜCHE 1

mbar

 0

 26

 36

 36

 26

 25

 8

 40

kg/h

 8.8

 58.4

 61.4

 61.2

 47.1

 46.6

 25.1

 57.7

 Nr.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 HK

 1804  ZIMMER 1

 1803  ZIMMER 1

 1801  WOHNKÜCHE 3

 1801  WOHNKÜCHE 2

 1805  BAD 1

 1802  VORRAUM 1

 1807  WC 1

 1801  WOHNKÜCHE 1

mbar

 22

 26

 33

 33

 26

 8

 0

 45

kg/h

 45.3

 46.6

 57.6

 58

 57.8

 25.1

 7.6

 61.7

1
7

6
4

 
5

0
0

 
1

0
9

1764 500 109

 Nr.

 1

 2

 3

 4

 5

 HK

 1504  VORRAUM 1

 1503  BAD/WC 1

 1501  WOHNKÜCHE 1

 1501  WOHNKÜCHE 2

 1502  ZIMMER 1

mbar

 3

 38

 59

 31

 12

kg/h

 16.3

 64.7

 64.6

 51.1

 34.2

1764 500 109

1
7

6
4

 
5

0
0

 
1

0
9

1
7

6
4

 
5

0
0

 
1

0
9

FBH-

Verteiler

 Nr.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 HK

 1004  BAD 1

 1007  WC 1

 1005  VORRAUM 1

 1002  ZIMMER 1

 1002  ZIMMER 2

 1001  WOHNKÜCHE 1

 1001  WOHNKÜCHE 2

 1001  WOHNKÜCHE 3

mbar

 21

 0

 1

 30

 9

 24

 17

 15

kg/h

 50.9

 8.7

 12.4

 57.1

 32.6

 43.4

 40.5

 38.6

10 °C

064 Aufzug

 1204  ZIMMER 1

 KZ 20/10 cm

 10.6 m²

 252 Watt

 79.1 m

 1203  ZIMMER 1

 KZ 20/10 cm

 11.6 m²

 291 Watt

 86.1 m

 1205  BAD 1

 AZ 10 cm

 6.2 m²

 266 Watt

 58.7 m

 1207  WC 1

 AZ 20 cm

 2.3 m²

 61 Watt

 21.3 m

 1303  ZIMMER 1

 KZ 20/10 cm

 11.6 m²

 364 Watt

 86.1 m

 1305  BAD 1

 AZ 10 cm

 6.2 m²

 248 Watt

 58.7 m

 1307  WC 1

 AZ 20 cm

 2.3 m²

 61 Watt

 21.3 m

 1302  VORRAUM 1

 AZ 20 cm

 12 m²

 250 Watt

 69.9 m

 1404  BAD/WC 1

 AZ 10 cm

 7.1 m²

 216 Watt

 70.9 m

 1402  ZIMMER 1

 KZ 20/10 cm

 12 m²

 344 Watt

 84.2 m

 1503  BAD/WC 1

 AZ 10 cm

 7.1 m²

 264 Watt

 71.1 m

 1602  ZIMMER 1

 KZ 20/10 cm

 11.9 m²

 313 Watt

 83.6 m

 1604  BAD/WC 1

 AZ 10 cm

 7.3 m²

 222 Watt

 73.1 m

 1707  WC 1

 AZ 20 cm

 2.3 m²

 61 Watt

 21.3 m

 1705  BAD 1

 AZ 10 cm

 6.2 m²

 220 Watt

 58.7 m

 1703  ZIMMER 1

 KZ 20/10 cm

 11.2 m²

 317 Watt

 83.3 m

 1704  ZIMMER 1

 KZ 20/10 cm

 10.6 m²

 308 Watt

 79.5 m

 1702  VORRAUM 1

 AZ 20 cm

 12 m²

 250 Watt

 69.9 m

 1804  ZIMMER 1

 KZ 20/10 cm

 10.9 m²

 300 Watt

 72.8 m

 1803  ZIMMER 1

 KZ 20/10 cm

 11.2 m²

 315 Watt

 83.3 m

 1805  BAD 1

 AZ 10 cm

 6.2 m²

 219 Watt

 58.7 m

 1802  VORRAUM 1

 AZ 20 cm

 12 m²

 250 Watt

 69.9 m

 1807  WC 1

 AZ 20 cm

 2.3 m²

 47 Watt

 21.3 m

 1902  ZIMMER 1

 KZ 20/10 cm

 11 m²

 301 Watt

 78.2 m

 1903  BAD/WC 1

 AZ 10 cm

 7.4 m²

 228 Watt

 73.7 m

 1904  VORRAUM 1

 AZ 20 cm

 5.3 m²

 111 Watt

 36.5 m

 1004  BAD 1

 AZ 10 cm

 6.4 m²

 207 Watt

 59.7 m

 1007  WC 1

 AZ 20 cm

 2.2 m²

 60 Watt

 21.1 m

 1105  BAD 1

 AZ 10 cm

 6.2 m²

 262 Watt

 58.7 m

 1104  ZIMMER 1

 KZ 20/10 cm

 10.6 m²

 281 Watt

 79.1 m

 1107  WC 1

 AZ 20 cm

 2.3 m²

 61 Watt

 21.3 m

1764 500 109

FBH-

Verteiler

 Nr.

 1

 2

 3

 4

 5

 HK

 1603  VORRAUM 1

 1602  ZIMMER 1

 1604  BAD/WC 1

 1601  WOHNKÜCHE 1

 1601  WOHNKÜCHE 2

mbar

 3

 25

 24

 27

 27

kg/h

 17.5

 45.4

 48.5

 47.4

 53.6
FBH-

Verteiler

FBH-

Verteiler

E
l
e
k
t
r
o

FBH-

Verteiler

FBH-

Verteiler

26 °C

1105 BAD

287 W

46.4 W/m²

 1002  ZIMMER 1

 KZ 20/10 cm

 8.9 m²

 318 Watt

 68.4 m

 1002  ZIMMER 2

 AZ 20 cm

 8.8 m²

 214 Watt

 54.2 m

 1001  WOHNKÜCHE 1

 KZ 20/10 cm

 11.3 m²

 301 Watt

 88 m

 1001  WOHNKÜCHE 2

 AZ 20 cm

 11.5 m²

 277 Watt

 67.5 m

 1001  WOHNKÜCHE 3

 AZ 20 cm

 10.9 m²

 262 Watt

 64.4 m

 1101  WOHNKÜCHE 1

 KZ 20/10 cm

 10.5 m²

 390 Watt

 90.9 m

 1101  WOHNKÜCHE 2

 KZ 20/10 cm

 10.5 m²

 370 Watt

 74.4 m

 1101  WOHNKÜCHE 3

 KZ 20/10 cm

 10.5 m²

 370 Watt

 74.1 m

 1201  WOHNKÜCHE 1

 KZ 20/10 cm

 10.4 m²

 425 Watt

 89.9 m

 1201  WOHNKÜCHE 2

 KZ 20/10 cm

 10.3 m²

 304 Watt

 73.6 m

 1201  WOHNKÜCHE 3

 KZ 20/10 cm

 10.3 m²

 295 Watt

 72.2 m

 1301  WOHNKÜCHE 1

 KZ 20/10 cm

 10.7 m²

 383 Watt

 84.1 m

 1301  WOHNKÜCHE 2

 AZ 20 cm

 10.8 m²

 274 Watt

 64 m

 1301  WOHNKÜCHE 3

 AZ 20 cm

 10.7 m²

 273 Watt

 63.6 m

 1401  WOHNKÜCHE 1

 KZ 20/10 cm

 14.3 m²

 429 Watt

 101.3 m

 1401  WOHNKÜCHE 2

 AZ 20 cm

 14.3 m²

 353 Watt

 81.6 m

 1501  WOHNKÜCHE 1

 KZ 20/10 cm

 16.2 m²

 455 Watt

 112.7 m

 1501  WOHNKÜCHE 2

 AZ 20 cm

 15.2 m²

 364 Watt

 85.8 m

 1601  WOHNKÜCHE 1

 KZ 20/10 cm

 9.4 m²

 303 Watt

 83.8 m

 1601  WOHNKÜCHE 2

 KZ 20/10 cm

 9.6 m²

 318 Watt

 70 m

 1601  WOHNKÜCHE 3

 KZ 20/10 cm

 9.4 m²

 313 Watt

 69.4 m

 1701  WOHNKÜCHE 1

 KZ 20/10 cm

 10.5 m²

 361 Watt

 90.8 m

 1701  WOHNKÜCHE 2

 KZ 20/10 cm

 10.6 m²

 361 Watt

 75.2 m

 1701  WOHNKÜCHE 3

 KZ 20/10 cm

 10.7 m²

 361 Watt

 74.9 m

 1801  WOHNKÜCHE 1

 KZ 20/10 cm

 10.6 m²

 376 Watt

 91.2 m

 1801  WOHNKÜCHE 2

 KZ 20/10 cm

 10.7 m²

 350 Watt

 75.3 m

 1801  WOHNKÜCHE 3

 KZ 20/10 cm

 10.6 m²

 347 Watt

 74.4 m

 1901  WOHNKÜCHE 1

 KZ 15/10 cm

 10.6 m²

 270 Watt

 94 m

 1901  WOHNKÜCHE 2

 AZ 15 cm

 10.5 m²

 257 Watt

 80.3 m

 1901  WOHNKÜCHE 3

 AZ 15 cm

 10.6 m²

 258 Watt

 80.8 m

 1003  ZIMMER 1

 KZ 20/10 cm

 11.8 m²

 261 Watt

 82.8 m

 1103  ZIMMER 1

 KZ 20/10 cm

 11.6 m²

 362 Watt

 86.1 m

 1304  ZIMMER 1

 KZ 20/10 cm

 10.6 m²

 282 Watt

 79.1 m

 1502  ZIMMER 1

 KZ 20/10 cm

 7.2 m²

 214 Watt

 65.1 m

 1502  ZIMMER 2

 AZ 20 cm

 7.1 m²

 170 Watt

 45.5 m

REV.

60x60

WHA Paudorf - BT4

Neubau einer Wohnhausanlage

mit 24 Wohneinheiten und Kellergeschoss
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DATUM:
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DATUM:

GEZ.:

Ratzenberger Haustechnik-Installations GmbH

Industriezone Burgerfeld 10

3150 Wilhelmsburg
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Firmenbuchnummer: FN 211949 s
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1. OBERGESCHOSS

BEZEICHNUNGGEZ. DATUMÄND. NR.

Brandschutzklappe (eckig)

Brandrauchklappe (Motor)

F90 - Kanal

Kaltrauchklappe (LRK-MH)

LEGENDE:

Ablauf Regenwasser

Ablauf Schmutzwasser

Heizungsrücklauf

Heizungsvorlauf

Abluft

Kaltwasser

Warmwasser

Zuluft

Heizkörper

Feuerlöschleitung

Feuerlöschkasten

Fortluft

Frischluft

Entrauchung

Brandschutzklappen

Kälte Rücklauf

Kälte Vorlauf

Heizung

Kälte

Sanitär

Lüftung

Rohre bis DN25

Rohre DN32

Rohre DN40

Rohre DN50

Rohre DN65

Rohre DN80

Oberflächenschutz:

Zentrale:

Frei verlegt:

Schächte:

IM FUSSBODEN:

Rohre bis DN20

Rohre bis DN25

20 mm Dämmdicke

30 mm Dämmdicke

30 mm Dämmdicke

40 mm Dämmdicke

50 mm Dämmdicke

60 mm Dämmdicke

Alupack

Alupack

kein Mantel

10 mm Dämmdicke

15 mm Dämmdicke

Isolierstärken:

Konstantvolumenstromregler

Schalldämpfer

Brandschutzeinbauteil (Prodec-R FLI-VE)

Ventilator/Einzelraumlüfter mit EI90-Gehäuse

Absperrschieber

Sicherheitsventil

Schrägsitzventil

Magnetventil

Ausdehnungsgefäß

Entleerventil

Absperrventil

Heizungssymbole Sanitärsymbole

Schmutzfänger

Sicherheitsventil

Wärmemengenzähler

T

Kugelhahn

Filter

2-Weg - Motorventil

Wasserzähler

Differenzdruckventil

P

Absperrklappe

Absperrarmatur (allgemein)

Kugelhahn

3-Weg - Ventil

Pumpe

Strahlpumpe Schrägsitzventil geschlossen

Thermometer

Regulierventil

M

Absperrklappe

Rückschlagventil

Entleerventil

Pumpe

Rückschlagventil

Manometer

Schrägsitzventil

Regulierventil

Rückschlagklappe

Heizkörper

Druckminderventil

Absperrarmatur (allgemein)

Rohrbündelwärmetauscher

Gummikompensator

Wärmetauscher

H

Hydrantenkasten

Luftrichtungspfeil

Lüftungsgitter

Tellerventil

Kaltrauchklappe

Jalousieklappe

Regelklappe

EU Filter

Lufterhitzer

Wetterschutzgitter

Lüftungssymbole

Heizung C-Stahl

DN25 = Ø28x1,5

DN32 = Ø35x1,5

DN40 = Ø42x1,5

DN50 = Ø54x1,5

Sanitär (Verbundrohr)

DN20 = Ø26x3,0

DN25 = Ø32x3,0

DN32 = Ø40x3,5

DN40 = Ø50x4,0

Rohrdimension

MONTAGEPLAN

Kardinal-König-Strasse

0
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