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Einbau-/Pendel-/Anbauleuchte

Einbau-/Anbauleuchte

Wand-/Anbauleuchte

Einbau-/Anbauleuchte

Zusatzkennzeichnung:

Anbauleuchte
Einbauleuchte
Sicherheitsleuchte

ABL 4180Im IP20
ABL 2000Im IP20

EBL 4180Im 1P20
EDL 1120/1970Im 1P20

RZL RZ1 plus duo
RZL SL/AP5
SL/AP5

SL 501x

SL ABL 5000im
RZL/SL EX
Strahler

Dauerschaltung
Bereitsschaftsschaltung
Nachheizregister
Kuhlschrank
Geschirrspuler
Mikrowelle
Brandschutzklappe

Zusatzinformation Allgemein:

Allgemeinstromversorgung

Augendusche

Korperdusche

Augen-/Kérperduschenkombination

K Tur mit Zutrittskontrolle
HM TUr mit Haltemagnet
MA TUr mit Motorantrieb

Brandmeldetechnik

Loop-Blitzleuchte
Rauchmelder

Loopsirene

Rauchmel der Zwischendecke
Rauchmelder Zwischenboden
Flammenmelder
Haltemagnettaster
BMA-Kontakt zu Fremdgewerk

BMA-Kontakt Feststelleinrichtung

@@ﬁ@@@ﬂﬂeaﬁ

Druckknopfmelder

Zusatzinformation BMA:

Anderung Position eines bestehenden

Brandmelders

Gaswarnanlage

CH4-Sensor

CO2-Sensor

H2-Sensor

0O2-Sensor

Sicherheitsbeleuchtung

E Zentralbatterie / Gruppenbatterie

Rettungszeichenleuchte
= Deckenmontage
Rettungszeichenleuchte
Wandmontage
Sicherheitsleuchte
Deckenmontage
Sicherheitsleuchte
Wandmontage

T
=
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Zusatzinformation Sicherbeitsbeleuchtung:

Tausch von Leuchtstoffréhre auf LED

L] .
(Einbausatz)

[SSm=== Demontage alte Leuchte, Ersatz durch neue
w1 v leuchte an derselben Position Position

= =T

[SSSSSSSS. Ersatz einer bestehenden Leuchte an leicht

W Ty  9eédnderter Position.
= =T

I Komplett neue Leuchte, an dieser Position
¥ T war noch nie eine Leuchte

AL.. Leuchtcharakteristik Antipanikleuchte
SL.. Leuchtcharakteristik Sicherheitsleuchte
Z... Zentralbatterieanlage 07
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LEGENDE [UFTUNG

W AUL AuBenluft

B UL Zuluft

mm ABL  Abluft

" BRE  Brandentrauchung

Bl FOL  Fortluft

B BSK  Brandschutzklappe, L90
|
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Lufttechnische Gerdte

Revisionséffnung in Zwischendecke
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