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V°max=700m³/hV°min=0 m³/h

 
Ø 200

Ø 250
 

RM
=+8.34 m

RM
=+8.34 m

RM=+8.34 m

RM
=+

8.
25

 m

Ø
 2

50  

 
Ø

 315

 
Ø

 315RM=+8.31 m

VDW-Q-Z-H-M/500x24

375 m³/h

 
Ø

 200

L521_ZUL_VSR_41-52B00_1

Pichler PSVR-USD 200 / PL-Link

V°max=700 m³/h

V°min=0 m³/h

TR
O

X 
CA

05
0/

12
5x

10
00

/V
D2

LVS 125

100 m³/h

Notus-R 125-M0200 m³/h

L408_BSK_ABL_4S1_01
BSK 750 x750OK-BSK=+8.5 m

 
Ø 200

 
Ø 200

RM
=+

8.
2 

m

150
300

O
KK

=+
8.

28
 m

Z-LVS 125

100 m³/h

Ø 200
 RM=+8.34 m

250
250

250
250

O
KK

=+
8.

43
 m

RM=+7.96 m

VDW-Q-Z-H-M/500x24

350 m³/h

OKK=+8.48 m

LVS 
100

68.8 m³/h

Z-LVS 100

62.5 m³/h

Ø
 1

60  

Ø
 1

60  

RM=+8.25 m

SL-AG 525 x 225
500 m³/h

550
500

400
500

SL-AG 525 x 125

400 m³/h

LVS 12575 m³/h

TR
O

X 
CA

05
0/

12
5x

10
00

/V
D2

AL431_BSK_ABL_4N1_04

BSK ø125OK-BSK=+8.07 m

SL-AG
150 m³/h

 
Ø

 315

RD 180 x80

300
250

LVS 
100

62.5 m³/h

LVS 12592 m³/h

Notus-R 100-M0

125 m³/h

TRO
X CA050/100x1000/VD2

LVS 12592 m³/h

Ø
 1

00  

 
Ø 160

RM=+8.33 m

L508_BSK_ABL_4S1_02
BSK ø250OK-BSK=+7.8 m

L521_ZUL_VSR_41-53B01_1

Pichler PSVR-USD 250 / PL-Link

V°max=1200 m³/h

V°min=0 m³/h

Z-LVS 125100 m³/h

300
250

RM=+8.39 m

VDW-Q-Z-H-M/500x24

600 m³/h

Ø 250
 

R
M

=+
8.

16
 m

Ø
 2

00  

400
200

O
KK=+8.35 m

Ø
 1

60  

SL-AG 425 x 125

350 m³/h

SL-AG 525 x 225
500 m³/h

SL-AG 525 x 125

400 m³/h

OKK=+8.48 m

SL-AG

225 m³/h

850
650

4.4 m
/s

8825 m
³/h

L521_BSK_ZUL_4N1_12
BSK ø100OK-BSK=+8.15 m

VDW-Q-Z-H-M/300x8
200 m³/h

150
300

Ø 100
 

Ø
 1

25  

50
0

35
0

 
Ø 125

Ø 250
 RM

=+8.31 m

SL-AG 525 x 125

400 m³/h

RM=+8.36 m

Z-LVS 12587.5 m³/h

 
Ø

 125

L521_BSK_ABL_4N1_08
BSK ø100OK-BSK=+8.4 m

 
Ø 250

65
0

70
0

SL-AG 425 x 125

300 m³/h

 
Ø 160

RM
=+

8.
25

 m

TROX VFL/125

137,5 m³/h

400
200

O
KK=+8.22 m

LVS 12575 m³/h

LVS 125100 m³/h

 
Ø 125

RM
=+

8.
36

 m

RM=+8.36 m

 
Ø 125

RM
=+

7.
88

 m

Ø 200
 

RM
=+8.08 m

TR
O

X 
CA

05
0/

12
5x

10
00

/V
D2

500
300

O
K

K
=+

8.
22

 m

TROX VFL/125

175 m³/h

 
Ø

 125

RM=+7.6 m

Ø
 2

00  

RM=+7.87 m

RM=+7.87 m

TROX VFL/100

125 m³/h

800
650

LVS 
12587.5 m³/h

Ø 250
 

RM
=+

8.
16

 m

Ø 200
 

Ø 200
 

RM
=+8 m

 
Ø 125

TROX VFL/125100 m³/h

300
250

LVS 
100

62.5 m³/h

OKK=+8.48 m

450
450

L521_BSK_ZUL_4N1_05
BSK 300 x150OK-BSK=+8.43 m

SL-AG 425 x 125
350 m³/h

TROX CA050/125x1000/VD2

TROX VFL/125

75 m³/h

SL-AG 425 x 125
275 m³/h

 
Ø 125

RM
=+

8.
3 

m

TROX VFL/200

400 m³/h

TROX VFL/125175 m³/h

 
Ø 250

TROX VFL/160

225 m³/h

Z-LVS 100

62.5 m³/h

Z-LVS 100

62.5 m³/h

1500
700

 
Ø

 250

Ø 125
 

L521_BSK_ABL_4N1_03
BSK 300 x150OK-BSK=+8.43 m

Z-LVS 125100 m³/h

OKK=+8.48 m

O
KK=+8.48 m

Ø
 1

25  

RM
=+

7.
98

 m

VDW-Q-Z-H-M/500x24

350 m³/h

LVS 125

100 m³/h

Ø
 1

60  

RM=+8.33 m

 
Ø 125

RM
=+

8.
32

 m

RM
=+

8.
32

 m

650
550

OKK=+8.48 m

TROX CA050/125x1000/VD2

VDW-Q-Z-H-M/600x24
500 m³/h

Ø
 2

50  

Ø
 2

50  

RM=+8.36 m

RM=+7.83 m

RM=+7.83 m

400
200

250
250

SL-AG
150 m³/h

50
0

70
045

0
60

0

 
Ø

 315

RM=+8.31 m

 
Ø

 250

 
Ø

 250

RM=+8.08 m

RM=+7.99 m

 
Ø 125

RM
=+

8.
08

 m

700
650

400
450

2700 m³/h

4.2 m/s

TRO
X CA050/100x1000/VD2

750
650

50
0

70
0

Ø
 2

00  

800
650

LVS 100

67 m³/h

300
250

O
KK=+8.22 m

Ø
 1

00  

TROX VFL/10050 m³/h

 
Ø 160

 
Ø 160

RM
=+

8.
36

 m

RM
=+

8.
36

 m

TR
O

X 
CA

05
0/

12
5x

10
00

/V
D2

TROX VFL/100

125 m³/h

LVS 
100

62.5 m³/h

300
350

300
350

OKK=+8.48 m

RM
=+

8.
35

 m
SL-AG 425 x 125

350 m³/h
Ø 250

 

RM=+8.35 m

 
Ø 250

RM
=+

8.
25

 m

Ø 100
 

Ø 315
 

Ø 250
 

Ø 250
 

RM
=+8.35 m

RM
=+

8.
33

 m

 
Ø 125

 
Ø 125

RM=+8.32 m

L508_BSK_ZUL_4S1_03
BSK ø250OK-BSK=+8.48 m

TROX VFL/10050 m³/h

SL-AG 425 x 125

300 m³/h

O
KK=+8.48 m

300
300

50
0

35
040

0
30

0 45
0

60
040

0
50

0

Z-LVS 12587.5 m³/h

SL-AG 525 x 125

400 m³/h

450
450

4.6 m
/s

3375 m
³/h

RD 400 x200

RFD-Q-D-A-M-L/160

138 m³/h

L408_BSK_ZUL_4S1_01
BSK 1200 x550OK-BSK=+8.45 m

550
1200

VDW-Q-Z-H-M/500x24
350 m³/h

RM
=+

8.
25

 m

400
200

O
KK=+8.22 m

 
Ø 125

RM=+8.33 m

OKK=+8.48 m

Ø 200
 

Ø 200
 

40
0

45
0

 
Ø 125

Ø 125
 

RM
=+8.32 m

Schacht siehe Schachtdetail

Ø 100
 

Ø 100
 

RM
=+7.83 m

 
Ø

 100

O
KK=+8.35 m

OKK=+8.48 m

Ø
 2

00  

RM=+7.87 mRM
=+

7.
87

 m

LVS 125

100 m³/h

Ø
 1

25  

Ø
 1

00  

LVS 125

100 m³/h

40
0

35
035

0
25

0

700
650

 
Ø 125

RM
=+

8.
36

 m

Ø 315
 

RM
=+8.25 m

Ø 200
 

550
500

450
450

150
300

LVS 125

75 m³/h

SL-AG 425 x 125
275 m³/h

RD x125

TROX VFL/200

375 m³/h

300
150

O
KK=+8.43 m

Ø
 2

50  

Ø
 2

50  

RM=+8.33 m

RM=+8.33 m

 
Ø 160

RM
=+

8.
26

 m

OKK=+8.48 m

DG6
600 m³/h

O
KK=+7.1 m

Ø 125
 

RM
=+8 m

RM
=+

8.
1 

m

 
Ø

 160

RM=+8.3 m

LVS 100

67 m³/h

O
KK

=+
8.

43
 m

 
Ø 125

Notus-R 125-M0
175 m³/h

Ø 315
 

Ø 315
 

RM
=+8.31 m

 
Ø 100

OKK=+8.48 m

300
150

RM=+8.32 m

TROX VFL/100

125 m³/h

DG6
600 m³/h

250
450

50
0

70
0

LVS 125

80 m³/h

LVS 
50 m³/h

 
Ø 125

350
350

400
200

Ø 250
 

RM=+7.87 m

SL-AG 325 x 125
200 m³/h

450
450

Ø
 1

25  

Z-LVS 12587.5 m³/h

RM=+8.19 m

OKK=+8.48 m

12
50

20
0

L521_BSK_ABL_4N1_09

BSK 650 x800

OK-BSK=+8.48 m

L508_BSK_ZUL_4S1_01
BSK 400 x200OK-BSK=+7.8 m

Ø 125
 

RM
=+8.36 m

250
300

LVS 
10062.5 m³/h

OKK=+8.48 m

400
200

750
650

RM=+8.12 m

 
Ø 125

250
250

OKK=+7.68 m

Ø
 1

60  
RM

=+8.07 m

Ø
 1

25  RM=+7.99 m

Ø 200
 

Ø 200
 

RM
=+8.22 m

TROX VFL/160

225 m³/h

Ø 160
 

RM
=+8.35 m

RM
=+8.35 m

Ø
 1

25  

RM
=+

8.
33

 m

RM=+8.33 m

SL-AG 425 x 125

300 m³/h

SL-AG 525 x 225
500 m³/h

AL431_BSK_ABL_4N1_03

BSK ø125OK-BSK=+8.42 m

TROX VFL/10050 m³/h

 
Ø 200

LVS 
12587.5 m³/h

TRO
X CA050/125x1000/VD2

300
150

O
KK=+8.43 m

RFD-Q-D-A-M-L/125

100 m³/h

L502_BSK_ABL_4N1_01

BSK 400 x450

OK-BSK=+8.48 m

VDW-Q-Z-H-M/400x16
300 m³/h

L521_BSK_ZUL_4N1_14

BSK ø100

OK-BSK=+7.57 m

 
Ø 100

RD 180 x80

OKK=+8.48 m

550
150

350
600

 
Ø 200

RM
=+

8.
3 

m

 
Ø 100

RM
=+

8.
01

 m

250
100

150
450

Ø 160
 

Ø
 1

25  

LVS 
100

62.5 m³/h

 
Ø

 200

 
Ø

 200

RM=+7.83 m

RM=+7.83 m

Ø 250
 

L521_ZUL_VSR_41-54B00_1

Pichler PSVR-USD 250 / PL-Link

V°max=1200 m³/h

V°min=0 m³/h

Notus-R 125-M0

200 m³/h

200
1250

200
1250

Notus-R 125-M0

TROX VFL/125100 m³/h

 
Ø 100

35
0

25
0

 
Ø

 100

Ø 100
 

Ø 100
 

RM
=+8.43 m

Sc
ha

ch
t s

ie
he

 S
ch

ac
ht

de
ta

il

TROX VFL/200

400 m³/h

500
300

 
Ø 200

L521_ABL_VSR_41-60B00_1

Pichler PSVR-USD 200 / PL-Link

V°max=700 m³/hV°min=0 m³/h

250
250

O
KK

=+
8.

38
 m

Ø
 1

25  

RM=+7.87 m

L521_BSK_ZUL_4N1_16

BSK ø100

OK-BSK=+8.12 m

L508_BSK_ABL_4S1_03
BSK ø250OK-BSK=+8.48 m

SL-AG 525 x 125

400 m³/h

Ø 200
 

RM
=+8.35 m

150
550

Ø 200
 

RD 180 x80

SL-AG 525 x 125

400 m³/h

 
Ø 200

VDW-Q-Z-H-M/300x8
175 m³/h

450
450

250
450

TROX VFL/125

100m³/h

L521_ZUL_VSR_41-53B00_1

Pichler PSVR-USD 250 / PL-Link

V°max=1200 m³/h

V°min=0 m³/h

 
Ø

 125

RM=+8.01 m

 
Ø 100

L521_ZUL_VSR_41-51B02_1

Pichler PSVR-USD 200 / PL-Link

V°max=600 m³/h

V°min=0 m³/h

LVS 125

100 m³/h

300
150

Ø 200
 

800
650

700
650

 
Ø

 160

RM=+8.31 m

 
Ø 160

 
Ø 160

RM
=+

8.
36

 m

RM
=+

8.
36

 m

 
Ø

 250

RM=+8.36 m

150
300

RM=+8 m

 Ø
 315

L521_ABL_VSR_41-51B02_1

Pichler PSVR-USD 200 / PL-Link

V°max=600 m³/h

V°min=0 m³/h

RM=+8.3 m

RM=+7.98 m

Ø 315
 

R
M

=+
8.

25
 m

VDW-Q-Z-H-M/300x8

200 m³/h

RM
=+

7.
99

 m

SL-AG 425 x 125
225 m³/h

750
650

Ø 125
 RM

=+8.36 m

TROX VFL/10050 m³/h

400
200

Ø 250
 

 
Ø

 125

OKK=+7.6 m

Ø 200
 

RM
=+8.26 m

500
300

O
K

K
=+

8.
22

 m

150
300

250
250

TROX VFL/125

75 m³/h

OKK=+8.48 m

Ø 100
 

RD 180 x80

TROX CA050/125x1000/VD2

 
Ø 200

L521_BSK_ZUL_4N1_07
BSK ø125OK-BSK=+8.39 m

OKK=+8.48 m

TROX VFL/125

100m³/h

Notus-R 200-M0477 m³/h

40
0

45
0

Ø 125
 

RM
=+8.35 m

RFD-Q-D-A-M-L/125

100 m³/h

850
650

OKK=+8.48 m

L521_BSK_ZUL_4N1_10
BSK ø100OK-BSK=+8.17 m 50

0
70

0

LVS 10050 m³/h

 
Ø

 160

RM=+7.94 m

 
Ø 125

RM=+7.88 m

800
700

OKK=+8.48 m

Ø 250
 

L521_ABL_VSR_41-54B00_1

Pichler PSVR-USD 250 / PL-Link

V°max=1200 m³/h

V°min=0 m³/h

Ø
 2

00  

Ø
 2

00  

LVS 
100

68.8 m³/h

Notus-R 125-M0
300 m³/h

Ø 100
 

RD 180 x80

TR
O

X 
CA

05
0/

12
5x

10
00

/V
D2

50
0

60
0

OKK=+8.48 m

150
300

L521_BSK_ABL_4N1_07
BSK ø125OK-BSK=+8.4 m

 
Ø

 125

 
Ø 125

 
Ø 125

RM
=+

7.
88

 m

AL431_BSK_ABL_4N1_05

BSK ø125OK-BSK=+8.36 m

 
Ø 200

RM
=+

8.
3 

m

Ø 125
 

LVS 125100 m³/h

TROX VFL/100125 m³/h

TROX VFL/100125 m³/h

 
Ø 250

300
250

RM=+7.87 m

SL-AG
87.5 m³/h

150
300

 
Ø 200

400
200

O
KK=+8.36 m

OKK=+7.87 m

OKK=+7.52 m

L502_BSK_ABL_4N1_03

BSK ø200

OK-BSK=+8.46 m

RM
=+7.58 m

400
200

O
KK=+8.43 m

Ø 250
 

RM
=+8.23 m

450
450

L502_BSK_ZUL_4N1_02

BSK 450 x450

OK-BSK=+8.48 m

SL-AG 425 x 125
350 m³/h

L521_ABL_VSR_41-59B00_1

Pichler PSVR-USD
V°max=1000m³/hV°min=0 m³/h

TROX VFL/125

200 m³/hLVS 125

75 m³/h

RM=+8.16 m

OKK=+8.48 m

Notus-R 200-M0477 m³/h

LVS 10050 m³/h

Ø 250
 

 
Ø 250

 
Ø 250

R
M

=+
8.

16
 m

R
M

=+
8.

16
 m

 
Ø 125

 
Ø 125

RM=+8.01 m

L521_BSK_ABL_4N1_11

BSK ø160

OK-BSK=+8.43 m

450
400

OKK=+8.48 m

TROX VFL/125

200 m³/h

 
Ø 200

TROX VFL/100100 m³/h

 
Ø

 125

LVS 
10062.5 m³/h

RM=+8 m

 
Ø

 250

 
Ø

 125

250
250

L521_BSK_ABL_4N1_05
BSK ø125OK-BSK=+8.43 m

LVS 125

75 m³/h

 
Ø

 125

TROX VFL/125

92 m³/h

RM=+8.32 m

Ø
 1

00  

LVS 
12587.5 m³/h

RD 400 x200

L521_ABL_VSR_41-53B01_1

Pichler PSVR-USD 250 / PL-Link

V°max=1200 m³/h

V°min=0 m³/h

800
650

TROX VFL/125

75 m³/h

LVS 125100 m³/h

Notus-R 100-M0

150 m³/h

SL-AG

225 m³/h

VDW-Q-Z-H-M/300x8

150 m³/h

LVS 10050 m³/h

L521_ZUL_VSR_41-58B01_1

Pichler PSVR-USD
V°max=700 m³/hV°min=0 m³/h

400
500

350
350

RM=+7.68 m

RM
=+8.36 m

DG6
600 m³/h

300
250

O
KK=+7.1 m

OKK=+7.52 m

L521_BSK_ABL_4N1_10

BSK ø200

OK-BSK=+8.43 m

 
Ø 125

700
500

Ø 200
 

AL431_BSK_ABL_4N1_10

BSK ø100

OK-BSK=+8.48 m

TROX VFL/125

137,5 m³/h

450
450

TROX VFL/10050 m³/h

OKK=+8.48 m

LVS 10067 m³/h

VDW-Q-Z-H-M/600x24
550 m³/h

TROX VFL/125175 m³/h

VDW-Q-Z-H-M/400x16
200 m³/h

450
250

RM
=+8.37 m

TR
O

X 
CA

05
0/

20
0x

10
00

/V
D2

SL-AG 425 x 125

225 m³/h

RM=+8.16 m

20
0

20
0

VD
W

-Q
-Z

-H
-M

/6
00

x2
4

50
0 

m
³/h

VDW
-Q

-Z-H-M
/500x24

400 m
³/h

300
300

SL-AG 525 x 125

400 m³/h

LVS 125100 m³/h

 
Ø 200

 
Ø 125

RM
=+

8.
36

 m

Ø 100
 RM

=+7.96 m

150
300

O
KK

=+
8.

25
 m

VDW-Q-Z-H-M/500x24

400 m³/h

TROX VFL/10050 m³/h

Ø 250
 

RM
=+8.1 m

OKK=+7.52 m

SL-AG 325 x 225
159 m³/h

SL-AG 525 x 125

400 m³/h

Ø
 2

00  

RM=+8.32 m

Ø
 2

00  

OKK=+8.48 m

150
300

OKK=+7.58 m

Ø
 2

00  

VDW-Q-Z-H-M/500x24

400 m³/h

RD 400 x200

 
Ø

 100

40
0

30
0

OKK=+8.48 m

RM=+8.01 m

400
200

TROX VFL/125

200 m³/h

700
1400

OKK=+8.48 m

400
200

Ø 250
 

Ø 250
 

Ø 250
 

300
500

300
500

LVS 10050 m³/h

RM=+8.2 m

RM
=+7.83 m

L521_BSK_ZUL_4N1_02
BSK ø100OK-BSK=+8.4 m

Ø 250
 

 
Ø 125

 
Ø 125

800
700

 
Ø 125

LVS 125

100 m³/h

Ø 100
 

RM=+7.6 m

VDW-Q-Z-H-M/300x8
100 m³/h

Ø 100
 

RM
=+8.36 m

L408_BSK_ZUL_4S1_02
BSK 1200 x550OK-BSK=+8.45 m

200
200

Ø 125
 

Ø 125
 

RM
=+8.08 m

Ø 200
 

Ø 200
 

RM
=+8.1 m

 
Ø 125

250
250

RM
=+

8.
16

 m

Ø 250
 

RM
=+8.16 m

Promatverkleidung

 
Ø 200

TROX VFL/10050 m³/h

 
Ø

 100

RM=+8.43 m

 
Ø

 125

 
Ø 200

 
Ø 200

RM
=+

8.
18

 m

850
650

750
650

 
Ø 160

250
450

OKK=+7.6 m

RM=+7.68 m

 
Ø 160

H-FBH

32 x 3,0

RM=+7.5 m

H-FBH

32 x 3,0

RM=+7.26 m

H-FBH

32 x 3,0

RM=+7.26 m

H-FBH

32 x 3,0

RM=+7.4 m

H-FBH

32 x 3,0

RM=+7.26 m

H-FBH

32 x 3,0

RM=+7.26 m

H-HK

32 x 3,0

RM=+7.26 m

H-HK ins 2.OG16 x 2,25

H-HK
16 x 2,25RM=+7.5 m

H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

H-HK ins 2.OG16 x 2,25

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 20VML=1800 mm H=600 mm
T=80 mm 30 kg/h 1047 Watt

UK=FFOK+150 mm

H-HK
26 x 3,0RM=+7.26 m

H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

K-KD
50 x 4,0RM=+7.26 m

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 10VML=400 mm H=600 mm
T=46 mm 2 kg/h 75 Watt

UK=FFOK+150 mm

H-HK vom 1.UG

16 x 2,25

Montage auf Rohboden

HK Bad Nord16 x 2,25RM=+7.5 m

Fan CoilOK=RDUK-150mm

H-HK vom 1.UG16 x 2,25Montage auf Rohboden

K-KD
50 x 4,0

RM=+7.5 m

K-KD
50 x 4,0RM=+7.5 m

K-KD
50 x 4,0

RM=+7.5 m

H-HK ins 2.OG16 x 2,25

K406_FC_41-51A02_01

Samsung-innovator H2O product-Touch 4

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 20VML=1200 mm H=600 mm
T=80 mm 20 kg/h 699 Watt

UK=FFOK+150 mm

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 10VM

L=1800 mm H=600 mm

T=46 mm 19 kg/h 710 Watt

UK=FFOK+150 mm

H-HK ins 2.OG16 x 2,25

HK Bad Nord16 x 2,25RM=+7.26 m

HK Bad Nord16 x 2,25RM=+7.5 m

HK Bad Nord16 x 2,25RM=+7.5 m

HK Bad-Nord

16 x 2,25

RM=+7.5 m

H-HK ins 2.OG16 x 2,25

H-HK
16 x 2,25RM=+7.5 m

HK Bad Nord16 x 2,25RM=+7.26 m

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 20VM

L=2000 mm H=600 mm

T=80 mm 35 kg/h 1292 Watt

UK=FFOK+150 mm

K414_RV_41-53A00_01

DN VE  m°=573kg/h

K-KD
32 x 3,0

RM=+7.65 m

K-KD
32 x 3,0

RM=+7.65 m

H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

K414_RV_41-54B00_01

DN VE  m°=573kg/hK-KD
32 x 3,0

RM=+7.65 m

H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

HK Bad-Nord

16 x 2,25

RM=+7.5 m

H-HK
16 x 2,25RM=+7.5 m

H-HK
16 x 2,25RM=+7.5 m

K-KD
32 x 3,0RM=+7.26 m

H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

H-HK vom 1.UG16 x 2,25Montage auf Rohboden

K-KD
63 x 4,5

RM=+7.5 m

H-HK

16 x 2,25

RM=+7.5 m

H-HK vom 1.UG16 x 2,25Montage auf Rohboden

H-HK
16 x 2,25RM=+7.5 m

H-HK vom 1.UG16 x 2,25Montage auf Rohboden

K-KD
63 x 4,5

RM=+7.5 m

K-KD
63 x 4,5

RM=+7.5 m

Kühlwasser VL DN 32
RM=+7.41 m  vom EG

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 20VML=1400 mm H=600 mm
T=80 mm 24 kg/h 884 Watt

UK=FFOK+150 mm

H-HK

16 x 2,25

RM=+7.5 m

H-HK Bad ins 2.OG
16 x 2,25

H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

HK Bad Nord

16 x 2,25

RM=+7.5 m

HK Bad Nord

16 x 2,25

RM=+7.26 m
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K406_RV_41-51A02_01

DN VE  m°=573kg/h
Kühlwasser RL

RM=+7.65 m  

vom EG

H-HK

20 x 2,5

RM=+7.5 m

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 10VML=1800 mm H=600 mm
T=46 mm 19 kg/h 653 Watt

UK=FFOK+150 mm

HK Bad Nord

16 x 2,25

RM=+7.26 mH-HK Bad ins 2.OG
16 x 2,25

H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

H-HK

16 x 2,25

RM=+7.5 m

K406_RV_41-58A00_01
DN VE  m°=573kg/h

H-HK ins 2.OG16 x 2,25

H-HK ins 2.OG16 x 2,25

H-HK ins 2.OG16 x 2,25

H-HK ins 2.OG16 x 2,25

H-HK
16 x 2,25RM=+7.5 m

H-HK ins 2.OG16 x 2,25

H-HK vom 1.UG

16 x 2,25

Montage auf Rohboden

K-KD
40 x 3,5RM=+7.26 m

K406_FC_41-58A00_01
Samsung-innovator H2O product-Touch 4

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 20VM

L=1400 mm H=600 mm

T=80 mm 24 kg/h 889 Watt

UK=FFOK+150 mm

K-KD
63 x 4,5

RM=+7.5 m

K-KD
63 x 4,5

RM=+7.5 m

H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

IWC 052

K414_RV_41-60B00_01
DN VE  m°=573kg/h

K-KD
26 x 3,0RM=+7.5 m

K-KD
26 x 3,0RM=+7.26 m

K-KD
26 x 3,0RM=+7.5 m

H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

K414_RV_41-53B00_01

DN VE  m°=573kg/h

K-KD
32 x 3,0

RM=+7.65 m

RM=+7.85 m

H-HK
26 x 3,0RM=+7.57 m

H-HK

20 x 2,5

RM=+7.5 m

H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

H-HK
16 x 2,25RM=+7.5 m

H-HK
16 x 2,25RM=+7.5 m

H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 20VML=400 mm H=600 mm
T=80 mm 2 kg/h 84 Watt

UK=FFOK+150 mm

H-HK ins 2.OG16 x 2,25

BRE72EC

H-HK

32 x 3,0

RM=+7.26 m
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H-HK
20 x 2,5RM=+7.26 m

H-HK
20 x 2,5RM=+7.26 m

H-HK
20 x 2,5RM=+7.5 m

K-KD
63 x 4,5

RM=+7.5 m

K-KD
63 x 4,5

RM=+7.5 m

K-KD
63 x 4,5

RM=+7.56 m

ST03/VE31 Verteiler 1.14H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

H-HK ins 2.OG16 x 2,25

16 x 2,25RM=+7.5 m

K-KD
50 x 4,0RM=+7.57 m

K-KD
50 x 4,0RM=+7.26 m

HK Bad-Nord

16 x 2,25

RM=+7.5 m

K414_RV_41-57B00_01
DN VE  m°=573kg/h

K-KD
32 x 3,0RM=+7.5 m

H-HK
16 x 2,25RM=+7.5 m

H-HK vom 1.UG

16 x 2,25

Montage auf Rohboden

H-HK vom 1.UG16 x 2,25Montage auf Rohboden

H-HK vom 1.UG16 x 2,25Montage auf Rohboden
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VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 10VML=400 mm H=600 mm
T=46 mm 2 kg/h 74 Watt

UK=FFOK+150 mm

H-HK Bad ins 2.OG
16 x 2,25

H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

H-HK vom 1.UG

16 x 2,25

Montage auf Rohboden

K-KD
63 x 4,5

RM=+7.5 m

H-HK

20 x 2,5

RM=+7.5 m

K414_RV_41-59B01_01
DN VE  m°=573kg/h

K-KD
26 x 3,0RM=+7.5 m

HK Bad Nord16 x 2,25RM=+7.5 m

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 20VML=1200 mm H=600 mm
T=80 mm 21 kg/h 741 Watt

UK=FFOK+150 mm

HK Bad Nord16 x 2,25RM=+7.5 m

H-HK ins 2.OG16 x 2,25

HK Bad Nord16 x 2,25RM=+7.26 m

K414_RV_41-51B02_01

DN VE  m°=573kg/h

K-KD
26 x 3,0

RM=+7.65 m

K-KD
26 x 3,0

RM=+7.65 m

HK Bad Nord16 x 2,25RM=+7.26 m

H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

HK Bad Nord

16 x 2,25

RM=+7.26 m

HK Bad Nord

16 x 2,25

RM=+7.26 m

HK Bad-Nord

16 x 2,25

RM=+7.5 m

Kühlwasser VL

RM=+7.85 m  

vom EG

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 10VM

L=1600 mm H=600 mm

T=46 mm 16 kg/h 564 Watt

UK=FFOK+150 mm

H-HK vom 1.UG16 x 2,25Montage auf Rohboden

H-HK
16 x 2,25RM=+7.5 m

IWC 052

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 10VML=400 mm H=600 mm
T=46 mm 2 kg/h 74 Watt

UK=FFOK+150 mm

H-HK vom 1.UG16 x 2,25Montage auf Rohboden

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 20VM

L=1200 mm H=600 mm

T=80 mm 18 kg/h 613 Watt

UK=FFOK+150 mm

H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

K414_RV_41-59A00_01
DN VE  m°=573kg/h

K-KD
32 x 3,0RM=+7.5 m

H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

K-KD
50 x 4,0RM=+7.26 m

H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 20VML=1400 mm H=600 mm
T=80 mm 24 kg/h 855 Watt

UK=FFOK+150 mm
41-60A01_Entsorgung / Spüle 

H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

H-HK Bad ins 2.OG
16 x 2,25

H-HK
16 x 2,25RM=+7.5 m

HK Bad Nord16 x 2,25RM=+7.26 m

H-HK ins 2.OG16 x 2,25

H-HK Bad ins 2.OG
16 x 2,25

HK Bad Nord16 x 2,25RM=+7.5 m

HK Bad-Nord

16 x 2,25

RM=+7.5 m

HK Bad Nord

16 x 2,25

RM=+7.26 m

H-HK

20 x 2,5

RM=+7.5 m

H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 10VML=1000 mm H=600 mm
T=46 mm 10 kg/h 407 Watt

UK=FFOK+150 mm

H-HK vom 1.UG

16 x 2,25

Montage auf Rohboden

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 20VML=1200 mm H=600 mm
T=80 mm 21 kg/h 741 Watt

UK=FFOK+150 mm

R
M

+7
,8

2
m

H-HK ins 2.OG16 x 2,25

H-HK ins 2.OG16 x 2,25 H-HK
16 x 2,25RM=+7.5 m

H-HK
26 x 3,0RM=+7.26 m

Kühlwasser RL DN 32
RM=+7.18 m  vom EG

H-HK
26 x 3,0RM=+7.26 m

H-HK
26 x 3,0RM=+7.26 m

H-HK

26 x 3,0

RM=+7.26 m

H-HK

26 x 3,0

RM=+7.26 m

H-HK

26 x 3,0

RM=+7.26 m

R
M
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m

H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

H-HK vom 1.UG16 x 2,25Montage auf Rohboden

K-KD
63 x 4,5

RM=+7.5 m

H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 10VML=1000 mm H=600 mm
T=46 mm 10 kg/h 407 Watt

UK=FFOK+150 mm

H-HK ins 2.OG16 x 2,25

H-HK

20 x 2,5

RM=+7.5 m

H-HK ins 2.OG16 x 2,25

K414_RV_41-52B00_01

DN VE  m°=573kg/h

K-KD
32 x 3,0

RM=+7.65 m

K414_RV_41-58B01_01
DN VE  m°=573kg/h

K-KD
26 x 3,0RM=+7.5 m

K414_RV_41-53B01_01

DN VE  m°=573kg/h

K-KD
32 x 3,0

RM=+7.65 m

K-KD
32 x 3,0

RM=+7.65 m

H-HK vom 1.UG16 x 2,25Montage auf Rohboden

H-HK vom 1.UG16 x 2,25Montage auf Rohboden

H-HK ins 2.OG16 x 2,25

H-HK
16 x 2,25RM=+7.5 m

VN-T6-HYGIENE-Mittenanschlussheizkörper

Type: 20VML=2000 mm H=600 mm
T=80 mm 33 kg/h 1144 Watt

UK=FFOK+150 mm
K414_RV_41-59B00_01

DN VE  m°=573kg/h

K-KD
26 x 3,0RM=+7.5 m

H-HK ins 2.OG

16 x 2,25

H-HK vom 1.UG16 x 2,25Montage auf Rohboden

H-HK

16 x 2,25

RM=+7.5 m

H-HK vom 1.UG16 x 2,25Montage auf Rohboden

K414_FC_41-57B00_01
Aertesi BRE72EC

HK Bad-Nord

26 x 3,0

RM=+7.4 m

HK Bad Nord16 x 2,25RM=+7.26 m

H-HK ins 2.OG16 x 2,25

H-HK ins 2.OG16 x 2,25

HK Bad Nord

16 x 2,25

RM=+7.26 m

H-HK

26 x 3,0

RM=+7.5 m

ST03/VE33 Verteiler 1.16

ST03/VE35 Verteiler 1.18

ST03/VE34 Verteiler 1.17

ST03/VE37 Verteiler 1.20

ST03/VE33 Verteiler 1.16ST03/VE32 Verteiler 1.15

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Warmwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+8.41 m  1 %

Warmwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+7.95 m  1 %

Schmutzwasser ø75
vom OG2

Silent-db20-Rohr ø75
KS=+8.13 m  1 %

Kaltwasser ø28 x 1,2
RM=+7.65 m  

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+8.3 m  1 %

Zirkulation ø18 x 1

RM=+7.5 m  

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Schmutzwasser ø110

vom OG2

Schmutzwasser ø110
ins EG

Kaltwasser ø28 x 1,2
RM=+7.65 m  

Kaltwasser ø28 x 1,2
RM=+7.85 m  

Schmutzwasser ø56
vom OG2

Warmwasser ø18 x 1

RM=+7.26 m  

Warmwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Schmutzwasser ø110
vom OG2

Schmutzwasser ø110

vom OG2

Zirkulation ø18 x 1

RM=+7.5 m  

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Zirkulation ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.65 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.65 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.65 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.65 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.65 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+8 m  

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+8.02 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+8.4 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+8.26 m  1 %

Schmutzwasser ø110
vom OG2

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m
Silent-db20-Übergangsstück ø110

KS=+8.02 m  

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+7.96 m  1 %

Schmutzwasser ø56

ins EG

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+8.01 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+8.35 m  1 %

Schmutzwasser ø110
vom OG2

Schmutzwasser ø110

ins EG

Zirkulation ø22 x 1,2

RM=+7.26 m  

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+8.41 m  1 %

Schmutzwasser ø56

vom OG2

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+8.03 m  1 %

Schmutzwasser ø110
ins EG

Schmutzwasser ø110
vom OG2

Zirkulation ø22 x 1,2

RM=+7.26 m  

Zirkulation ø22 x 1,2

RM=+7.26 m  

Schmutzwasser ø56

vom OG2

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+8.35 m  1 %

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Schmutzwasser ø110
vom OG2

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+8.14 m  1 %

Warmwasser ø35 x 1,5

RM=+7.26 m  

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+8.34 m  1 %

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Schmutzwasser ø110
vom OG2

Schmutzwasser ø56
ins EG

Schmutzwasser ø110

vom OG2

Schmutzwasser ø110
vom OG2

Schmutzwasser ø110
vom OG2

Regenwasser ø110

vom OG2

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+7.9 m  1 %

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+8.16 m  1 %

Silent-db20-Bogen 45° ø110

KS=+8.13 m  

Warmwasser ø28 x 1,2
RM=+7.26 m  

Kaltwasser ø35 x 1,5

RM=+7.5 m  

Schmutzwasser ø56
vom OG2

Schmutzwasser ø56

vom OG2

vertikal DN 40 mm

Warmwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Schmutzwasser ø110
ins EG

Kaltwasser ø28 x 1,2
RM=+7.65 m  

Schmutzwasser ø56
vom OG2

Schmutzwasser ø110

vom OG2

Warmwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Regenwasser ø75
ins EG

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+8.27 m  1 %

Schmutzwasser ø110

ins EG

Schmutzwasser ø110
vom OG2

Schmutzwasser ø110
vom OG2

Silent-db20-Übergangsstück ø110

KS=+8.3 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.65 m  

Schmutzwasser ø110
ins EG

Warmwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Silent-db20-Bogen 45° ø110

KS=+8.31 m  

Schmutzwasser ø110

vom OG2

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Schmutzwasser ø56

vom OG2

Warmwasser ø28 x 1,2
RM=+7.26 m  

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+8.38 m  1 %

Warmwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Schmutzwasser ø110

ins EG

Feuerlöscherwasser DN 50

vom EG

Schmutzwasser ø110
ins EG

Warmwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Kaltwasser ø22 x 1,2
RM=+7.65 m  

Kaltwasser ø22 x 1,2
RM=+7.5 m  

Schmutzwasser ø110
ins EG

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Schmutzwasser ø56
vom OG2
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Silent-db20-Rohr ø75

KS=+7.77 m  1 %

Zirkulation ø18 x 1

RM=+7.26 m  

Zirkulation ø18 x 1

RM=+7.5 m  

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+8.42 m  1 %

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Schmutzwasser ø56

ins EG

Regenwasser ø110

ins EG

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+8.07 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø75
KS=+8.33 m  1 %

Zirkulation ø22 x 1,2

RM=+7.26 m  

Warmwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Silent-db20-Rohr ø75
KS=+8.4 m  1 %

Schmutzwasser ø110
vom OG2

Schmutzwasser ø56
ins EG

Schmutzwasser ø56
vom OG2

Schmutzwasser ø56

vom OG2

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Schmutzwasser ø110

ins EG

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.65 m  

Schmutzwasser ø56
ins EG

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+8.2 m  1 %

Schmutzwasser ø56
vom OG2

Schmutzwasser ø56

vom OG2
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Silent-db20-Rohr ø110

KS=+7.66 m  1 %

Schmutzwasser ø56

vom OG2

Schmutzwasser ø56

vom OG2

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.26 m  

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+8.32 m  1 %

Warmwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Schmutzwasser ø110

ins EG

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+8 m  1 %

Feuerlöscherwasser DN 80

vom EG

Schmutzwasser ø110
ins EG

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.26 m  

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+8.4 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+8.37 m  0.71 %

Warmwasser ø28 x 1,2

RM=+7.26 m  

Silent-db20-Rohr ø75
KS=+8.13 m  1 %

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.45 m  

Wandhydrant

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+7.94 m  1 %

Kaltwasser ø35 x 1,5

RM=+7.65 m  

Warmwasser ø35 x 1,5

RM=+7.26 m  

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+8.18 m  1 %

Kaltwasser ø35 x 1,5

RM=+7.65 m  

Silent-db20-Rohr ø75

KS=+8.4 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+8.34 m  1 %

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.65 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.65 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.65 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.65 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.65 m  

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+8 m  

Schmutzwasser ø56

ins EG

Warmwasser ø28 x 1,2
RM=+7.26 m  

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+7.93 m  1 %

Wandhydrant

Warmwasser ø28 x 1,2

RM=+7.26 m  

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+8.05 m  1 %

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Schmutzwasser ø56
ins EG

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Schmutzwasser ø56

ins EG

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+8.13 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+8.05 m  1 %

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Entlüftung ø56

ins OG2

Silent-db20-Rohr ø75
KS=+8.34 m  1 %

Schmutzwasser ø110
ins EG

Schmutzwasser ø110
ins EG

Schmutzwasser ø110

ins EG

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Schmutzwasser ø110
vom OG2

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Schmutzwasser ø110
vom OG2

Schmutzwasser ø56

ins EG

Warmwasser ø35 x 1,5

RM=+7.56 m  

Silent-db20-Rohr ø75

KS=+7.72 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+8.35 m  1 %

Silent-db20-Abzweig 45° ø110

KS=+8.31 m  

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+8.24 m  1 %

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.56 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Schmutzwasser ø56

vom OG2

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+8.18 m  1 %

Silent-db20-Abzweig 45° ø110

KS=+7.9 m  

Silent-db20-Abzweig 45° ø110

KS=+7.9 m  

F4/OG1/04 Warmwasser ø28 x 1,2

RM=+7.26 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Schmutzwasser ø56

vom OG2

Schmutzwasser ø56

ins EG

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.85 m  

Zirkulation ø18 x 1
RM=+8.05 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Regenwasser ø75

ins EG

Regenwasser ø75
vom OG2

Schmutzwasser ø110

vom OG2

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.5 m  

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Schmutzwasser ø56
ins EG

Silent-db20-Rohr ø75

KS=+8.36 m  1 %

Schmutzwasser ø110
ins EG

Warmwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Silent-db20-Abzweig 45° ø110

KS=+8.31 m  

Schmutzwasser ø56

ins EG

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.26 m  

Warmwasser ø18 x 1
RM=+7.45 m  

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+8.31 m  1 %

Schmutzwasser ø56

vom OG2

Kaltwasser ø35 x 1,5

RM=+7.65 m  

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+8.1 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø75

KS=+7.73 m  1 %

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Schmutzwasser ø56

ins EG

Kaltwasser ø35 x 1,5

RM=+7.65 m  

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+8.34 m  1 %

Schmutzwasser ø110
ins EG

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+8.31 m  1 %

Zirkulation ø22 x 1,2

RM=+7.26 m  

Schmutzwasser ø56
ins EG

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.26 m  

Schmutzwasser ø56

vom OG2

Schmutzwasser ø56
vom OG2

Schmutzwasser ø110
vom OG2

Schmutzwasser ø110

vom OG2

Wandhydrant

Zirkulation ø22 x 1,2

RM=+7.26 m  

Silent-db20-Abzweig 45° ø110

KS=+8.3 m  

Warmwasser ø28 x 1,2

RM=+7.26 m  

Zirkulation ø18 x 1

RM=+7.5 m  

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Zirkulation ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+8.18 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+7.89 m  1 %

Schmutzwasser ø56
vom OG2

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.5 m  

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Schmutzwasser ø56
ins EG

Regenwasser ø75

vom OG2

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Umlüftung ø56

vom EG

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Silent-db20-Rohr ø75

KS=+7.82 m  1 %

Schmutzwasser ø56

vom OG2

Schmutzwasser ø56
vom OG2

Schmutzwasser ø56
ins EG

UP-Ventil  ø

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1
RM=+7.26 m  

Schmutzwasser ø56

ins EG

Schmutzwasser ø110

vom OG2

F4/OG1/03
Silent-db20-Rohr ø110

KS=+8.1 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+8.01 m  1 %

Schmutzwasser ø56

ins EG

Zirkulation ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+7.64 m  1 %

Hygienespülung Mitte Vent.=FFOK+2,75m

Temperaturfühler
S408_Hyg.Sp._41-61A03_01

Schmutzwasser ø75

vom OG2

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Zirkulation ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Zirkulation ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.5 m  

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Warmwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Kaltwasser ø28 x 1,2
RM=+8 m  

Warmwasser ø28 x 1,2
RM=+7.85 m  

Warmwasser ø28 x 1,2
RM=+8.25 m  

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+8.08 m  1 % Silent-db20-Rohr ø110

KS=+8.31 m  1 %

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.65 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.65 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.65 m  

Schmutzwasser ø56

vom OG2

Warmwasser ø28 x 1,2
RM=+7.26 m  

Schmutzwasser ø110
ins EG

Schmutzwasser ø56
ins EG

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+7.97 m  1 %

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.26 m  

Silent-db20-Rohr ø75

KS=+7.7 m  1.03 %

Warmwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Umlüftung ø110

vom EG

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+8.28 m  1 %

Schmutzwasser ø110

ins EG

Schmutzwasser ø110
vom OG2

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Silent-db20-Rohr ø56

KS=+7.93 m  1 %

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.6 m  

Schmutzwasser ø56
ins EG

Kaltwasser ø35 x 1,5

RM=+7.65 m  

Schmutzwasser ø56

ins EG

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Schmutzwasser ø110

vom OG2

Schmutzwasser ø56

vom OG2

Schmutzwasser ø56

ins EG

Warmwasser ø28 x 1,2
RM=+7.26 m  

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+8.04 m  1 %

Warmwasser ø28 x 1,2
RM=+7.26 m  

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+8.23 m  1 %

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Umlüftung ø110

vom EG

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+8.28 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+8.28 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+8.25 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+8.12 m  1 %

Silent-db20-Abzweig 45° ø110

KS=+8.31 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.5 m  

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Schmutzwasser ø56
vom OG2

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+8.25 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+8.25 m  1 %

Schmutzwasser ø110

vom OG2

Silent-db20-Rohr ø75KS=+7.8 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø75

KS=+7.8 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+7.91 m  1 %

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Schmutzwasser ø56
ins EG

Silent-db20-Bogen 45° ø110

KS=+7.96 m  

Silent-db20-Rohr ø75
KS=+8.38 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+8.4 m  1 %

Silent-db20-Abzweig 45° ø110

KS=+8.31 m  

Schmutzwasser ø110

ins EG

Schmutzwasser ø56

vom OG2

Zirkulation ø22 x 1,2

RM=+7.26 m  

Schmutzwasser ø56
ins EG

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+8.38 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+8.21 m  1 %

Schmutzwasser ø56

vom OG2

Schmutzwasser ø110

vom OG2

Zirkulation ø18 x 1

RM=+7.5 m  

UP-Ventil Zirkulation ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Schmutzwasser ø56
vom OG2

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Schmutzwasser ø110

ins EG

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.65 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.65 m  

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.65 m  

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+8.06 m  1 %

Schmutzwasser ø56
ins EG

Zirkulation ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Schmutzwasser ø110

ins EG

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+8 m  1 %

Schmutzwasser ø56
vom OG2

Schmutzwasser ø56

vom OG2

Kaltwasser ø28 x 1,2
RM=+7.65 m  

Schmutzwasser ø56
vom OG2

Schmutzwasser ø56
vom OG2

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+8.29 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+8.37 m  1 %

Schmutzwasser ø56
vom OG2

Schmutzwasser ø75
vom OG2

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.26 m  

Warmwasser ø28 x 1,2
RM=+7.26 m  

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+8.38 m  1 %

Silent-db20-Rohr ø75

KS=+7.71 m  1 %

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.26 m  

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+8.06 m  1 %

Schmutzwasser ø110

vom OG2

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+8.27 m  1 %

Warmwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+8.32 m  1 %

Regenwasser ø75

vom OG2

Warmwasser ø28 x 1,2

RM=+7.26 m  

Schmutzwasser ø56
vom OG2

Silent-db20-Rohr ø110
KS=+8.08 m  1 %

F4/OG1/02

UP-Ventil Kaltwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1
RM=+7.6 m  

Silent-db20-Rohr ø110

KS=+8.31 m  2.41 %

Silent-db20-Rohr ø56
KS=+8.13 m  1 %

Schmutzwasser ø110
vom OG2

Schmutzwasser ø56

vom OG2

Schmutzwasser ø56
ins EG

Schmutzwasser ø110

vom OG2

Schmutzwasser ø56
vom OG2

Warmwasser ø18 x 1
RM=+7.5 m  

UP-Ventil Warmwasser ø18 x 1

Montagehöhe FFOK+2,75m

Kaltwasser ø18 x 1

RM=+7.5 m  

Zirkulation ø22 x 1,2

RM=+7.56 m  

Feuerlöscherwasser DN 80

vom EG

Schmutzwasser ø56
vom OG2

Schmutzwasser ø110
ins EG

Zirkulation ø18 x 1
RM=+7.26 m  

Silent-db20-Rohr ø75

KS=+8.4 m  1 %

Schmutzwasser ø110

vom OG2

Schmutzwasser ø110
vom OG2

F5/OG1/04
Wandhydrant

Feuerlöscherwasser
vom EG

Nord/ L520-AL431

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

K [°C]= 22 - 26
41-51B01

H [°C]= 24

41-61A04

L [m³/h]= Z 175 / A 175 / A 0

L [m³/h]= Z 700 / A 700 / A 0

H [°C]= 24

H [°C]= 22 - 26

H [°C]= unbeheizt

H [°C]= 22 - 26

H [°C]= 20

41-52B00

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 22 - 26

H [°C]= 22

K [°C]= 22 - 26

H [°C]= 22 - 26

H [°C]= 20

41-60B01

L [m³/h]= Z 150 / A 150 / A 0

LA= Intensivbereich ICU / L521

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

LA= Intensivbereich ICU / L521

LA= Intensivbereich ICU / L521

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 1200 / A 1200 / A 0

LA= Intensivbereich ICU / L521

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 200 / A 200 / A 0

K [°C]= 22 - 26

LA= Zul ICU /Abl Sanitär Finger 4-5

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

H [°C]= 22 - 26

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 22 - 26

41-51A01

41-60A01

H [°C]= 20

LA= Zul ICU /Abl Sanitär Finger 4-5

41-58A01

K [°C]= ungekühlt

LA= Intensivbereich ICU / L521

K [°C]= ungekühlt

41-61B00

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 1200 / A 1200 / A 0

LA= Intensivbereich ICU / L521

41-51B00

LA= Intensivbereich ICU / L521

L [m³/h]= Z 100 / A 0 / A 0

L [m³/h]= Z 300 / A 300 / A 0

Nord/ L520-AL431

41-53A00

LA= Abluft Sanitär Finger 4-5 Nord/

K [°C]= ungekühlt

41-55A00

41-61A05

41-55B00

41-51A00

41-54B00

41-52A00

LA= Intensivbereich ICU / L521

41-61B01

LA= Intensivbereich ICU / L521

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 26

LA= Intensivbereich ICU / L521

L [m³/h]= Z 150 / A 150 / A 0

L [m³/h]= Z 0 / A 100 / A 0

H [°C]= -

H [°C]= 24
Nord/ L520-AL431

L [m³/h]= Z 200 / A 200 / A 0

H [°C]= 24

41-61A01

LA= Zul ICU /Abl Sanitär Finger 4-5

K [°C]= 26

41-54A03

H [°C]= unbeheizt

L [m³/h]= Z 200 / A 200 / A 0

K [°C]= -

H [°C]= 22

L [m³/h]= Z 200 / A 200 / A 0

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 1200 / A 1200 / A 0

LA= Intensivbereich ICU / L521

41-56A02

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

L [m³/h]= Z 400 / A 400 / A 0

41-54A02

51-56C00

L [m³/h]= Z 50 / A 50 / A 0
K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 22

L [m³/h]= Z 125 / A 125 / A 0

LA= Intensivbereich ICU / L521

H [°C]= 26

H [°C]= 22 - 26

L [m³/h]= Z 1100 / A 1100 / A 0

L [m³/h]= Z 1200 / A 1200 / A 0

H [°C]= -

H [°C]= 22

LA= Zul ICU /Abl Sanitär Finger 4-5

41-55B02

H [°C]= 22

H [°C]= 26

L [m³/h]= Z 200 / A 200 / A 0

K [°C]= ungekühlt

LA= Intensivbereich ICU / L521

K [°C]= 26

41-61A00

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 1000 / A 1000 / A 0

LA= Intensivbereich ICU / L521

L [m³/h]= Z 125 / A 125 / A 0

Nord/ L520-AL431

LA= Zul ICU /Abl Sanitär Finger 4-5

L [m³/h]= Z 700 / A 700 / A 0

LA= -

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

41-58A00

K [°C]= ungekühlt

41-58B01

41-51A03

41-56A00

41-58B00

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

LA= Intensivbereich ICU / L521
LA= Intensivbereich ICU / L521

41-51B02

Nord/ L520-AL431

H [°C]= 22

LA= Stationen 3,4,5,6,

K [°C]= ungekühlt

41-53B00

K [°C]= 22 - 26

41-59A00

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 600 / A 600 / A 0

K [°C]= ungekühlt

41-60B00

41-60B02

Nord/ L520-AL431

41-59B01

H [°C]= 22

LA= -

H [°C]= 22

L [m³/h]= Z 275 / A 275 / A 0

LA= Intensivbereich ICU / L521

41-59A01

H [°C]= unbeheizt

L [m³/h]= Z 100 / A 0 / A 0

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

LA= Intensivbereich ICU / L521

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 26

LA= Intensivbereich ICU / L521

L [m³/h]= Z 200 / A 200 / A 0

LA= Zul ICU /Abl Sanitär Finger 4-5

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 22

41-53B01

H [°C]= unbeheizt

LA= Intensivbereich ICU / L521

H [°C]= 22

L [m³/h]= Z 700 / A 700 / A 0

LA= Intensivbereich ICU / L521

41-59B00

H [°C]= 22

H [°C]= 22

H [°C]= 20

K [°C]= 22 - 26

41-61A02

H [°C]= 22

L [m³/h]= Z 125 / A 125 / A 0

41-60A00

41-61A03

H [°C]= unbeheizt

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

LA= Intensivbereich ICU / L521

H [°C]= unbeheizt

LA= Intensivbereich ICU / L521

LA= Intensivbereich ICU / L521

LA= Intensivbereich ICU / L521

L [m³/h]= Z 50 / A 50 / A 0

LA= Intensivbereich ICU / L521

L [m³/h]= Z 300 / A 300 / A 0

H [°C]= 22

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= ungekühlt

LA= Intensivbereich ICU / L521

K [°C]= ungekühlt

51-57B01

H [°C]= 22

K [°C]= 26

LA= -

Nord/ L520-AL431

K [°C]= ungekühlt

AL431

H [°C]= 22 - 26

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

41-54A00

41-57B00

K [°C]= ungekühlt

Nord/ L520-AL431

K [°C]= 26

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= 22 - 26

H [°C]= 22

41-51A02

41-58A02

LA= -

LA= -

H [°C]= 22

LA= Zul ICU /Abl Sanitär Finger 4-5

LA= Zul ICU /Abl Sanitär Finger 4-5

L [m³/h]= Z 150 / A 150 / A 0

H [°C]= 22

L [m³/h]= Z 1000 / A 1000 / A 0

H [°C]= 20

K [°C]= ungekühlt

LA= Intensivbereich ICU / L521

Nord/ L520-AL431

Kinderheilkunde / L520

K [°C]= ungekühlt

41-55B01

LA= Intensivbereich ICU / L521

K [°C]= 22 - 26

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 200 / A 200 / A 0

K [°C]= -

LA= Intensivbereich ICU / L521

H [°C]= 22

K [°C]= ungekühlt

AL431

L [m³/h]= Z 0 / A 100 / A 0

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

LA= Intensivbereich ICU / L521

L [m³/h]= Z 175 / A 175 / A 0

LA= -

LA= Intensivbereich ICU / L521

41-54A01

L [m³/h]= Z 100 / A 100 / A 0

K [°C]= ungekühlt

K [°C]= 22 - 26

H [°C]= 22 - 26

LA= Abluft Sanitär Finger 4-5 Nord/

K [°C]= ungekühlt

H [°C]= 22

LA= Zul ICU /Abl Sanitär Finger 4-5

K [°C]= 22 - 26

L [m³/h]= Z 125 / A 125 / A 0

LA= -

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0
LA= -

41-48A00

H [°C]= unbeheizt

LA= -

K [°C]= ungekühlt

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

L [m³/h]= Z 0 / A 0 / A 0

H [°C]= unbeheizt

41-48A01

K [°C]= ungekühlt
H [°C]= unbeheizt

41-48A02

Z-LVS 10025 m³/h

Z-LVS 25 m³/h

RM=+7.66 m

L521_ZUL_VSR_41-53A00_1

Pichler PSVR-USD 315 / PL-Link

V°max=1200 m³/h

V°min=0 m³/h

L521_ABL_VSR_41-53A00_1

Pichler PSVR-USD 315 / PL-Link

V°max=1200 m³/h

V°min=0 m³/h

RM=+7.67 m

Ø 200
 

RM=+8 m

Die Anbindung der Heizkörper erfolgt vom darunterliegenden Geschoß.

Für die Anschlüsse der bauseits beigestellten Geräte (Medizintechnik,

Maßstab

installiert, welches in Abhängigkeit der Zeit und der Temperatur eine

office@heiz-hofstaetter.at T +43 316 715656-0

Änderung

beachten.

FACHPLANER

-

INDEX

Gezeichn.

KRAGES Burgenländische Krankenanstalten-Ges.m.b.H.

E office@keh.at

1 : 50

-

5

T 0316-682976

HLU

dem Architekten und dem Statiker erlaubt.

1

Gebäudetechnik - Anlagentechnik

Name

3

F 057979-5306

Die Verlegung der Fußbodenheizung ist im Bezug auf die

GEZEICHNET

automatische Spülung der Leitung durchführt.

Verbindungsstellen im Bodenaufbau sind zu vermeiden.

Leitungen nur mit entsprechenden Maßnahmen und in Absprache mit

N

A-8010 Graz, Schießstattgasse 50

-

BAUHERR

7

GENERALPLANER

PLANGRUNDLAGE

F 0316-823951

GRUNDRISS OG01

A-7000 Eisenstadt, Josef Hyrtl Platz 4
T 057979-3060

PLANGRUNDLAGE ELEKTRO-MED.

PHASE

Datum

PLANART

ALLGEMEINES

-

LAGEPLAN

Küche, ...) sind die Detailpläne der entsprechenden Gewerke zu

GEPRÜFT

Sparte

WM

den Deckenspiegelplänen zu entnehmen.

-

K4N_ARC_AF_GR_1G_FINGER4NORD_A08

In der Kaltwasserleitung ist am Ende der Verteilleitung ein Spülventil

V02

PROJEKT

Die Lage der Einbauten in den Decken (Luftauslässe, ULKG,...) sind

FINGER 4 NORD - Lüftung

-

-

Datum

M

PLANGRUNDLAGE

ALLGEMEINES SANITÄR

-

Index

Im Bodenaufbau ist eine Querung der Gebäudedehnfugen mit

Estrichdehnfugen mit dem Estrichleger abzustimmen.

PLANINHALT

8054 Seiersberg-Pirka, Werschweg 8

Dipl. Ing. Anton Hofstätter Gesellschaft m.b.H.

-

Ingenieurbüro Lang GmbH

Tel.: +43 316 471537
8010 Graz

email: office@tblang.at
FAX.: +43 316 471537-3

Eisteichgasse 41
NEGN

I EUR

R O SÜB

I

E direktion@krages.at

MONTAGEPLAN

-

BAUTEIL

CF

Plangröße

-

PLANVERFASSER

2

Jedes Bad bzw. jeder Raum wird mit Unterputzabsperrventile

JN

Im Deckenbereich ist eine Querung der Gebäudedehnfugen mit

N

ALLGEMEINES HEIZUNG

S

-

Plan-Code/Nr.: K4N_HLU_WM_GR_1G_FINGER4NORDLUE_V02.PDF

6

NEUBAU KH OBERWART

Die Angaben aus den Wandansichten sind zu beachten.

K4N_HLU_AF_GR_1G_FINGER4NORDLUE_A06

Leitungen nicht zulässig.

ARGE EDERER+HAGHIRIAN, GENERALPLAN GMBH

ausgestattet.

Warmwasserleitungen werden bis zur Entnahme durchgeschliffen.

Bei der Querung der Estrichdehnfugen sind Schutzrohre vorzusehen.

4

KXX_ELT_FP_GR_1G_GESAMT_A03/K4N_MGA_WM_GR_1G_BT4-210608_V00

1900x841
10.05.2021

V01 zur Prüfung

16.06.2021

17.06.2021 CF

V02 zur Prüfung07.10.2021 CF
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